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DULEZITE
Tato pfiru¢ka obsahuje pokyny pro instalaci, pouzivani a obsluhu zafizeni. Tato
prirucka je nedilnou soucasti stroje. Musi byt uloZzena u zafizeni po celou dobu
Zivotnosti a poskytnuta uzivateli, kdykoli je zafizeni instalovano, premisténo,
pouzivano nebo udrzovano.
Pred instalaci a pouzivanim zafizeni si peclivé prectéte tuto prirucku, obsahuje
dilezité informace, aby bylo zajisténo, ze jsou vSechny ¢innosti provadény fad-
nym a bezpecnym zpusobem.
Vzhledem k neustalému zlep3Sovani vyrobkl jsou obrazky umisténé v navodu
pouze ilustrativni a mohou se lisit od zakoupeného zbozi.

Pavodni navod.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

mob.: + 420775715494
tel.: +420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SYMBOLY A ZNACKY POUZIVANE V NAVODU K POUZITI:

POZOR: POZNAMKA:
Nedodrzeni pokyni miZe byt pricinou Grazu, Tento symbol znaci informace a doporucené
nebo poskozeni pfistroje. rady pro uZivatele.

NEBEZPECI:

Nebezpeci urazu elektrickym proudem.

>P

A POZOR:
Chladici systém obsahuje horlavé chladivo R290

(propan)! R290

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA



© No v AW =

N N N NN /A 2 amamam a amam - a0
P WN—2OOVOONOULAWDN = O

Obsah:

Uvod
Popis chladiciho zafizeni
Vyrobni Stitek

V3eobecné instrukce, opatieni a bezpecnostni pokyny

Instalace a umisténi
Elektricka pfipojka
Testovani

Zaruka

Soudast baleni

Montaz vycepniho kohoutu
Sestrojeni narazece
Pfipojeni napoje a tlakovani

Pfipojeni a regulace KONTAKT 155/R Green Line new

Jak pracovat s rychlospojkami
Teplota a sefizeni

Narazeni a odrazeni sudu
Uvedeni do provozu
Nahradni dily

Sanitace vodou

Udrzba

Kontrola pred kazdym pouzitim
Periodické kontroly

Ochrana zivotniho prostredi
Tabulka zavad

..................................

..................................

O 00 0O N O OO OO OoOo 1 b DD

O

..................................

—_
o

—_—
o

—_—
o

-
-

-
=Y

—_—
—_—

..................................

—_—
—_—

—_—
N

www.lindr.cz

v

KONTAKTNI VYCEPNi ZARIZENi



1. UVOD:
Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodli zakoupit
produkt LINDR.

2. POPIS CHLADICIHO ZARIZENI:

Vycepni zafizeni s vestavénym kompresorem
je urceno k chlazeni ndpoju, staceni a podava-
ni kvalitné vychlazeného piva a napoju.

Moderni kompresorova chladici jednotka Lin-
dr vyuziva vstupni energii k pfimému prevodu
na chlad a tim zaru¢uje minimalni energetic-
kou narocnost a vyborné vychlazené pivo.

Tento navod je urcen pro modely:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. VYROBNI STITEK:

Vyrobeno v Ceské republice
C ( Made In Czech Republic
chods0 teen ek LINDR.CZ 5.0,
<z Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni gislo / serial No.: E:
Kimaticka fiida / climatic class: N —

4. VSEOBECNE INSTRUKCE, OPATRENI
A BEZPECNOSTNI POKYNY:

Pfi pouziti dbejte na dodrzovani zakladnich
bezpecnostnich pokynd danych vyrobcem ta-
kového zafizeni. Chladici zafizeni je uréeno pro
prutokové chlazeni ndpoju. Jakékoliv jiné pou-

LINDRCZ S P0.
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Ziti je pokladano za nepfipustné, a tedy nebez-
pecné. Dodavatel neruci za skody zplsobené
nespravnym pouzivanim.

ZARIZENI NEPOUZIVEJTE K JINYM UCELUM,
NEZ JE URCENO VYROBCEM!

Zarizeni splnuji bezpecénostni kryti IP21.

Vseobecnd bezpecnostni pravidla. Dodrzujte
tyto ndsledujici bezpecnostni pokyny.

Dodavatel neruci za Skody zplsobené ¢innosti
provadénou na tomto zafizeni bez dodrzovani
nasledujicich instrukcil

A\ POZOR: Tento spotiebi¢ mohou pouzivat
déti ve véku 15 let a starsi a osoby se snizeny-
mi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem, nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebite bezpecnym
zpUsobem a rozumi pfipadnym nebezpedim.

/\ POZOR: Déti si nesmeéji se spotrebi¢em
hrat. Ulozte veSkery obalovy materidl mimo
dosah déti (obsahuje igelitovy obal - mozné
uduseni ditéte).

/\ POZOR: Citténi a Gdrzbu spotfebice prova-
dénou uZivatelem nesméji provadét déti bez
dozoru.

/\ POZOR: Pied pfipojenim hlavniho elek-
trického pfivodu zkontrolujte, zda napéti
a kmitocet odpovida udajlim uvedenym na za-
fizeni.

A\ POZOR: Vzdy se ujistéte, Zze zasuvka elek-
trického proudu, do které chladi¢ pripojujete,
odpovida specifikaci na vyrobnim Stitku (na-
péti, frekvence, prikon).

/\ POZOR: Pred jakymkoli zasahem do zafi-
zeni, napf. ¢isténim a udrzbou pfistroje, VZDY
odpojte pristroj od privodu elektrické energie:
termostat uvedte do polohy ,0” a vytahnéte
zastreku.



/\ POZOR: Nikdy nevkladejte naradi nebo
jiné pfedméty do vrtule ventilatoru.

/\ POZOR: Nikdy se nedotykejte elektrickych
Casti mokryma nebo vlhkyma rukama.

/\ POZOR: Pro zajiéténi vykonu chladici jed-
notky nikdy neblokujte pfivod vzduchu.

/\ POZOR: P¥i sanitovani nesmi byt teplota
vody vyssinez 25 °C!

/\ POZOR: Vzdy se ujistéte, zda je zasuvka
elektrického proudu, do které budete chladic¢
pfipojovat, volné pfistupna, aby se v pfipadé
nutnosti zastr¢ka dala ihned vytahnout.

/\ POZOR: Pii vytahovani zastrcky ze zasuvky
uchopte zastrcku a vytdhnéte. V zadném pfi-
padé netahejte za privodni kabel, hrozi posko-
zeni.

/\ POZOR: Pro uplné vypnuti zafizeni vytah-
néte zastrcku ze zasuvky elektrické energie.

/\ POZOR: v pfipadé poskozeni elektrické in-
stalace vyrobku musi byt pfivolan vyskoleny
servisni technik.V zadném pfipadé neopravuj-
te sami.

/\ POZOR: Chladici systém obsahuje horlavé
chladivo R290 (propan)!

R290

/\ POZOR: Mimot4dna ddrzba a servis chladi-
ciho systému musi byt provadén vyskolenymi,
povéfenymi techniky, ktefi jsou obeznameni
s chladicimi a elektrickymi systémy. Pro servis
chladic¢h s R290 by méli byt technici special-
né vyskoleni a kvalifikovani pro manipulaci s
hoflavymi latkami. Dodrzujte zakladni pravni
predpisy a bezpecnostni opatieni tykajici se
servisu a oprav!

/\ POZOR: Nepouzivejte otevieny plamen
a potencialni zdroj jisker v blizkosti chladice
s pouzitym chladivem R290!

A\ POZOR: Po vybaleni chladi¢ umistéte tak,
aby teplo vytvarené chladici jednotkou mohlo
byt dostatecné odvétravané.

/\ POZOR: Na chladi¢ se nesmi pokladat pred-
méty, které by zabranily cirkulaci vzduchu.

5. INSTALACE A UMISTEN:

Chlazeni postavte na pevnou podlozku do vo-
dorovné polohy (maximalni povoleny sklon 2
stupné). Kolem zafizeni je nutna volna cirkula-
ce vzduchu.

- Zajistéte dostatecné volny prostor pro cirku-
laci vzduch a odvod tepla.

- Zajistéte dostatecné mnoZstvim cerstvého
vzduchu.

- Zarizeni nesmi byt umisténo v uzavieném
prostoru.

- Zarizeni nesmi byt umisténo v blizkosti zdro-
ju tepla, nebo vystaveno primému slunecni-
mu zdfreni.

Minimalni vzdalenost vétracich otvoru od pre-
kazky, ktera brani cirkulaci vzduchu, musi byt
30 cm.V misté, kde nejsou zadné vétraci otvo-
ry, je minimalni vzdalenost 7 cm. Zafizeni pou-
zivejte nejlépe v chladné a dobie vétrané mist-
nosti. Zafizeni je ur¢eno k pouzivani pfi okolni
teploté min. 16 °C a max. 32 °C.

/\ POZOR: Zatizeni se NESMI pouzivat ani
skladovat pFi okolni teploté nizsi nez 0 °C.
Zafizeni je urCeno pro pouzivani v normalnim
prostredi, pouziti pouze pod stfechou chrane-
né proti desti a pred slunecnimi paprsky. Kli-
maticka tfida N.

/A\ NEBEZPECH: Chrafite chladi¢ a elektrickou
pripojku pred destém a strikajici vodou!

/\ POZOR: Chladi¢ v 2zadném pfipadé nepo-
kladejte na bok, a to ani pfi prepravé.

Q POZNAMKA: Pro spravny chod a ma-
ximalni vykon zafizeni je dllezité nezakry-
vat zadny z vétracich otvor( a zajistit do-
state¢nou cirkulaci vzduchu.

www.lindr.cz
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6. ELEKTRICKA PRIPOJKA:

Zatizeni pfipojte do elektrické pFipojky dle spe-
cifikace na vyrobnim Stitku daného zafizeni.
Elektroinstalace podléha mistnim predpistim.
Jestlize je napajeci pfivod (kabel) poskozen,
musi byt nahrazen vyrobcem, jeho servisnim
technikem nebo podobné kvalifikovanou oso-
bou, aby se zabranilo vzniku nebezpelné situ-
ace.

/A\ NEBEZPECI: Pokud je poskozeny privodni
kabel, zarizeni nepouzivejte ani nezapinejte!

7. TESTOVAN:

Vyrobek je dodavan tak, ze je pfipraven k oka-
mzitému pouziti.

8. ZARUKA:

Na zafizeni je poskytnuta zaruka dle obec-
nych pravnich nafizeni Ceské republiky, nebo
dle obchodni dohody. Béhem zaru¢ni doby
zdarma odstranime vzniklé vady vyrobku,
které nebyly zplisobeny nadmérnym opotre-

9. SOUCAST BALENI (viz obr. 9.):

N =

Odkapni miska
Kli¢ na kohouty

w

benim, nevhodnym zachazenim, manipulaci,
nevhodnym uskladnénim, nebo pouzitim vy-
robku v rozporu s ndvodem a jeho konstrukci
ur¢enou pro dany ucel vyrobcem. Materidly
vyménéné béhem zaruky jsou nasim majet-
kem. O opravnénosti zaruky vzdy rozhoduje
autorizovany servis. Zaruka poskytnuta pro-
dejcem mimo uzemi Ceské republiky se Fidi
dohodou mezi prodejcem a kupujicim v jejich
vzajemném vztahu, kterd neni pfimym vzta-
hem k vyrobci. Kupujicimu timto nevznika na-
rok na uplatnéni zaruky u vyrobce. Doprava,
nebo jiné naklady nejsou predmétem zaruky.

L N
UPOZORNENI:

Elektrické zafizeni a spotrebice se musi re-
vidovat - kontrolovat v terminu dle platné
legislativy statu, kde je zafizeni provozova-
no. Revize elektroinstalace muze provadét
pouze osoba s platnym opravnénim pro
tuto ¢innost. Servis, ndhradni dily a kont-
roly provadi vyrobce, nebo autorizovany
servis.

Vyc&epni kohout (Baleni dvoukohoutového zafizeni obsahuje 2ks vy¢. kohoutu.)

10. MONTAZ VYCEPNIHO KOHOUTU (viz obr. 10.):

—_

. Packou kompenzatoru (1.) otocte tak, aby sméfovala smérem doll (viz obrazek). Packou

kompenzéatoru na kohoutu nastavite optimalni a vami pozadovany prutok.

w N

4. Dotahnéte pfilozenym klicem.

11. SESTROJENI NARAZECE (viz obr. 11.):
11.1 Vyvod pro tlakovdni sudu:

. Kohout nasadte v kolmé pozici na tisicihran.

. Zajistéte prevle¢nou matici a to¢te smérem doleva. (Povolujte smérem doprava).

Varianta zapojeni s vyvodkou, hadice se nasazuje na vyvodku a fixuje sponou.

A POZOR: Nez nasroubujete rychlospojku na zavit 5/8" ujistéte se, Ze na narazeci (vstup
vzduchu tlatného média) je vlozen retni ventil (zpétny ventil 11.A).

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA



11.2 Vyvod pro ndpoj:

Na naraze¢ nasroubujte rychlospojku F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).

12. PRIPOJENI NAPOJE A TLAKOVANI (viz obr. 12.):

12.1 Propojeni a tlakovdni vestavénym kompresorem (jednokohoutové zafizeni):
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Vstup ndpoj 5. Rychlospojka F 5/8x9.5 mm
2. Vystup vzduch 6. Rychlospojka F 5/8x8 mm
3. Vypina¢ kompresoru 7. Napoj

4. Narazec¢ (bajonet, plochy, kombi)

12.2 Propojeni a tlakovdani mini bombickou CO2 (jednokohoutové zafizeni):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT
70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Vstup napoj 5. Red.ventil na mini bombi¢ku CO2
2. Narazec (bajonet, plochy, kombi) 6. Rychlospojka F 7/16 x 8 mm
3. Rychlospojka F 5/8x9.5 mm 7. Napoj

v
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4. Rychlospojka F 5/8x8 mm

12.3 Propojeni a tlakovadni vestavénym kompresorem (dvoukouhoutové zarizeni):
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Vstup napoj 5. Rychlospojka F 5/8 x 8 mm
2. Vystup vzduch 6. RychlospojkaY 8x8x8 mm
3. Narazec (bajonet, plochy, kombi) 7. Napoj
4. Rychlospojka F 5/8 x9,5 mm 8. Vypinac¢ kompresoru
4 N

Vestavény vzduchovy kompresor
Pouze u model( s vestavénym vzduchovym kompresorem PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

Vzduchovy minikompresor je vestavén v chladicim zafizeni. Automaticka regulace tlaku je
nastavena v rozmezi 2,8-3,2 bar. U modell K profi je moznost plynulé regulace tlaku v rozme-
zi 1,0-3,4 bar. Hodnota nastaveného tlaku se zobrazi na manometru v barech. Kompresor Ize
samostatné vypnout vypina¢em. Vystup rozvodu vzduchu z chladice je zakonéen rychlospoj-
kou 5/16 (8 mm) a oznacen napisem VZDUCH. Vzduchovy kompresor je bezudrzbovy, vyba-

ven molekulovym filtrem nasavaného vzduchu.
- J

12.4 Propojeni a tlakovani klasickou lahvi CO2 (dvoukohoutové zarizeni):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Vstup napoj 5. RychlospojkaY 8 x 8 x8 mm
2. Narazec (bajonet, plochy, kombi) 6. Redukeni ventil CO2

3. Rychlospojka F 5/8 x9,5 mm 7. Rychlospojka F 7/16 x 8 mm
4. Rychlospojka F 5/8 x8 mm 8. Napoj

LINDR.CZS.r0. :
CHLADICI A VYEEPNi TECHNIK www.lindr.cz



Dalsi moznosti tlakovani:
Kompresorem PUMA 1HP a 1/2HP, kompresor LEONARDO 1HP, kompresor AIRCRAFT 1HP,

klasickymi lahvemi na Biogon, N2.

12.5 Propojeni: KONTAKT 155/R Green Line new pouziti pro tlakovdni klasickou lahvi
CO:2 (dvoukohoutové zaFizeni):

1. Vstup napoj 5. Rychlospojka F 5/8 x 9,5 mm
2. Vystup CO2 6. Rychlospojka F 5/8 x9,5 mm
3. Ovladani tlaku 7. Vysokotlaka hadice s prevle¢nou matici
4. Narazec (bajonet, plochy, kombi) W 21,8, pro tlakovou ldhev se zavitem
G3/4 je potieba pouzit redukci pro K
115/R
8. Napoj

13. PRIPOJENI A REGULACE KONTAKT 155/R Green Line new K TLAKOVE LAHVI

CO2 (vizobr. 13)):
1. Nasroubuijte rychlospojky na narazec.
2. Hadici 3/8 a 3/8 vsunte do rychlospojek na narazeci.
3. Hadici 3/8 a 3/8 propojte s rychlospojkami umisténymi na chladicim zafizeni dle popisu na
etiketé, kterd je nad rychlospojkami umisténa.
4, Prisroubujte vysokotlakou hadici k tlakové lahvi CO2 za pomoci pfevlecné matice.
5. Nasadte narazeci hlavy na sud s ndpojem, ale nechte narazeci hlavu v pozici zavieno (v
horni poloze).
6. Otevrete uzaviraci ventil tlakové lahve CO2 a regula¢nimi Srouby nahofe na chladici na-
stavte pozadovany tlak pro obé vedeni, ktera jsou nezavisla. (Nastaveny tlak se zobrazuje na
manometrech na ¢elni strané chladiciho zafizeni.).

7. Narazte sud za pomoci narazeci hlavy.

A POZOR: Po zapojeni zkontrolujte, jestli jsou vSechny spoje dostatecné utésnéné.

Pokud je vie v poradku, zkontrolujte nastaveni termostatu (poloha vypnuto). Pfipojte chladi¢ do
el. sité. Poté pomoci narazeCe narazte sud a natlakujte napozadovany tlak (1.0-3.4 bar) a pohy-
bem paky kohoutu protocte vedenim napoj. V pfipadé, Ze v chladici jsou zbytky sanita¢niho
roztoku nebo vody, drzte paku kohoutu tak dlouho, dokud z kohoutu nepotece jen napo;j.
Nastavte termostat na pozadovanou teplotu napoje.

14. JAK PRACOVAT S RYCHLOSPOJKAMI (viz obr. 14.):
14.1 Montdz rychlospojek:

Uchopte rychlospojku a zasunte hadici smérem do téla rychlospojky az na doraz (cca 20 mm).
Hadice musi byt rovné sefiznutd, aby doslo k dokonalému spojeni. V pfipadé, Zze nejde hadice za-
sunout, je potfeba konec navlhdit.

LINDRCZ S P0.
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14.2 Demontdz rychlospojek:

Podrzte Sedy krouzek smérem k télu rychlospojky a hadici vytahnéte.

& POZOR: Kdyz nepridrzite Sedy krouzek a budete tahat za hadici, rychlospojka se jesté vice
zafizne do hadice.

[& POZOR: Pii demontazi nesméji byt hadice pod tlakem. j

15. TEPLOTA A SERIZENI (viz obr. 15.):

Teplota ochlazovaného napoje je fizena mechanickym termostatem v rozmezi 2 °C az 8 °C.
Na termostatu je ciselna stupnice 1-7.

v
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A POZOR: Pokud pouzivate chladi¢ na chlazeni nealkoholickych ndpoji, nastavte kolec¢ko
termostatu maximalné na stupen ¢. 5, jinak maze dojit k zamrznuti napoje ve vedeni chladice
a poskozeni zafizeni.

Q Max. teplota vstupniho ndpoje 25 °C.

16. NARAZENI A ODRAZENI SUDU (viz obr. 16.):

16.1 Narazeni sudu:
Postup narazeni BAJONETOVEHO narazece na sud.

16.2 Odrazeni sudu:
Postup odrazeni BAJONETOVEHO naraZece na sud.

16.3 Narazeni sudu:
Postup narazeni PLOCHEHO narazece na sud.

16.4 Odrazeni sudu:
Postup odrazeni PLOCHEHO narazece na sud.

A POZOR: Pred narazenim sudu se ujistéte, Ze adaptér je Cisty!

www.lindr.cz



17. UVEDENI DO PROVOZU:

1. Propojte vzduchové vedeni a pivni vedeni

2. Nastavte termostat do polohy, 0"

3. Pfipojte chladi¢ do elektrické sité.

4, Narazte sud viz bod 16, narazeni sudu.

5.Vypinacem zapnéte vzduchovy kompresor a natlakujte na pozadovany tlak.
6. Zkontrolujte, zdali jsou viechny spoje dostatecné tésné.

A POZOR: Pokud se objevi netésnost, sud odrazte viz bod 16, zafizeni vypnéte. Pfipadnou
netésnost na vedeni opravte. Pokud se netésnost projevi uvnitf zafizeni nebo si nevite rady,
kontaktujte servis.

7. Pomoci vycepniho kohoutu odtocte ndpoj a zkontrolujte, zda v zafizeni neni voda.

APOZOR: Pokud je v zafizenivoda, nezapinejte na maximalni chlazeni. Mize dojit kzamrznuti
vedeni ndpoje a poskozeni zafizeni.

8. Na termostatu nastavte pozadovanou teplotu - viz bod 15.
9. Nyni probiha chlazeni napoje, po nachlazeni (cca 5-10 minut) mizete epovat svij prvni na-
POj.

18. NAHRADNI DILY:
Pfi objednani ndhradnich dild je vzdy nutné uvést :

+ typ vyrobku

+ rok vyroby

+ vyrobni dislo

+ cely ndzev ndhradniho dilu a jeho &islo

Objednadvdni soucdstek:

POUZIVEJTE VZDY ORIGINALNi SOUCASTKY. Za soucastky, které nejsou originélni, nebo do-
poruceny vyrobcem, nenese vyrobce ani dodavatel zadnou odpovédnost.

19. SANITACE VODOU (viz obr. 19.):

(sanitacni adapter)

Sanitac¢ni adaptér (neni soucasti baleni) pfipojte k vodovodnimu fadu pomoci hadice.

[A POZOR: Maximalni teplota vody nesmi byt vyssi nez 25 °C. j

Postup sanitace:

AZ dotocite sud, narazte naraze¢ do sanitacniho adaptéru stejnym zpusobem, jako byste narazeli
sud. Po narazeni otevrete paku vycepniho kohoutu a drzte ji otevienou, dokud z kohoutu nepo-
tece Cistd voda (vyplachnou se viechny zbytky ndpoje a ¢aste¢né usazeniny).

Pro lepsi provedeni sanitace chladiciho zafizeni pouzijte sanita¢ni kuli¢ky, které vsadite do hadice
za narazec a tlakem vody je protlacite vedenim napoje.

LINDRCZ S P0.
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4 N
O POZNAMKA: Sanitacni adaptér neni soucasti baleni. Lze zakoupit jako pFislusenstvi chla-
dice.

o J

4 N
O POZNAMKA: Nezapomente demontovat vycepni kohout a vyjmout sanita¢ni kulicku.

- )

20. UDRZBA (viz obr. 20.):

Po kazdém pouziti ndpojové vedeni chladice
proplachnéte tlakem vody (viz Sanitace vo-
dou). Pro snadnéjsi proplachnuti pouzijte sani-
ta¢ni adaptér dle druhu Vaseho narazece (neni
soucasti baleni). Jednou za 14 dni je nutné
chladi¢ vysanitovat chemicky

21. KONTROLA PRED KAZDYM POUZITIM:

1. Vizualni kontrola.
2. Kontrola pfivodu kabelu.

opravnénou osobou. Kazdy meésic je potieba
kontrolovat cistotu kondenzatoru, pripadné
necistoty ofouknout tlakem vzduchu, nebo
vycistit ometenim, v opa¢ném pfipadé hro-
zi snizeni chladiciho vykonu, nebo poskozeni
chladice.

3. Zanes$eni kondenzatoru (v pfipadé nadmérného zaneseni Cistime Castéji nez 1x mési¢née).

[A POZOR: Pi zjiéténi zavady zafizeni nepousivejte. j

22. PERIODICKE KONTROLY:

v 1x tydné kontrolujte, zda ptivodni kabel
neni poskozen a el. zastrc¢ka je pevné zasunuta
Vv zasuvce.

v 1x tydné kontrolujte, Ze neni zatizeni vy-
staveno salavému teplu.

v 1x tydné kontrolujte, Ze nic nebrani cirku-
laci vzduchu.

23. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI:
T¥idéni odpadu:

v 1x mési¢né kontrolujte kondenzator chla-
dici jednotky a pravidelné Cistéte.

v 1x ro¢né zajistéte kontrolu elektrické bez-
pecnosti reviznim technikem.

Tento vyrobek nesmi byt likvidovan spolu s béZnym komunélnim odpadem. V Ceské
E\/ republice je Elektroodpad feSen v ramci Rema Systému (www.remasystem.cz).

V jinych stdtech nez v Ceské republice podléhd tFidéni odpadii mistnim pFedpisiim.

Tridény odpad umoznuje recyklaci a opétovné vyuziti pouzitych vyrobku a obalovych ma-

vy teridll. Opétovné pouziti recyklovanych materiald pomdaha chranit Zivotni prostredi pred

%49 znedisténim a snizuje spotrebu surovin. Mistni pfedpisy mohou upravovat zpUsob likvida-
ce domédcich spotrebicl v mistnich sbérndch nebo v misté ndkupu vyrobku.

www.lindr.cz
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24, TABULKA ZAVAD:

Zdvada

netece napoj

napoj mélo vychlazen

kohout cukd, ndpoj vystre-
luje

nezapne vzduchovy kom-
presor

nevypina vzduchovy kom-
presor

pivo nadmérné péni

netésni rychlospojky

Pric¢ina

sud $patné narazen

zamrzla voda po sanitaci

zavfeny kompenzator

Spatné nastaven termostat

$patnd cirkulace vzduchu

zafizeni se prehfiva

pfilis vysoky tlak

netésné spoje

Spatné zasunuta hadice

vrypy na hadici

Odstranéni

zkontrolujte, zda je paka narazece stlacena dol(

zafizeni s vestavénym kompresorem - sepnout
vypinac

vypnout zafizeni a nezbyva nez Cekat, dokud neza-
¢ne napoj opét téci (muze trvat nékolik minut, ale
i hodinl)

ohnout packou kompenzatoru na vycepnim ko-
outu

Eootloéte koleckem termostatu smérem doprava
¢islu 7

zkontrolujte lamely kondenzétoru, zda nejsou zan-
eseny

umistéte zafizeni do chladnéjsiho prostredi
uberte na tla¢cném médiu, snizte tlak v sudu
sepnéte vypinac na chladici

vyndejte a opét zasunte vzduchovou hadici dotah-
néte matice na narazedi

snizte teplotu ndpoje - pootocte koleckem ter-
mostatu doprava

zkompenzujte pratok, packou kompenzatoru smé-
rem nahoru

vytahnéte, zkontrolujte, zda neni na hadici ostra
hrana, pfipadné zkratte nozem

vytdhnéte a zkratte cca 2 cm

Q POZNAMKA: Pokud po vyse doporucenych kontroladch zavada pretrvava, kontaktujte

servisni sluzbu.

Nezapomeiite specifikovat ndsledujici:

« druh zavady
+ typ vyrobku
+ rok vyroby

« vyrobni ¢islo vyrobku (uvedeno na stitku)

LINDRCZ S P0.
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IMPORTANT
This manual contains instructions for installation, use and operation of the ap-
pliance. This manual is an integral part of the device. It must be stored in the
vicinity of the device for the entirety of its service life and must be made avail-
able to the user any time the device is installed, moved, used or maintained.
Read this manual carefully before installing and using the device. It contains
important information necessary to ensure that all operations are done prop-
erly and safely.
Due to the continuous improvement of the products, the pictures are located
in the manual illustrative only and may differ from the purchased goods.

This manual is a translation of the original Czech manual.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

mobile: + 420775715 494
tel.:+420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz,www.lindr.eu

SYMBOLS AND MARKINGS USED IN THE MANUAL:

WARNING: NOTE:
Not following instructions may cause injury or This symbol indicates information and recom-
damage the device. mendations for the user.

DANGER:

Risk of injury by electrical current.

A WARNING:
The cooling system contains flammable coolant

R290 (propane)! R290

>
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1.INTRODUCTION:
Thank you for purchasing this LINDR product.

2. DESCRIPTION OF THE COOLER:

This beverage dispensing system with built-in
compressor is designed for cooling, dispens-
ing and serving well-cooled beer and bever-
ages.

The modern Lindr compressor cooling unit
uses input energy and transforms it directly
into cooling, ensuring proper beer cooling at
minimum energy drain.

This manual is intended for models:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. MACHINE PLATE:

Vyrobena v Ceské republice
c ( Made In Czech Republic
cnadei 0yt echka LINDR.CZ 5.0,
cZ Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni gislo / serial No.: E
Kimaticka fiida / climatic class: N —

4. GENERAL INSTRUCTIONS, MEASURES
AND SAFETY INSTRUCTIONS:

When using the device, follow basic safety
instructions stated by the manufacturer. The
cooling device is designed for flow-through
cooling of beverages. Any other use is consid-

LINDRCZ S P0.
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ered impermissible and therefore dangerous.
The supplier is not liable for damage caused
by incorrect use.

DO NOT USE THE DEVICE FOR PURPOSES
OTHER THAN THOSE STATED BY THE MANU-
FACTURER!

The devices meet safety protection IP21.

General safety principles. Observe the fol-
lowing safety instructions.

The supplier is not liable for damage caused
by activities carried out on this device without
observing the following instructions!

/\ WARNING: Children aged 15 or more and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or insufficient experience
and knowledge may only use the device when
supervised or instructed in safe use of the ap-
pliance and familiarised with potential dan-
gers.

/A\WARNING: Children must not be allowed
to play with the appliance. Store all packaging
material out of reach of children (comes with a
plastic bag - suffocation hazard).

/\ WARNING: Cleaning and maintenance of
the appliance on the part of the user must not
be done by unsupervised children.

/\WARNING: Before connecting to main elec-
trical supply, check that the voltage and fre-
quency in the mains corresponds to the data
stated on the device.

/\WARNING: Always make sure that the sock-
et you intend to plug the cooler into meets the
specifications on the machine plate (voltage,
frequency, input power).

/\WARNING: Before performing operations
on the device such as cleaning or maintenance,
ALWAYS disconnect the device from power
supply: set the thermostat to "O" position and
unplug the appliance from the socket.



/\WARNING: Never place tools or other ob-
jectinto the fan.

/\WARNING: Never touch electrical compo-
nents with wet or damp hands.

/\WARNING: To ensure the cooling unit
works properly and at full capacity, make sure
air supply to the unit is not obstructed.

/\WARNING: Water temperature during sani-
tation must not be higher than 25 °C!

/\WARNING: Always make sure the power
socket you intend to plug the cooler into is ac-
cessible, so that the appliance can be immedi-
ately unplugged in case of emergency.

/\WARNING: When unplugging the device
from the socket, grab the plug and pull it out.
Do not under any circumstances pull at the ca-
ble; risk of damage.

/\WARNING: To turn the device off complete-
ly, unplug the appliance from the power sock-
et.

/\ WARNING: In the event the electrical wiring
of the product becomes damaged, summon a
trained service technician. Do not under any
circumstances repair the device yourself.

/\WARNING: The cooling system contains
flammable coolant R290 (propane)!

R290

/\WARNING: Emergency maintenance and
repair of the cooling system must be done by
trained, authorised technicians familiar with
cooling and electrical systems. The technicians
should have special training and qualification
for handling flammable substances in order to
perform service on coolers containing R290.
Follow basic regulations and safety measures
regarding service and repair!

/\ WARNING: Do not use open flame or po-
tential sources of sparks in the vicinity of a
cooler using R290 coolant!

/\WARNING: After unpacking, place the cool-
er so that heat created by the cooling unit can
be vented sufficiently.

/\WARNING: Do not place objects that could
prevent air circulation on top of the cooler.

5. INSTALLATION AND PLACEMENT:

Place the cooler onto a stable, level surface
(maximum permitted inclination: 2 degrees).
The appliance requires unobstructed air circu-
lation.

« Ensure sufficient free space for air circulation
and heat dissipation.

« Ensure sufficient supply of fresh air.

« The device must not be placed in an enclosed
space.

« The device must not be placed in the vicinity
of heat sources or exposed to direct sunlight.

Minimum distance of vents from an obstacle
that would limit air circulation must be 30 cm.
Minimum distance for sections with no air
vents is 7 cm. Ideally, use the device in a cool
and well-ventilated room. The device is de-
signed for use at ambient temperature of at
least 16 °C and at most 32 °C.

/\WARNING: The device MUST NOT be used
or stored at ambient temperature lower than
0 °C.The device is designed for use in a normal
environment, always under a roof, protected
from rain or sunlight. Climate class N.

& DANGER: Protect the cooler and electrical
connection from rain and spraying water!

/\WARNING: Do not under any circumstanc-
es lay the cooler on its side, not even during
transport.

QNOTE: In order for the device to work
correctly and at maximum output, it is im-
portant to not cover up any of the device's
vents and ensure sufficient air circulation.

www.lindr.cz
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6. ELECTRICAL CONNECTION:

Connect the device to a power socket in ac-
cordance with specifications on the machine
plate of the device. Electrical wiring is subject
to local regulations. If the power leads (ca-
bles) are damaged, they must be replaced by
the manufacturer, their service technician or
a similarly qualified person to prevent risk of
hazardous situations.

/\ DANGER: Do not use or turn on the device
ifthe power lead cable is damaged!

7. TESTING:

The product is delivered ready for immediate
use.

8. WARRANTY:

The device comes with a warranty in accord-
ance with general legal regulations of the
Czech Republic or in accordance with the
trade agreement. During the validity period
of the warranty, we will remove any defects on
the product free of charge, provided these de-
fects were not caused by excess wear, improp-
er handling, incorrect storage or by using the

9. PACKAGE CONTENTS (see Fig.9.):

N =

Drip tray
Tap wrench

10. TAP INSTALLATION (see Fig. 10.):

w

—_

the tap is used to adjust the flow rate.

N

. Fit the tap perpendicularly onto the spline.

H W

. Tighten with the enclosed wrench.

11. KEG COUPLER ASSEMBLY (see Fig. 11.):

11.1 Outlet for Keg Pressurisation

product in a way that is counter to the instruc-
tion manual or the product's design as defined
by the manufacturer. Materials replaced dur-
ing the validity period of the warranty are our
property. The legitimacy of the warranty claim
is always decided by an authorised service
centre. Warranty provided by a retailer outside
of the territory of the Czech Republic is gov-
erned by the agreement between the retail-
er and the buyer in their mutual relationship;
this agreement is not directly linked to the
manufacturer. The agreement does not give
the buyer the right to submit warranty claims
to the manufacturer. Transport expenses or
other costs are not covered by the warranty.
4 N
ATTENTION:
Electrical devices and appliances must be
checked/inspected at a time stipulated by
valid legislation of the country the device
is operated in. Inspection of wiring may
only be done by a person with valid au-
thorisation for this activity. Service work,
provision of spare parts and inspection is
done by the manufacturer or an author-
ised service centre.

Tap (Packaging of the two-tap device contains 2 taps.)

. Turn the compensator lever (1.), so that it points down (see figure). The compensator lever on

. Secure with a flare nut and turn left. (Loosen to the right).

Variant of connection with the use of a bushing; the hose is fitted onto the bushing and affixed

with a clip.

AWARNING: Before you screw the speed fitting onto the 5/8” thread, make sure the keg
coupler (air inlet for delivery medium) has a lip valve (check valve 11.A) fitted on it.

LINDRCZ S P0.
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11.2 Outlet for Beverage
Screw an F 5/8” x 3/8" (9,5 mm) speed fitting onto the keg coupler.

12. BEVERAGE SUPPLY CONNECTION AND PRESSURISATION (see Fig. 12.):

12.1 Connection and Pressurisation by Built-In Compressor (One-Tap Device):

PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Beverageinlet 5. F5/8x9.5 mm speed fitting
2. Airoutlet 6. F5/8x8 mm speed fitting
3. Compressor switch 7. Beverage
4. Keg coupler (A-system, S-system,

M-system)

12.2 Connection and Pressurisation by CO2 Bottle (One-Tap Device):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT
70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Beverageinlet 5. Pressure regulator for CO2 mini bottle
2. Keg coupler (A-system, S-system, 6. F7/16 x 8 mm speed fitting
M-system) 7. Beverage

3. F5/8x9.5 mm speed fitting
4. F5/8x8 mm speed fitting

12.3 Connection and Pressurisation by Built-In Compressor (Two-Tap Device):
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Beverageinlet 5. F5/8 x8 mm speed fitting
2. Airoutlet 6. Y 8x8x8mm speed fitting
3. Keg coupler (A-system, S-system, 7. Beverage
M-system) 8. Compressor switch
4. F5/8x9.5 mm speed fitting
4 M

Built-In Air Compressor
Only for models with built-in air compressor PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

The air mini-compressor is built into the cooling device itself. Automatic pressure regulation
is set to 2.8-3.2 bar. K profi models allow smooth pressure regulation in 1.0-3.4 bar range. The
set pressure will be displayed on the pressure gauge in bars. The compressor can be turned
off separately with a switch. The air outlet from the cooler terminates in a 5/16” (8 mm) speed
fitting marked AIR. The air compressor is zero-maintenance, fitted with a molecule filter for

the drawn-in air.
\_ J

12.4 Connection and Pressurisation by Classic CO2 Bottle (Two-Tap Device):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Beverageinlet 5. Y 8x8x8mm speed fitting

2. Keg coupler (A-system, S-system, 6. CO2 pressure reducing valve
M-system) 7. F7/16 x 8 mm speed fitting

3. F5/8x9.5 mm speed fitting 8. Beverage

4. F5/8x8 mm speed fitting

www.lindr.cz
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Other Pressurisation Options
By PUMA 1HP and 1/2HP compressor, LEONARDO 1HP compressor, AIRCRAFT THP compres-

sor, classic Biogon, N2 bottles.

12.5 Connecting KONTAKT 155/R Green Line new to Pressurisation with a Classic CO2
Bottle (Two-Tap Device):

1. Beverage inlet 5. F5/8x9.5 mm speed fitting
2. CO2outlet 6. F5/8x9.5 mm speed fitting
3. Pressure control 7. High-pressure hose with W 21.8 flare
4. Keg coupler (A-system, S-system, nut; pressurised bottles with a G3/4
M-system) thread require an adapter for K 115/R
8. Beverage

13. CONNECTION AND REGULATION OF KONTAKT 155/R Green Line new WITH
CO2 PRESSURE BOTTLE (see Fig. 13.):

1. Screw speed fittings onto the keg coupler.

2. Plug 3/8" and 3/8” hoses into the speed fittings on the keg coupler.

3. Connect the 3/8" and 3/8" hose with the speed fittings located on the cooler in accordance
with the description found on the label above the speed fittings.

4, Screw the high pressure hose onto the CO2 bottle using a flare nut.

5. Fit the keg couplers onto the beverage keg, but leave the keg coupler in closed position
(top position).

6. Open the valve on the CO2 bottle and use the regulating screws on the top of the cooler to
set the desired pressure for both the separate beverage lines. (The set pressure is displayed
on the pressure gauges located on the front of the cooler).

7.Tap the keg using the keg coupler.

AWARNING: Check that all joints are sufficiently leak-tight after connection.

If everything is in order, check the thermostat settings (in off position). Connect the cooler to the
power mains. Then use the keg coupler to tap the keg, set the desired pressure (1.0-3.4 bar) and
use the tap lever to pour out some of the beverage. If the cooler contains remnants of sanitation
solution or water, keep the tap lever in open position until only beverage pours out of the tap.
Set the desired beverage temperature on the thermostat.

14. HOW TO WORK WITH SPEED FITTINGS (see Fig. 14.):
14.1 Speed Fitting Installation

Grasp the speed fitting and insert the hose all the way inside the speed fitting body (ca. 20 mm).
The end of the hose must be straight so that it plugs fully into the coupling. If the hose will not go
in, moisten the end of the hose.

LINDRCZ S P0.
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14.2 Speed Fitting Removal

Hold the grey ring tight against the body of the speed fitting and pull out the hose.

s

even deeper into the hose.

AWARNING: If you do not hold the grey ring but pull at the hose, the speed fitting will cut

~

/

-

AWARNING: Hoses must not be pressurised during removal.
N

~

)

15. TEMPERATURE AND ADJUSTMENT (see Fig. 15.):

The temperature of the cooled beverage is controlled by a mechanical thermostat in
temperature range of 2 °C to 8 °C. The thermostat has a numerical scale of 1-7.

AWARNING: If you are using the cooler to cool non-alcoholic beverages, set the thermostat
knob to 5 at the most, otherwise, there is a risk of the beverage freezing in the cooler's tubing

and damaging the device.

Q Max. Inlet beverage temperature 25 °C.

16. KEG TAPPING AND UNTAPPING (see Fig. 16.):

16.1 Keg Tapping
Procedure for tapping a keg using an S-system keg coupler.

16.2 Keg Untapping
Procedure for untapping a keg using an S-system keg coupler:

16.3 Keg Tapping
Procedure for tapping a keg using an A-system keg coupler:

16.4 Keg Untapping
Procedure for untapping a keg using an A-system keg coupler:

AWARNING: Make sure the adapter is clean before tapping the keg!

www.lindr.cz
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17. PUTTING INTO OPERATION:

1. Interconnect air supply and beverage supply.

2. Set the thermostat to 0 position.

3. Connect the cooler to the power mains.

4. Tap the keg in accordance with point 16.

5.Turn on the air compressor using the switch and pressurise to the required pressure.
6. Check that all the joints and connections are sufficiently tight.

&WARNING: If a leakage is found, untap the keg according to point 16 and turn off the
device. Fix any leaks found on the tubing. If a leak is found inside the device or you are unsure
how to proceed, contact a service centre.

7. Use the dispensing tap to let out some of the beverage and check that there is no water in the
device.

AWARNING: Never set the device to maximum cooling if there is water in the device. May
cause freezing of the beverage tubing and damage the device.

8. Set the desired temperature on the thermostat - see point 15.
9. The beverage is now cooling; once cooled (ca. 5-10 minutes) you can start pouring the first
drink.

18. SPARE PARTS:
When ordering spare parts, always provide the following:

+ product type

« production year

+ product's serial number

« full name of the spare part and its number

Ordering Components

ALWAYS USE ORIGINAL COMPONENTS. The manufacturer or supplier bear no responsibility
for non-original components or components not recommended by the manufacturer.

19. SANITATION BY WATER (see Fig. 19.)
(Sanitation Adapter)

Connect the sanitation adapter (not included) to water mains using a hose.

[&WARNING: Maximum water temperature must not exceed 25 °C. j

Sanitation Procedure

Once you have finished a keg, connect the keg coupler to the sanitation adapter the same way
as if you were tapping a keg. Once connected, turn the bar tap lever to open position and keep it
open until clean water flows out of the tap (all beverage residue and partial sediments flush out).
For better sanitation of the cooling device, place cleaning balls into the hose beyond the keg cou-
pler and use pressurised water to clean out the beverage tubing.

LINDRCZ S P0.
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QNOTE: Sanitation adapter is not included. Can be purchased as an accessory for the cooler.

\

o J

4 I
QNOTE: Remember to dismount the tap and remove the cleaning balls.

- )

20. MAINTENANCE (see Fig. 20.)

Flush the beverage tubing of the cooler after
each use with pressurised water (see Sanita-
tion by Water). To make flushing easier, use a
sanitation adapter according to your type of
keg coupler (sanitation adapter is not includ-
ed). The cooler must be sanitised once every
14 days by a person with chemical

21.INSPECTION BEFORE EVERY USE

1. Visual check.
2. Lead-in cable check.

engineering qualifications. The condenser
must be checked for cleanliness every month.
Any dirt found must be cleaned with com-
pressed air or wiped off. Otherwise, there is a
risk of reduced cooling output or damaging of
the cooler.

3. Condenser cleanliness check (in case of excess pollution of the condenser, clean more fre-

quently than 1x a month).

[AWARNING: Do not use the device if defects or malfunctions are found. j

22. PERIODIC CHECKS

v 1x a week: check that the lead-in cable is
undamaged and that the plug is firmly in the
socket.

" 1x a week: check that the device is not ex-
posed to radiant heat.

v 1x a week: check that air circulation is not
obstructed.

23. ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste Sorting

v 1x a month: check the cooling unit's con-
denser and clean it regularly.

v 1x a year: have an engineering inspector
check the electrical safety of the device.

This product must not be disposed of in communal waste. Electrical waste in the Czech
Republic is disposed of within the Rema System (www.remasystem.cz).

In countries other than the Czech Republic, waste sorting is subject to local regulations.

Sorting waste allows recycling and reusing used products and packaging materials. Reuse

vy of recycled material helps protect the environment from pollution and reduces resource

%&} consumption. Local regulations may regulate the method of disposing of household ap-
pliances at local collection points or at the point of sale.

www.lindr.cz
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24. TABLE OF MALFUNCTIONS

Malfunction

beverage does not flow

beverage cooled insuffi-
ciently

tap jerks, drink sprays out

air compressor does not
switch on

air compressor does not
switch off

beer foams excessively

speed fittings leaking

Cause

keg tapped incorrectly

water from sanitation froze

compensator is closed

incorrect thermostat setting

poor air circulation

device overheats

pressure too high

leakage

hose poorly inserted

scratches on the hose

Removal

check that the keg coupler lever is pushed down
device with built-in compressor - turn on the switch

turn off the device; then wait until the beverage starts
flowing again (may take a few minutes, or hours!)

move the compensator lever on the tap

turn the thermostat knob to the right towards
number 7

check the cleanliness of condenser plates
place the device in a colder environment

reduce delivery medium supply, reduce pressure in
the keg

press the switch on the cooler

pull out and reinsert the air hose, tighten the nuts
on the keg coupler

reduce bevera%e temperature - turn the thermostat
knob to the right

regulate flow rate by pushing the compensator lever
up

ull out the hose, check that the end of the hose is
at (not at an angle), level off with a knife if needed

pull out the hose and shorten by ca.2 cm

QNOTE: If the defect persists even after the above steps are taken, contact a service centre.

Do not forget to specify the following:

+ type of defect
+ product type
+ production year

+ product's serial number (found on the machine plate)

LINDRCZ S P0.
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WICHTIG

Diese Gebrauchsanweisung enthalt Hinweise und Anweisungen zur Instal-
lation, Verwendung und Bedienung der Anlage. Diese Gebrauchsanweisung
gehort zum festen Bestandteil der Anlage. Sie ist wahrend der gesamten Le-
bensdauer bei der Anlage aufzubewahren und dem Benutzer zur Verfligung zu
stellen, wenn die Anlage installiert, umgestellt, verwendet oder gewartet wird.
Lesen Sie sich bitte vor der Installation und Verwendung sorgfaltig diese Ge-
brauchsanweisung durch, sie enthalt wichtige Informationen. Dadurch wird
gewahrleistet, dass alle Ablaufe ordnungsgemaf und sicher funktionieren.
Aufgrund der standigen Verbesserung der Produkte befinden sich die Bilder im
Handbuch nur illustrativ und kénnen von der gekauften Ware abweichen.

Diese Anleitung wurde aus dem tschechischen Original iibersetzt.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

Mobiltelefon: + 420775 715 494
Tel.: +420 495 447 239

E-Mail: info@lindr.cz
Web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG VERWENDETE SYMBOLE

UND ZEICHEN:

ACHTUNG: ANMERKUNG:

Die Nichteinhaltung der Hinweise und An- O Mit diesem Symbol sind Informationen und
weisungen kann zum Unfall oder zur Beschd- Tipps fiir Benutzer gekennzeichnet.

digung der Anlage fiihren.

GEFAHR:

Unfallgefahr durch elektrischen Strom.

> B DB

ACHTUNG:
Das Kiihlsystem enthdlt das brennbare KiihImit-

tel R290 (Propan)! R290

LINDRCZ S P0.
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1. EINLEITUNG:

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt der
Firma LINDR entschieden haben.

2. BESCHREIBUNG DER KUHLANLAGE:
Die Zapfanlage mit integriertem Kompressor
ist zur Kiithlung von Getranken sowie zum Zap-
fen von hochwertig gekihltem Bier und ande-
ren Getranken bestimmt.

Durch das moderne Kompressor-Kiihlsystem
von Lindr wird die Eingangsenergie direkt in
Kalte umgewandelt, wodurch ein minimaler
Energieaufwand sowie ein hochwertig ge-
kiihltes Bier garantiert ist.

Diese Gebrauchsanweisung ist fiir folgende
Modelle bestimmt:

PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new

PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new

PYGMY 35/Kprofi Green Line new

KONTAKT 40 Green Line new

KONTAKT 40/K Green Line new

KONTAKT 40/Kprofi Green Line new

KONTAKT 70 Green Line new

KONTAKT 70/K Green Line new

KONTAKT 155 Green Line new

KONTAKT 155/K Green Line new

KONTAKT 155/R Green Line new

3. TYPENSCHILD:

Vyrobeno v Ceské republice
Lrdds g Made in Czech Republic
o0 e i LINDR.CZ 5.r.0.
= Sadové 132, 50315 NECHANICE

virobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni &islo / serial No.: E
Klimaticka tiida / climatic class: N —

4. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN, MAG-
NAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISE:

Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass
die generellen Sicherheitshinweise des Her-
stellers dieser Anlage eingehalten werden. Die
Kihlanlage ist zur Durchlaufkiihlung von Ge-
tranken bestimmt. Jede andere Verwendung
ist unzuldssig und somit gefahrlich. Der Liefe-
rant haftet nicht fir Schaden infolge des un-

LINDRCZ S P0.
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sachgemafen Umgangs.

VERWENDEN SIE DIE ANLAGE NICHT ZU AN-
DEREN ZWECKEN ALS VOM HERSTELLER BE-
STIMMT!

Die Gerdite erfiillen die Schutzart IP21.

Allgemeine Sicherheitsregeln. Halten Sie die
nachfolgenden Sicherheitshinweise ein.

Der Lieferant haftet nicht fiir Schaden infolge
des Umgangs mit dieser Anlage ohne Einhal-
tung der nachfolgenden Anweisungen!

/\ ACHTUNG: Kinder ab 15 Jahren sowie
Personen mit verminderten physischen oder
mentalen Fahigkeiten bzw. mit verminderter
Sinneswahrnehmung oder ungentigenden Er-
fahrungen und Kenntnissen dirfen diese An-
lage nur in Gegenwart einer Aufsichtsperson
verwenden bzw. wenn sie auf sichere Weise
uber die Verwendung der Anlage belehrt wur-
den und evtl. Risiken nachvollziehen kénnen.

/\ ACHTUNG: Kindern ist das Spielen mit der
Anlage untersagt. Bewahren Sie das gesamte
Verpackungsmaterial au3erhalb der Reichwei-
te von Kindern auf (Igelitverpackung - mégliche
Erstickungsgefabhr flir Kinder).

/\ ACHTUNG: Die Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten durch den Benutzer dirfen Kinder
ohne Aufsichtsperson nicht vornehmen.

/\ ACHTUNG: Uberpriifen Sie vor Anschluss
der Hauptstromzufuhr, ob die Spannung und
Frequenz den Angaben auf der Anlage ent-
sprechen.

A ACHTUNG: Vergewissern Sie sich stets,
dass die Stromsteckdose, an welche der Kiihler
angeschlossen wird, der Spezifikation auf dem
Typenschild entspricht (Spannung, Frequenz,
Anschlussleistung).

/\ ACHTUNG: Trennen Sie die Anlage vor je-
dem Eingriff, wie beispielsweise Reinigung
und Wartung, immer vom elektrischen Strom:
Stellen Sie den Thermostat auf die Position,O”
und ziehen Sie den Stecker heraus.



/\ ACHTUNG: Legen Sie kein Werkzeug oder
andere Gegenstande auf den Lifterpropeller.

&ACHTUNG: Bertihren Sie keine elektrischen
Teile mit nassen oder feuchten Handen.

/\ ACHTUNG: Um die Leistung des Kihlsys-
tems zu gewahrleisten, blockieren Sie nicht
die Luftzufuhr.

/\ ACHTUNG: Bei der Reinigung und Desin-
fektion darf die Wassertemperatur nicht tiber
25 °Cliegen!

/\ ACHTUNG: Vergewissern Sie sich stets, ob
die Stromsteckdose, an welche der Kihler an-
geschlossen wird, frei zuganglich ist, damit der
Stecker, wenn noétig, sofort herausgezogen
werden kann.

A\ ACHTUNG: Zum Herausziehen des Ste-
ckers aus der Steckdose fassen Sie den Stecker
an und ziehen diesen heraus. Ziehen Sie auf
keinen Fall am Stromzuleitungskabel, es be-
steht Gefahr.

/\ ACHTUNG: Zum kompletten Ausschalten
der Anlage ziehen Sie den Stecker aus der
Stromsteckdose.

/\ ACHTUNG: Wenn die Elektroinstallation
des Produkts beschadigt ist, ist ein geschulter
Servicetechniker zu rufen. Fiihren Sie die Re-
paratur auf keinen Fall selbst aus.

/\ ACHTUNG: Das Kiihlsystem enthdlt das
brennbare Kiihimittel R290 (Propan)!

R290

/\ ACHTUNG: Sonderwartungs- und -service-
arbeiten des Kiihlsystems miissen durch ge-
schulte beauftragte Techniker erfolgen, wel-
che mit Kihl- und Elektrosystemen vertraut
sind. Fur Servicearbeiten an den Kiihlern s
R290 sollten die Techniker Gber eine Spezial-
schulung sowie Qualifikation zum Umgang
mit brennbaren Stoffen verfligen. Halten Sie
die generellen Rechtsvorschriften und Sicher-
heitsmalinahmen bezlglich Service- und Re-
paraturarbeiten ein!

/\ ACHTUNG: In Nihe des Kiihlers mit dem
Kihlmittel R290 kein offenes Feuer oder po-
tenzielle Funkenquelle verwenden!

/\ ACHTUNG: Nach dem Auspacken den Kiih-
ler in der Form aufstellen, dass die durch das
Kuhlsystem erzeugte Warme ausreichend ab-
geleitet werden kann.

A\ ACHTUNG: Auf den Kihler diirfen keine
Gegenstande gelegt werden, welche die Luft-
zirkulation verhindern.

5. INSTALLATION UND STANDORT:

Stellen Sie den kuhler auf einem festen Unter-
grund waagerecht auf (die zuldssige Hochst-
neigung betragt 2 Grad). Im Bereich der Anla-
ge muss die Luft frei zirkulieren kdnnen.

- Sorgen Sie flir ausreichend freien Platz zur
Luftzirkulation und Wérmeableitung.

- Sorgen Sie flir eine ausreichende Frischluft-
menge.

« Die Anlage darf nicht in geschlossenen Rdu-
men aufgestellt werden.

« Die Anlage darf nicht in der Nédhe von Wair-
mequellen aufgestellt werden. Direkte Son-
neneinstrahlung ist zu vermeiden.

Der Mindestabstand der Liiftungséffnungen
zu Luftzirkulationshindernissen muss 30 ¢cm
betragen. Dort, wo keine Liiftungséffnungen
vorhanden sind, betragt der Mindestabstand 7
cm. Die Anlage am besten in kihlen, gut gelif-
teten Raumen verwenden. Die Anlage ist zur
Verwendung bei einer Umgebungstempera-
tur von mindestens 16 °C und maximal 32 °C
bestimmt.

/\ ACHTUNG: Die Anlage DARF NICHT bei
einer Umgebungstemperatur unter 0°C ver-
wendet oder gelagert werden. Die Anlage ist
zur Verwendung in normaler Umgebung - nur
Uberdacht zum Schutz vor Regen und Sonnen-
strahlen - zu verwenden. Klimaklasse N.

AGEFAHR: Schitzen Sie den Kihler und
elektrischen Anschluss vor Regen und Spritz-
wasser!

/\ ACHTUNG: Den Kiihler nie - auch nicht
beim Transport - auf die Seite legen.

www.lindr.cz
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QANMERKUNG: Fir den korrekten Be-
trieb sowie maximale Leistung der Anlage
dirfen die Liftungséffnungen nicht abge-
deckt werden und es ist fiir ausreichende
Luftzirkulation zu sorgen.

- J

6. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
SchlieBen Sie die Anlage entsprechend dem
Typenschild der betreffenden Anlage an den
elektrischen Anschluss an. Fir die Elektroins-
tallation gelten die 6rtlichen Vorschriften. Ist
die Stromzuleitung (das Kabel) beschadigt, ist
dieses vom Hersteller, dessen Servicetechniker
oder durch eine analog qualifizierte Person zu
ersetzen. Auf diese Weise wird verhindert, dass
eine gefahrliche Situation entsteht.

/\GEFAHR: Ist die Stromzuleitung das Kabel
beschddigt, die Anlage weder verwenden
noch einschalten!

7. TEST:
Wenn das Produkt geliefert wird, kann es
sofort verwendet werden.

8. GARANTIE:
Fir die Anlage wird eine Garantie entspre-
chend den allgemeinen Rechtsvorschriften
der Tschechischen Republik oder entspre-
chend dem Kaufvertrag vereinbart. Wahrend
der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos Pro-

9. LIEFERUMFANG (siehe Abb. 9.):

N =

Tropfschale
Hahnschlissel

w

duktmangel, welche nicht aufgrund von tber-
maBigem Verschlei3, unsachgemaem Um-
gang und Bedienung, unpassender Lagerung
oder aufgrund der Verwendung des Produkts
im Widerspruch zur Gebrauchsanweisung so-
wie zur fur den vom Hersteller betreffenden
Zweck bestimmten Produktkonstruktion auf-
getreten sind. Bei den wahrend der Garantie-
zeit ausgewechselten Materialien handelt es
sich um unser Eigentum. Die Entscheidung,
ob die Garantie berechtigt ist, trifft immer der
autorisierte Service. Die vom Verkaufer auBer-
halb des Territoriums der Tschechischen Repu-
blik gewahrte Garantie richtet sich nach der
Vereinbarung zwischen dem Verkaufer und
Kaufer im Rahmen ihrer gegenseitigen Be-
ziehung, die nicht in direkter Beziehung zum
Hersteller steht. Dadurch ergibt sich fiir den
Kaufer kein Recht, die Garantie beim Hersteller
geltend zu machen. Der Transport oder ande-
re Kosten sind nicht Gegenstand der Garantie.

~
HINWEIS:

Fir die elektrische Anlage und Gerate
missen die Revisionen/Uberprifungen
zum Termin entsprechend den geltenden
Gesetzen des Staats erfolgen, wo die An-
lage betrieben wird. Die Revision der Elek-
troinstallation darf nur durch eine Person
erfolgen, welche Uiber eine giiltige Berech-
tigung fur diese Tatigkeit verflgt. Service-
tatigkeiten, Ersatzteile und Uberpriifungen
erfolgen durch den Hersteller oder autori-

Ksierten Service.

Zapfhahn (im Lieferumfang fiir die Doppelhahn-Anlage sind 2 Zapfhdahne enthalten.)

10. MONTAGE DES ZAPFHAHNS (siehe Abb. 10.):

1. Drehen Sie den Kompensatorhebel (1.) in der Form, dass er nach unten zeigt (siehe Abbildung).
Stellen Sie mit dem Kompensatorhebel den optimalen sowie von Ilhnen gewiinschten Durchlauf

ein.
. Setzen Sie den Hahn auf den Zehnkant.

w N

. Sichern Sie die Uberwurfmutter und drehen Sie diese nach links.

(wenn sie nach rechts gedreht wird, wird sie gelockert).
4. Ziehen Sie sie mit dem beiliegenden Schliissel fest.

LINDRCZ S P0.
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11. MONTAGE DES ZAPFKOPFS (siehe Abb. 11.):

11.1 Fass-Drucksystem-Ableitung:

Variante mit Ableitungsanschluss, der Schlauch wird auf die Ableitung gesetzt und mit einer
Klemme fixiert.

A ACHTUNG: Bevor Sie die Schnellkupplung auf das Gewinde 5/8" schrauben, vergewissern
Sie sich bitte, dass sich das Lippenventil (Riickschlagventil) im Zapfkopf (Druckmedium-Luft-
eingang 11.A) befindet.

11.2 Getrdnkeableitung:
Schrauben Sie die Schnellkupplung F 5/8" x 3/8" (9,5 mm) auf den Zapfkopf.

12. ANSCHLUSS DES GETRANKS UND DES DRUCKSYSTEMS (siehe Abb. 12.);

12.1 Anschluss und Drucksystem iiber den integrierten Kompressor (Einhahn-Anlage) :
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line
new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K
Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Getrankeeingang 5. Schnellkupplung F 5/8x9.5 mm
2. Luftausgang 6. Schnellkupplung F 5/8x8 mm
3. Kompressorschalter 7. Getrank

4. Zapfkopf (A, S, M-system)

12.2 Anschluss und Drucksystem iiber eine CO2-Minibombe (Einhahn-Anlagen):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT
70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Getrankeeingang 5. Reduktionsventil an der CO2-Minibom-
2. Zapfkopf (A, S, M-system) be

3. Schnellkupplung F 5/8x9.5 mm 6. Schnellkupplung F 7/16 x 8 mm

4. Schnellkupplung F 5/8x8 mm 7. Getrank

12.3 Anschluss und Drucksystem iiber den integrierten Kompressor (Doppelhahn-Anlage)
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K
Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Getrankeeingang 5. Schnellkupplung F 5/8 x 8 mm
2. Luftausgang 6. SchnellkupplungY 8 x8 x 8 mm
3. Zapfkopf (A, S, M-system) 7. Getrank
4. Schnellkupplung F 5/8 x 9,5 mm 8. Kompressorschalter
4 M

Integrierter Luftkompressor
Nur bei den Modellen mit integriertem Luftkompressor PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

Der Luft-Minikompressor ist in der Kiihlanlage integriert. Die automatische Druckregelung
istim Bereich von 2,8 bis 3,2 bar eingestellt. Bei den Modellen K profi besteht die Moglichkeit
der kontinuierlichen Druckregelung im Bereich von 1,0 bis 3,4 bar. Der eingestellte Druck-
wert wird auf dem Manometer in bar angezeigt. Der Kompressor kann mit dem Schalter
separat ausgeschaltet werden. Den Abschluss des Luftleitungsausgangs am Kiihler bildet
eine Schnellkupplung 5/16 (8 mm), der ist mit der Aufschrift LUFT gekennzeichnet. Der Luft-
kompressor ist wartungsfrei, er verfligt Gber einen Molekiilfilter fiir die angesaugte Luft.

www.lindr.cz
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12.4 Anschluss und Drucksystem iiber klassische CO2-Flasche (Doppelhahn-Anlagen):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Getrankeeingang 5. SchnellkupplungY 8 x 8 x 8 mm
2. Zapfkopf (A, S, M-system) 6. CO2-Reduktionsventil

3. Schnellkupplung F 5/8 x 9,5 mm 7. Schnellkupplung F 7/16 x 8 mm
4. Schnellkupplung F 5/8 x 8 mm 8. Getrank

Weitere Drucksystemmaoglichkeiten:
Uber den Kompressor PUMA 1HP und 1/2HP, Kompressor LEONARDO 1HP, Kompressor AIR-
CRAFT 1HP, Uber klassische Biogon- oder N2-Flaschen.

12.5 Anschluss: KONTAKT 155/R Green Line new - Verwendung fiir das Drucksystem iiber
klassische CO2-Flasche (Doppelhahn-Anlage)

1. Getrankeeingang 5. Schnellkupplung F 5/8 x 9,5 mm

2. CO2-Ausgang 6. Schnellkupplung F 5/8 x9,5 mm

3. Drucksteuerung 7. Hochdruckschlauch mit Uberwurf-

4. Zapfkopf (A, S, M-system) mutter W 21,8, fur die Druckflasche mit

G3/4-Gewinde ist eine Reduktion fur K
115/R zu verwenden
8. Getrank

13. ANSCHLUSS UND REGELUNG VON KONTAKT 155/R AN CO2 -DRUCKFLASCHE

1. Schrauben Sie die Schnellkupplung auf den Zapfkopf.

2. Schieben Sie den Schlauch 3/8 und 3/8 auf die Schnellkupplung am Zapfkopf.

3. SchlieBen Sie den Schlauch 3/8 und 3/8 an die sich an der Kiihlanlage befindlichen Schnell-
kupplungen entsprechend der Beschreibung auf dem Etikett an, das sich (iber den Schnell-
kupplungen befindet.

4. Schrauben Sie den Hochdruckschlauch mit der Uberwurfmutter an die CO2-Druckflasche.
5. Setzen Sie den Zapfkopf auf das Fass mit dem Getrank, aber lassen Sie den Zapfkopf ge-
offnet (in oberer Position).

6. Offnen Sie das Absperrventil an der CO2-Druckflasche und stellen Sie mit den sich oben
am Kihler befindlichen Stellschrauben den gewiinschten Druck fiir beide voneinander un-
abhangigen Leitungen ein. (Der eingestellte Druck wird auf den Manometern auf der Vorder-
seite der Kiihlanlage angezeigt).

7. Schlagen Sie das Fass mit dem Zapfkopf an.

&ACHTUNG: Uberpriifen Sie nach dem AnschlieBen, ob alle Verbindungen ausreichend
dicht sind.

Wenn alles in Ordnung ist, Gberpriifen Sie die Thermostateinstellung (Position Aus). Schlie8en
Sie den Kuihler an das Stromnetz an. Schlagen Sie anschlieBend mit dem Zapfkopf das Fass an
und stellen Sie den erforderlichen Druck ein (1.0-3.4 bar) und durch Drehen des Hahnhebels be-
dienen Sie die Getrankeleitung. Sofern sich im Kiihler Reinigungslosungs- oder Wasserriickstan-
de befinden, halten Sie den Hahn so lange, bis nur noch das Getrank aus der Leitung flief3t.
Stellen Sie den Thermostat auf die gewtinschte Getranketemperatur ein.
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14. ARBEITSWEISE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN (siehe Abb. 14.):

14.1 Montage der Schnellkupplungen:

Halten Sie die Schnellkupplung fest und schieben Sie den Schlauch in Richtung Schnellkupp-
lungskorper bis zum Anschlag (ca. 20 mm) hinein. Um eine perfekte Verbindung zu gewahrleisten,
muss der Schlauch gerade geschnitten sein. Lasst sich der Schlauch nicht hineinschieben, ist das
Ende anzufeuchten.

14.2 Demontage der Schnellkupplungen:

Drucken Sie den grauen Ring in Richtung Schnellkupplungskdrper und ziehen Sie den Schlauch
heraus.

. B
AACHTUNG: Wenn Sie den Schlauch herausziehen, ohne auf den grauen Ring zu driicken,
\wird die Schnellkupplung noch tiefer in den Schlauch gebohrt.

/
~

P
AACHTUNG: Bei der Demontage diirfen die Schlauche nicht unter Druck stehen.
N J

15. TEMPERATUR UND EINSTELLUNG (siehe Abb. 15.):

Die Temperatursteuerung fiir das gekiihlte Getrank erfolgt mit dem mechanischen Thermostat
im Bereich von 2 °C bis 8 °C. Der Thermostat ist mit der Zahlenskala 1-7 versehen.

A ACHTUNG: Wenn Sie den Kiihler zum Kiihlen von alkoholfreien Getranken verwenden,
stellen Sie das Thermostatradchen hochstens auf Stufe Nr. 5, andernfalls kann das Getrank in
der Kiihlerleitung gefrieren und dadurch die Anlage beschadigen.

O Max. Einlassgetrinketemperatur 25 °C.

16. FASS AN- UND ABSCHLAGEN (siehe Abb. 16.):

16.1 Fass anschlagen:
Vorgehensweise beim Anschlagen des S-system-Zapfkopfs am Fass.

16.2 Fass abschlagen:
Vorgehensweise beim Abschlagen des S-system-Zapfkopfs am Fass.

16.3 Fass anschlagen:
Vorgehensweise beim Anschlagen des A-system-Zapfkopfs am Fass.

16.4 Fass abschlagen:
Vorgehensweise beim Abschlagen des A-system-Zapfkopfs am Fass.

&ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Anschlagen des Fasses, dass der Adapter
sauber ist!

www.lindr.cz
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17. INBETRIEBNAHME:

1. Schlie3en Sie die Luftleitung und Bierleitung an
2. Stellen Sie den Thermostat auf die Position,, 0"
3. Schliel3en Sie den Schlauch an das Stromnetz an.
4. Schlagen Sie das Fass an, siehe Punkt 16 - Fass anschlagen.
5.Schalten Sie den Luftkompressor mit dem Schalter ein und stellen Sie den gewtinschten Druck
ein.
6. Uberpriifen Sie, ob alle Verbindungen ausreichend abgedichtet sind.
e p

& ACHTUNG: Schlagen Sie bei einer undichten Stelle das Fass ab - siehe Punkt 16 und
schalten Sie die Anlage aus. Reparieren Sie eine evtl. undichte Stelle an der Leitung. Befindet
sich in der Anlage eine undichte Stelle oder wenn Sie nicht mehr weiter wissen, wenden Sie

sich bitte an den Service.
- J
7. Zapfen Sie mit dem Zapfhahn das Getrank und Uberpriifen Sie, dass sich kein Wasser in der

Anlage befindet.

A ACHTUNG: Stellen Sie nicht auf maximale Kiihlung, wenn sich in der Anlage Wasser
befindet. Es kann in der Getrankeleitung gefrieren und die Anlage beschadigen.

8. Stellen Sie den Thermostat auf die gewlinschte Temperatur ein - siehe Punkt 15.
9. Nun wird das Getrank gekuihlt. Danach (nach ca. 5-10 Minuten) kdnnen Sie Ihr erstes Getrank
zapfen.

18. ERSATZTEILE:
Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer Folgendes angeben:

« den Produkttyp

. das Baujahr

« die Produktionsnummer

« den vollstandigen Ersatzteilnamen, einschlie8lich der Nummer

Bestellung von Teilen:

VERWENDEN SIE STETS ORIGINALTEILE. Der Hersteller sowie der Lieferant tibernimmt fir
Nichtoriginalteile oder fiir nicht vom Hersteller empfohlene Teile keine Haftung.

19. HYGIENISCHE REINIGUNG MIT WASSER (siehe Abb. 19.):
(Hygieneadapter)

Schlie3en Sie den Hygieneadapter (ist nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Schlauch an
die Wasserleitung an.
Ablauf der hygienischen Reinigung:

Wenn das Fass leergezapft ist, schlagen Sie den Zapfkopf auf die gleiche Weise auf den Hygiene-
adapter, wie beim Fass anschlagen. Offnen Sie nach dem Anschlagen den Zapfhahnhebel und
halten Sie diesen solange geoffnet, bis klares Wasser aus dem Hahn kommt (es werden alle Ge-
trankereste und teilweise Ablagerungen ausgesplilt.

Verwenden Sie zur effizienteren hygienischen Reinigung der Kiihlanlage hygienische Reinigungs-
kugeln, welche Sie in den sich hinter dem Zapfkopf befindlichen Schlauch geben und mit Wasser-
druck durch die Getrankeleitung spulen.

LINDRCZ S P0.
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&ACHTUNG: Die maximale Wassertemperatur darf nicht tGber 25 °C liegen.
y
N
QANMERKUNG: Der Hygieneadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er ist als Kiihler-
zubehor erhaltlich. )
\

-

Reinigungskugeln herauszunehmen.

QANMERKUNG: Vergessen Sie nicht, den Zapfhahn abzunehmen sowie die hygienischen

/

20. WARTUNG (siehe Abb. 20.):

Spllen Sie die Getrankeleitung des Kiihlers
nach jeder Verwendung mit Wasserdruck
(siehe hygienische Reinigung mit Wasser).
Verwenden Sie zum leichteren Spiilen einen
Hygieneadapter entsprechend der Art lhres
Zapfkopfs (der Hygieneadapter ist nicht im
Lieferumfang enthalten). Einmal alle 14 Tage

ist der Kiihler chemisch zu reinigen

Dies erfolgt durch eine hierflir berechtigte
Person. Jeden Monat ist zu Uberpriifen, ob der
Kondensator sauber ist bzw. ist der Schmutz
mit Druckluft oder durch Abkehren zu entfer-
nen, andernfalls konnte die Kihlleistung ab-
nehmen oder der Kiihler beschadigt werden.

21. UBERPRUFUNG VOR JEDER VERWENDUNG:

1. Visuelle Uberpriifung.

2. Uberpriifung des Stromzuleitungskabels.

3. Verstopfung des Kondensators (bei tibermaBiger Verstopfung ist dieser ofter als 1x monat-

lich zu reinigen).

[&ACHTUNG: Werden Mangel an der Anlage festgestellt, die Anlage bitte nicht benutzen. j

22. PERIODISCHE UBERPRUFUNGEN:

v 1x wochentlich tUberprifen, ob das Strom-
zuleitungskabel nicht beschadigt ist und der
Stecker fest in der Steckdose steckt.

v 1x wochentlich Gberpriifen, dass die An-
lage keiner Strahlungswarme ausgesetzt ist.

23. UMWELTSCHUTZ:
Abfalltrennung:

v 1x wochentlich Gberprifen, dass die Luft-
zirkulation durch nichts behindert wird.

v 1x monatlich den Kondensator des Kiihl-
systems Uberprifen und regelmaflig reinigen.

v 1x jahrlich die elektrische Sicherheit durch
einen Revisionstechniker Gberpriifen lassen.

Dieses Produkt darf nicht Uber den kommunalen Abfall entsorgt werden. In der
Tschechischen Republik erfolgt die Entsorgung von Elektroabfall im Rahmen des Rema-

Systems (www.remasystem.cz).

In anderen Staaten als der Tschechischen Republik gelten die 6rtlichen Vorschriften fiir die
Abfalltrennung.

Durch die Abfalltrennung konnen verwendete Produkte und Verpackungsmaterialien recycelt
und wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung von recycelten Materialien tragt
cg’%é zum Schutz der Umwelt vor Verschmutzung bei und reduziert den Rohstoffverbrauch. In
den ortlichen Vorschriften kann die Art der Entsorgung von Haushaltsgeraten in Sammel-

stellen oder an dem Ort geregelt sein, wo das Produkt gekauft wurde.

www.lindr.cz
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24. FEHLERTABELLE:

Fehler

es flie3t kein Getrank

das Getrank ist nicht geni-

gend gekihlt

der Hahn zuckt, das Getrank

schief3t heraus

der Luftkompressor schaltet

sich nicht ein

der Luftkompressor schaltet

sich nicht aus

das Bier schaumt Gibermafig

undichte Schnellkupplun-

gen

Ursache

das Fass wurde falsch an-
geschlagen

dass Wasser ist nach der
hy?ienischen Reinigung
gefroren

der Kompensator ist ge-
schlossen

falsch eingestellter Ther-
mostat
schlechte Luftzirkulation

die Anlage ist tGberhitzt

zu hoher Druck

undichte Verbindungen

falsch eingeschobener
Schlauch

am Schlauch befinden sich

Ritzen

Behebung

Uberprifen Sie, ob der Zapfkopfhebel nach unten
gedruickt ist

Anlage mit integriertem Kompressor - Schalter ein-
schalten

Anlage ausschalten und warten, bis das Getrank wie-
der zu flieBen beginnt (dies kann mehrere Minuten,
aber auch Stunden dauern!)

den Kompensatorhebel am Zapfhahn bewegen

drehen Sie das Thermostatradchen nach rechts zu
Nummer 7

Uberprifen Sie die Kondensatorlamellen, ob sie ver-
stopft sind

stefllen Sie die Anlage in einer kiihleren Umgebung
au

reduzieren Sie den Druck am Druckmedium und im
Fass

schalten Sie den Schalter am Kihler ein

ziehen Sie den Luftschlauch heraus und schieben
Sie ihn wieder hinein, ziehen Sie die Muttern am
Zapfkopf fest

reduzieren Sie die Getranketemperatur - drehen Sie
das Thermostatradchen nach rechts

kompensieren Sie den Durchlauf, indem Sie den
Kompensatorhebel nach oben stellen

ziehen Sie den Schlauch heraus und liberpriifen Sie,
dass sich keine scharfe Kante an diesem befindet
bzw. kiirzen Sie ihn mit einem Messer

ziehen Sie den Schlauch heraus und kiirzen Sie ihn
umca.2cm

QANMERKUNG: Tritt der Fehler nach den vorgenannten empfohlenen Uberpriifungen wei-

terhin auf, wenden Sie sich bitte an den Service.

Bitte geben Sie bei der Servicemeldung Folgendes an:

+ die Fehlerart
+ den Produkttyp
» das Baujahr

+ die Produktionsnummer des Produkts (befindet sich auf dem Typenschild)
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IMPORTANT
Le présent manuel comporte les instructions d'installation, d'utilisation et de
service de I'équipement. Le présent manuel fait partie intégrante de la ma-
chine. Il doit étre déposé auprés de I'équipement pendant toute sa durée de
vie et fourni a l'utilisateur a chaque fois que I'équipement est installé, déplacé,
utilisé ou entretenu.
Lisez soigneusement le présent manuel avant l'installation et ['utilisation de
I'équipement, il contient des informations importantes pour garantir que
toutes les activités sont réalisées en bonne et due forme et en toute sécurité.
En raison de I'amélioration constante des produits, les images sont dans le ma-
nuel uniquement a titre indicatif et peut différer des biens achetés.

Ce manuel est une traduction du manuel dorigine tcheque.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

portable: + 420775 715 494
tél.: +420 495 447 239

e-mail ;: info@lindr.cz
web : www.lindr.cz, www.lindr.eu

SYMBOLES ET SIGNES UTILISES DANS LE MODE D'EMPLOI :

ATTENTION : REMARQUE :

Le non-respect des instructions peut entrai- Q Le présent symbole indique les informations et
ner un accident ou un endommagement de conseils recommandeés pour l'utilisateur.
l'appareil.

DANGER:

Danger d'accident par courant électrique.

ATTENTION :
Le systéeme de refroidissement comporte le réfri-

gérant inflammable R290 (propane) ! R290

> B P
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1. INTRODUCTION :

Nous vous remercions d'avoir décidé d'ache-
ter le produit LINDR.

2. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT DE
REFROIDISSEMENT :

La tireuse de boissons avec compresseur inté-
gré est destinée au refroidissement des bois-
sons, au soutirage et au service d'une biére et
de boissons refroidies avec qualité.

L'unité moderne de refroidissement avec com-
presseur Lindr utilise I'énergie d'entrée pour
un passage direct au froid, garantissant ain-
si une demande minimale en énergie et une
biére parfaitement refroidie.

Le présent manuel est destiné aux modeéles
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. PLAQUE DE PRODUCTION :

Vyrobeno v Ceské republice
Lrdds g Made in Czech Republic
o0 e i LINDR.CZ 5.r.0.
= Sadové 132, 50315 NECHANICE

virobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER

typ / type:

chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:

vyrobni &islo / serial No.: E
=

klimaticka fiida / climatic class: N

4.INSTRUCTIONSGENERALES, MESURES
ET INSTRUCTIONS DE SECURITE :

Lors de l'utilisation, veillez au respect des ins-
tructions basiques de sécurité données par le
fabricant de cet équipement. Léquipement de
refroidissement est destiné au refroidissement
des boissons soutirées. Toute autre utilisation
est considérée comme interdite et, par consé-
quent, dangereuse. Le fournisseur ne répond

LINDRCZ S P0.
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pas des dommages dus a une mauvaise utili-
sation.

NE PAS UTILISER L'EQUIPEMENT A D'AUTRES
FINS QUE CELLE DETERMINEE PAR LE FABRI-
CANT!

Les appareils répondent a la classe de pro-
tection IP21.

Régles générales de sécurité. Respectez les
instructions suivantes de sécurité.

Le fournisseur ne répond pas des dommages
dus a une activité réalisée sur le présent équi-
pement sans respect des instructions sui-
vantes !

/\ ATTENTION : Les enfants agés de 15
ans et plus et les personnes avec des capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales
amoindries ou un manque d'expérience
et de connaissances peuvent utiliser cet appa-
reil s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été
informés de I'utilisation sécurisée de l'appareil
et s'ils en comprennent les éventuels dangers.
/\ ATTENTION : Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Rangez tout le matériel
d'emballage hors de portée des enfants(com-
porte un emballage plastique - étouffement
possible d'un enfant).

/\ ATTENTION : Des enfants sans surveillance
ne doivent pas réaliser le nettoyage et l'entre-
tien de I'appareil effectués par I'utilisateur.
/\ATTENTION : Avantle branchement de Iarri-
véeprincipaled'électricité,contrélezsilatension
et la fréquence correspondent aux données
indiquées sur I'équipement.

/\ ATTENTION : Assurez-vous toujours que la
prise de courant électrique dans laquelle vous
branchez le refroidisseur correspond a la spé-
cification sur la plaque de production (tension,
fréquence, puissance).

/\ ATTENTION : Avant chaque intervention
dans I'équipement, par ex. nettoyage et entre-
tien de l'appareil, débranchez TOUJOURS I'ap-
pareil de I'arrivée d'énergie électrique, placez
le thermostat en position "O" et retirez la fiche.



/\ ATTENTION : Ne placez jamais d'outils ou
d'autres objets dans I'hélice du ventilateur.

/\ ATTENTION : Ne touchez jamais les parties
électriques avec les mains mouillées ou hu-
mides.

/\ ATTENTION : Ne bloquez jamais I'arrivée
d'air pour une garantie de la puissance de
I'unité de refroidissement.

/\ ATTENTION : Lors du nettoyage, la tempé-
rature de I'eau ne doit pas excéder 25 °C!

/\ ATTENTION : Assurez-vous toujours que la
prise de courant électrique dans laquelle vous
allez brancher le refroidisseur est librement
accessible, pour que la fiche puisse étre immé-
diatement enlevée en cas de besoin.

/\ ATTENTION :Saisissez et retirez la fiche lors
de son retrait de la prise. Ne tirez en aucun cas
sur le cable d'alimentation, risque d'endom-
magement.

/\ ATTENTION : Retirez la fiche de la prise
d'énergie électrique pour une extinction com-
pléte de I'équipement.

/\ATTENTION :En cas d'endommagement de
l'installation électrique du produit, un techni-
cien de service formé doit étre appelé. N'effec-
tuez en aucun cas de réparation vous-mémes.
/\ ATTENTION : Le systéme de refroidisse-
ment comporte le réfrigérant inflammable
R290 (propane) !

R290

/\ ATTENTION : Lentretien exceptionnel et
la maintenance et les réparations du systéme
de refroidissement doivent étre réalisés par
des techniciens formés, accrédités, familia-
risés avec les systemes de refroidissement et
électriques. Les techniciens devraient étre
spécialement formés et qualifiés pour la ma-
nipulation des substances inflammables pour
la maintenance et la réparation des refroidis-
seurs avec le réfrigérant R290. Respectez les
réglementations de base et les mesures de
sécurité concernant la maintenance et les ré-
parations !

/\ ATTENTION : N'utilisez pas de flamme
ouverte et de source potentielle d'étin-
celles a proximité d'un refroidisseur
utilisant le réfrigérant R290'!

/\ ATTENTION : Aprés le déballage, placez le
refroidisseur de facon a ce que la chaleur créée
par l'unité de refroidissement puisse étre suffi-
samment aérée.

/\ ATTENTION : Des objets pouvant empé-
cher la circulation de I'air ne doivent pas étre
posés sur le refroidisseur.

5. INSTALLATION ET PLACEMENT :

Posez le refroidisseur sur une base stable en
position horizontale (inclinaison maximale au-
torisée 2 degrés). Une circulation libre de l'air
est nécessaire autour de I'équipement.

- Assurez un espace suffisamment libre pour
la circulation de l'air et I'évacuation de la
chaleur.

« Assurez une quantité suffisante d'air frais.

« L'équipement ne doit pas étre placé dans un
espace fermé.

« L'équipement ne doit pas étre placé a proxi-
mité de sources de chaleur ou exposé aux
rayons directs du soleil.

La distance minimale entre les orifices d'aéra-
tion et un obstacle empéchant la circulation
de l'air doit étre de 30 cm. La distance mini-
male est de 7 cm dans un endroit ou il n'y a au-
cun orifice d'aération. Vous utiliserez au mieux
I'équipement dans une piéce froide et bien aé-
rée. L'équipement est destiné a une utilisation
a une température ambiante de 16 °C min. et
32 °C max.

/\ ATTENTION : L'équipement NE DOIT PAS
étre utilisé a une température ambiante infé-
rieure a 0 °C.L'équipement est destiné a une
utilisation dans un environnement normal, a
un emploi uniquement sous un toit, protégé
de la pluie et des rayons du soleil. Classe cli-
matique N.

DANGER : protégez le refroidisseur et le
branchement électrique contre la pluie et I'as-
persion d'eau !

/\ ATTENTION : Ne posez en aucun cas le re-
froidisseur sur le coté, et ce ni méme lors du
transport.

www.lindr.cz
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4 N

Q REMARQUE : Pour une bonne marche
et une puissance maximale de I'équipe-
ment, il est important de ne recouvrir au-
cun des orifices d'aération et d'assurer une
circulation suffisante de I'air.

6. BRANCHEMENT ELECTRIQUE :

Branchez I'équipement au raccordement élec-
trique selon la spécification sur la plaque de
production de I'équipement concerné. L'instal-
lation électrique est soumise aux reglements
locaux. Si l'alimentation (cable d'alimentation)
est endommagée, elle doit étre remplacée par
le fabricant, son technicien de service ou une
personne de méme qualification, pour empé-
cher la naissance d'une situation dangereuse.

/A\ DANGER : Si I'alimentation cable est en-
dommagée, n'utilisez et n'allumez pas I'équi-
pement!

7. TESTS :

Le produit est livré de facon a étre prét pour
une utilisation immédiate.

8. GARANTIE :

Une garantie selon les dispositions juridiques
générales de la République tchéque ou selon
un accord commercial est fournie pour I'équi-

pement. Pendant la période de garantie, nous
supprimons gratuitement les défauts apparus
sur le produit n'ayant pas été causés par une
usure excessive, une mauvaise utilisation, ma-
nipulation, un mauvais entreposage ou une
utilisation du produit en contradiction avec
le mode d'emploi et sa structure déterminée
pour la fonction donnée par le fabricant. Les
matériaux remplacés pendant la garantie
sont notre propriété. Le service agréé décide
toujours du bien-fondé d'une garantie. Une
garantie fournie par un vendeur hors du ter-
ritoire de la République tcheque est régie par
un accord entre le vendeur et I'acheteur dans
leur relation mutuelle, n'étant pas une rela-
tion directe avec le fabricant. Ce fait ne donne
pas a I'acheteur de droit a I'application d'une
garantie chez le fabricant. Le transport ou les
autres frais ne font pas I'objet d'une garantie.

4 N
AVERTISSEMENT :
L'équipement électrique et les appareils
doivent étre révisés — controlés a la date
selon la législation en vigueur du pays
dans lequel I'équipement est exploité.
Seule une personne ayant un agrément
valide pour cette activité peut réaliser des
révisions de l'installation électrique. Le fa-
bricant ou le service agréé réalisent I'en-
tretien, les réparations, la fourniture des

piéces de rechange et les contréles.
- /

9. COMPOSANTE DE LEMBALLAGE (voir Fig. 9.):

[u—y

soutirage.)
2. Récipient d'égouttage
3. (Clé pour robinets

Robinet de soutirage (I'emballage de I'équipement a deux robinets comporte 2 robinets de

10. MONTAGE DU ROBINET DE SOUTIRAGE (voir Fig. 10.):

—_

. Tournez le levier du compensateur (1.) vers le bas (vor image). Vous réglez le débit optimal et

gue vous demandez avec la manette du compensateur sur le robinet.

HowWw N

. Finissez le serrage avec la clé jointe.

LINDRCZ S P0.
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. Installez le robinet en position perpendiculaire sur 'embout multipans.

. Bloquez-le avec I'écrou a chapeau et tournez vers la gauche (desserrez vers la droite).



11. COMPOSITION DE LA TETE DE SOUTIRAGE (voir Fig. 11.):

11.1 Sortie pour la pressurisation du fiit :
Variante de branchement avec sortie, le tuyau étant installé sur la sortie et étant fixé par une
bride.

AATTENTION: Avant de visser le raccord rapide sur le filet 5/8" assurez-vous que le clapet
a levres (clapet anti-retour) est inséré sur la téte de soutirage (entrée d'air du médium com-
pressé 11.A).

11.2 Sortie pour la boisson :

Vissez le raccord rapide F 5/8" x 3/8" (9,5 mm) sur la téte de soutirage.

12. RACCORDEMENT DE BOISSON ET PRESSURISATION (voir Fig. 12.):

12.1 Raccordement et pressurisation avec compresseur intégré (équipement a robinet
unique): PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green
Line new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K
Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Entrée boisson 5. Raccord rapide F5/8 x 9,5 mm
2. Sortie air 6. Raccordrapide F 5/8 x 8 mm
3. Interrupteur du compresseur 7. Boisson

4. Téte de soutirage (A, S, M-system)

12.2 Raccordement et pressurisation avec mini-bonbonne de CO2 (équipement a robinet
unique): PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new,
KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Entrée boisson 5. Clapet a lévres pour mini-bonbonne de
2. Téte de soutirage (A, S, M-system) CO2

3. Raccord rapide F 5/8 x 9,5 mm 6. Raccord rapide F 7/16 x 8 mm

4. Raccord rapide F 5/8 X 8 mm 7. Boisson

12.3 Raccordement et pressurisation avec compresseur intégré (équipement a deux ro-
binets): KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K
Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Entrée boisson 5. Raccord rapide F 5/8 x 8 mm
2. Sortie air 6. RaccordrapideY 8 x8x8 mm
3. Téte desoutirage (A, S, M-system) 7. Boisson

4. Raccord rapide F 5/8 x9,5 mm 8. Interrupteur du compresseur

4 )
Compresseur d'air intégré

Uniquement pour les modeéles avec compresseur d'air intégré PYGMY 35/Kprofi Green Line
new, PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line
new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

Un mini-compresseur d'air est intégré dans I'équipement de refroidissement. La régulation
automatique de la pression est réglée dans une étendue 2,8-3,2 bars. Pour les modéles K pro-
fi, la pression peut étre régulée d'une maniére fluide dans une étendue 1,0-3,4 bars. La valeur
de la pression réglée est affichée en bars sur le manométre. Le compresseur peut étre éteint
de maniére indépendante par un interrupteur. La sortie de la distribution d'air du refroidis-
seur se termine par un raccord rapide 5/16 (8 mm) et est désignée par l'inscription AIR. Le

g compresseur d'air est sans entretien, muni d'un filtre moléculaire d'air aspiré. J

www.lindr.cz
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12.4 Raccordement et pressurisation avec bonbonne classique de CO2 (équipement a deux
robinets): KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green
Line new

1. Entrée boisson 5. Raccord rapideY 8 x8 x 8 mm
2. Téte de soutirage (A, S, M-system) 6. Soupape de réduction CO2

3. Raccord rapide F 5/8 x 9,5 mm 7. Raccord rapide F 7/16 x 8 mm
4. Raccord rapide F 5/8 x 8 mm 8. Boisson

Autres possibilités de pressurisation :
Par compresseur PUMA THP et 1/2HP, compresseur LEONARDO 1HP, compresseur AIRCRAFT

THP, bonbonnes classiques de gaz biogon, N2.

12.5 Raccordement : KONTAKT 155/R Green Line new utilisation pour pressurisation avec
bonbonne classique de CO2 (équipement a deux robinets)

1. Entrée boisson 5. Raccord rapide F 5/8 x 9,5 mm

2. Sortie CO2 6. Raccord rapide F 5/8 x 9,5 mm

3. Commande de la pression 7. Tuyau haute pression avec écrou a

4. Téte de soutirage (A, S, M-system) chapeau W 21,8, un adaptateur pour K

115/R devant étre utilisé pour une bou-
teille sous pression avec filet G3/4.
8. Boisson

13. BRANCHEMENT ET REGULATION KONTAKT 155/R Green Line new A BOUTEILLE
SOUS PRESSION DE CO2:

1. Vissez les raccords rapides sur la téte de soutirage.

2. Insérez le tuyau 3/8 et 3/8 dans les raccords rapides sur la téte de soutirage.

3. Raccordez le tuyau 3/8 et 3/8 aux raccords rapides placés sur I'équipement de refroidisse-
ment selon la description sur I'étiquette se trouvant au-dessus des raccords rapides.

4, Vissez le tuyau haute pression a la bouteille sous pression de CO2 a l'aide de I'écrou a cha-
peau.

5. Installez la téte de soutirage sur le fit de boisson, mais laissez-la en position fermée (posi-
tion haute).

6. Ouvrez la soupape de fermeture de la bouteille sous pression de CO2 et réglez la pression
réclamée pour les deux conduites indépendantes avec les vis de régulation en haut sur le
refroidisseur. (La pression réglée s'affiche sur les manométres sur le devant de I'équipement
de refroidissement).

7. Percez le flt a I'aide de la téte de soutirage.

&ATTENTION: Aprés branchement, contrélez que tous les joints sont suffisamment
étanches.

Si tout est en ordre, controlez le réglage du thermostat (position éteinte). Raccordez le refroi-
disseur au réseau électrique. Puis percez le fat a I'aide de la téte de soutirage et pressurisez a la
pression demandée (1,0-3,4 bars) et faites couler la boisson a travers la conduite par un mou-
vement de la manette du robinet. S'il y a des résidus de solution nettoyante ou d'eau dans le
refroidisseur, maintenez la manette du robinet jusqu'a ce que la boisson toute seule s'écoule du
robinet. Réglez le thermostat a la température demandée pour la boisson.

LINDRCZ S P0.
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14. COMMENT MANIPULER LES RACCORDS RAPIDES (voir Fig. 14.):

14.1 Montage des raccords rapides :

Saisissez le raccord rapide et insérez le tuyau vers le corps du raccord rapide jusqu'a la butée (envi-
ron 20 mm). Le tuyau doit étre positionné de maniére droite pour une liaison parfaite. Si le tuyau

ne peut pas étre inséré, il faut en humecter I'extrémité.

14.2 Démontage des raccords rapides :
Maintenez I'anneau gris vers le corps du raccord rapide et enlevez le tuyau.

-

&ATTENTION: Si vous ne maintenez pas I'anneau gris et tirez sur le tuyau, le raccord rapide
L s'enfoncera encore plus dans le tuyau.

\

/

-

AATTENTION: Les tuyaux ne doivent pas étre sous pression lors du démontage.
N

~

J

15. TEMPERATURE ET REGLAGE (voir Fig. 15.):

La température de la boisson refroidie est réglée par un thermostat mécanique dans une
étendue 2°Ca 8 °C.
Une graduation chiffrée 1-7 se trouve sur le thermostat.

& ATTENTION : Si vous utilisez le refroidisseur pour le refroidissement de boissons non
alcoolisées, réglez la molette du thermostat au maximum au niveau n° 5, sinon la boisson peut
geler dans la conduite du refroidisseur et I'équipement peut s'endommager.

O Max. température d‘entrée de la boisson 25 °C.

16. PERCAGE DU FUT ET RETRAIT (voir Fig. 16.):

16.1 Percage du fit:
Procédure de percage du fit téte de soutirage S-system :

16.2 Retrait :
Procédure de retrait téte de soutirage S-system:

16.3 Percage du fit :
Procédure de percage du fit téte de soutirage A-system:

16.4 Retrait:
Procédure de retrait téte de soutirage A-system:

AATTENTION: Avant le percage du f(t, assurez-vous que lI'adaptateur est propre !

www.lindr.cz
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17. MISE EN SERVICE :

1. Branchez la conduite d'air et la conduite de biére.

2. Réglez le thermostat en position "0".

3. Raccordez le refroidisseur au réseau électrique.

4. Percez le fGt voir point 16, percage du fat.

5. Allumez le compresseur d'air par l'interrupteur et pressurisez a la pression demandée.
6. Controlez que tous les joints sont sufisamment étanches.

A ATTENTION : S'il y a un défaut d'étanchéité, retirez la téte de soutirage voir point 16,
éteignezI'équipement. Réparez un éventuel défaut d'étanchéité sur la conduite. Si ce défaut se
manifeste a l'intérieur de I'équipement ou si vous ne savez pas quoi faire, contactez le service.

7. Faites couler la boisson a I'aide du robinet de soutirage et contrélez qu'il n'y a pas d'eau dans
I'équipement.

&ATTENTION: S'ily adel'eau dans I'équipement, n'allumez pas au refroidissement maximal.
La conduite de boisson peut geler et I'équipement peut s'endommager.

8. Réglez la température demandée sur le thermostat - voir point 15.
9. Maintenant la boisson est refroidie, aprés le refroidissement (environ 5-10 minutes), vous pou-
vez servir votre premiére boisson.

18. PIECES DE RECHANGE :
Toujours indiquer lors de la commande de piéces de rechange :

+ type de produit

+ année de production

« numéro de production

« nom complet de la piece de rechange et son numéro

Commande de composantes :

TOUJOURS UTILISER LES COMPOSANTES D'ORIGINE. Ni le fabricant ni le fournisseur n'en-
dossent aucune responsabilité pour les composantes n'étant pas d'origine ou recomman-
dées par le fabricant.

19. NETTOYAGE A L'EAU (voir Fig. 19.):

(adaptateur de nettoyage)
Branchez I'adaptateur de nettoyage (ne fait pas partie de I'emballage) au systeme de conduite
d'eau a l'aide d'un tuyau.

[AATTENTION: La température maximale de I'eau ne doit pas excéder 25 °C. j

Processus de nettoyage :

Quand le fat est vide, accrochez a téte de soutirage a I'adaptateur de nettoyage de la méme facon
que si vous perciez le fat. Apres accrochage, ouvrez la manette du robinet de soutirage et main-
tenez-la ouverte jusqu'a ce que de l'eau propre s'écoule du robinet (tous les résidus de boisson et
partiellement de dépot sont rincés). Pour une meilleure réalisation du nettoyage de I'équipement
de refroidissement, utilisez des billes de nettoyage, que vous insérez dans le tuyau derriére la téte
de soutirage et s'enfoncant dans la conduite de la boisson par la pression de l'eau.

LINDRCZ S P0.
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4 N
Q REMARQUE : L'adaptateur de nettoyage ne fait pas partie de I'emballage. Il peut étre ache-
té en tant qu'accessoire du refroidisseur.

- )
4 N
Q REMARQUE : N'oubliez pas de démonter le robinet de soutirage et d'enlever la bille de

nettoyage.

/

20. ENTRETIEN (voir Fig. 20.):

Aprés chaque utilisation, rincez la conduite
de boisson du refroidisseur par de l'eau sous
pression (voir Nettoyage a I'eau). Pour un rin-
cage plus simple, utilisez I'adaptateur de net-
toyage selon le type de votre téte de soutirage
(Ladaptateur de nettoyage ne fait pas partie
de I'emballage). Le refroidisseur doit étre net-
toyé chimiquement au moins une fois tous

les 14 jours par une personne agréée. Il faut
controler chaque mois la propreté du conden-
sateur, purger les éventuelles impuretés par
de I'air sous pression ou nettoyer par épousse-
tage, dans le cas contraire existe un risque de
diminution de la puissance de refroidissement
ou d'endommagement du refroidisseur.

21. CONTROLE AVANT CHAQUE UTILISATION :

1. Controle visuel.
2. Controle de l'arrivée du cable.

3. Encrassement du condensateur (en cas d'encrassement excessif nettoyage plus fréquent

gu'une fois par mois).

[AATTENTION: Si vous constatez un dysfonctionnement, ne pas utiliser I'équipement. j

22. CONTROLES PERIODIQUES :

v controlez 1x par semaine que le cable
d'alimentation n'est pas endommagé et que
la fiche électrique est bien enfoncée dans la
prise.

v controlez 1x par semaine que I'équipe-
ment n'est pas exposé a une chaleur rayon-
nante.

23. PROTECTION DE 'ENVIRONNEMENT :

Tri des déchets :

v contrblez 1x par semaine que rien n'em-
péche la circulation de I'air.

v contrblez 1x par mois le condensateur de
['unité de refroidissement et nettoyez-le régu-
lierement.

v controlez 1x par an la sécurité électrique
par un technicien de révision.

Ce produit ne doit pas étre éliminé avec les déchets communaux normaux. En République
tchéque, les Déchets électriques sont pris en charge dans le cadre du Systeme Rema

(Wwww.remasystem.cz).

Dans les autres pays que la République tchéque, le tri des déchets est soumis aux

réglements locaux.

Le tri des déchets permet un recyclage et une réutilisation des produits utilisés et des
Oy matériaux d'emballage. La réutilisation des matériaux recyclés aide a protéger I'environ-
%49 nement contre la pollution et a réduire la consommation de matiéres premieres. Des re-
glements locaux peuvent aménager le mode d'élimination des appareils ménagers dans

les centres de tris locaux ou dans le lieu d'achat du produit.

www.lindr.cz
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24. TABLEAU DES DYSFONCTIONNEMENTS :

Dysfonctionnement

la boisson ne coule pas

boisson peu refroidie

robinet saccadé, jets de
boisson

compresseur d'air ne s'allu-
mant pas

compresseur d'air ne s'étei-
gnant pas

la biere mousse trop

raccords rapides non
étanches

Cause

fat mal percé

eau gelée apres nettoyage

compensateur fermé

thermostat mal réglé

mauvaise circulation d'air

équipement en surchauffe

pression trop élevée

joints non étanches

tuyau mal enfoncé

rayures sur le tuyau

Suppression

contrdlez que le levier de la téte de soutirage est
appuyé vers le bas

équipement avec compresseur intégré — allumer
l'interrupteur

éteindre  I'équipement et attendre jusqu'a
ce que la boisson recommence a cou-
ler (cela peut durer plusieurs minutes, mais

aussi plusieurs heures!)

faire bouger la manette du compensateur sur le
robinet de soutirage

faites tourner la molette du thermostat vers la droite
et le chiffre 7

controlez si les lamelles du condensateur ne sont
pas encrassées

placez I'équipement dans un environnement plus
froid

diminution sur le média sous pression, réduire la
pression dans le ft

allumez l'interrupteur sur le refroidisseur

enlevez et remettez le tuyau d'air resserrez les
écrous sur la téte de soutirage

diminuez la température de la boisson - faites tour-
ner la molette du thermostat vers la droite

compensez le débit, avec la manette du compensa-
teur vers le haut

I'enlevez, contrélez qu'il n'y a pas de bord saillant sur
le tuyau, éventuellement le raccourcir au couteau

I'enlevez et le raccourcir d'environ 2 cm

O REMARQUE : Si le dysfonctionnement perdure aprés ces contréles recommandés, contac-
tez le service d'entretien et de réparation.

N'oubliez pas de spécifier ce qui suit :
+ type de dysfonctionnement

+ type de produit

« année de production
« numéro de production du produit (indiqué sur la plaque)
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DOLEZITE
Tato prirucka obsahuje pokyny na instalaciu, pouzivanie a obsluhu zariadenia.
Tato prirucka je neoddelitelnou sucastou stroja. Musi byt ulozena blizko zaria-
denia po celu dobu zivotnosti a poskytnuta pouzivatelovi, kedykolvek sa zaria-
denie bude instalovat, premiestriovat, pouzivat alebo udrziavat.
Pred instalaciou a pouzivanim zariadenia si pozorne precitajte tuto prirucku,
ktora obsahuje dblezité informacie, aby sa zabezpecilo, Ze sa vietky ¢innosti sa
budu vykonavat riadnym a bezpe¢nym spdsobom.
Vzhladom na neustale zlepSovanie vyrobkov su obrazky umiestnené v navode
iba ilustrativne a moézu sa lisit od zakupeného tovaru.

Tento navod je prekladom povodného ceského navodu.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Ceska republika

mobil: +420 775715 494
tel.: +420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SYMBOLY A ZNACKY POUZIVANE V NAVODE NA POUZITIE:

POZOR: POZNAMKA:
NedodrZanie pokynov méze byt pricinou Tento symbol oznacuje informdcie a odporu-
urazu alebo poskodenia pristroja. cané rady pre pouzivatelov.

NEBEZPECENSTVO:

Nebezpecenstvo urazu elektrickym priadom.

> B DB

POZOR:
Chladiaci systém obsahuje horlavé chladivo

R290 (propdn)! R290
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1. UVOD:
Dakujeme vam, Ze ste sa rozhodli zakupit
produkt LINDR.

2. OPIS CHLADIACEHO ZARIADENIA:

Vycapné zariadenie so zabudovanym kompre-
sorom je urcené na chladenie napojov, staca-
nie a podavanie kvalitne vychladeného piva a
napojov.

Moderna kompresorovad chladiaca jednotka
Lindr vyuziva vstupnu energiu na priamy pre-
vod na chlad, a tym zarucuje minimalnu ener-
geticku naro¢nost a vyborne vychladené pivo.

Tento navod je uréeny pre modely:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. VYROBNY STITOK:

Vyrobeno v Ceské republice
c ( Made In Czech Republic
il echrik LINDR.CZ 5.0,
Cz Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER

typ / type:

chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:

vyrobni &islo / serial No.: E
=

klimaticka ffida / climatic class: N

4. VSEOBECNE INSTRUKCIE, OPATRENIA
A BEZPECNOSTNE POKYNY:

Pri pouziti dbajte na dodrziavanie zakladnych
bezpecnostnych pokynov stanovenych vyrob-
com tohto zariadenia. Chladiace zariadenie
je urc¢ené pre prietokové chladenie napojov.

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA

Akékolvek iné pouzitie sa povazuje za nepri-
pustné, a preto nebezpecné. Dodavatel neruci
za Skody spOsobené nespravnym pouzivanim.

ZARIADENIE NEPOUZIVAJTE NA INE UCELY,
NEZ URCIL VYROBCA!

Zariadenia spifaji bezpeénostné krytie IP21.

Vseobecné bezpecnostné pravidld. Dodrzuj-
te tieto nasledujtice bezpecnostné pokyny.

Dodavatel neruci za Skody sposobené ¢innos-
tou vykonavanou na tomto zariadeni bez do-
drZiavania nasledujucich instrukcii!

A\ POZOR: Tento spotrebi¢ moézu pouzivat
detivo veku 15 rokov a starSie a osoby so znize-
nymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti
a znalosti, pokial su pod dozorom, alebo boli
poucené o pouzivani spotrebi¢a bezpecnym
spbésobom a rozumeju pripadnym nebezpe-
censtvam.

/\ POZOR: Deti sa nesmu so spotrebicom
hrat. UloZte vsetok obalovy materidl mimo do-
sahu deti (obsahuje igelitovy obal - mozZnost
udusenia dietata).

/\ POZOR: Cistenie a Gdrzbu spotrebica vyko-
navanu pouzivateflom nesmu vykonavat deti
bez dozoru.

/\ POZOR: Pred pripojenim hlavného elektric-
kého privodu skontrolujte, ¢i napatie a kmito-
Cet zodpovedaju udajom uvedenym na zaria-
deni.

A\ POZOR: Vzdy sa ubezpecte, i zasuvka
elektrického prudu, do ktorej chladi¢ pripaja-
te, zodpoveda Specifikacii na vyrobnom Sstitku
(napatie, frekvencia, prikon).

/\ POZOR: Pred akymkolvek zasahom do za-
riadenia, napr. Cistenim a udrzbou pristroja,
VZDY odpoijte pristroj od privodu elektrickej
energie: termostat uvedte do polohy,0” a vy-
tiahnite zastrcku.



/\ POZOR: Nikdy nevkladajte naradie alebo
iné predmety do vrtule ventilatora.

/\ POZOR: Nikdy sa nedotykajte elektrickych
Casti mokrymi alebo vlhkymi rukami.

/\ POZOR: Na zaistenie vykonu chladiacej
jednotky nikdy neblokujte privod vzduchu.

/\ POZOR: Pri sanitécii nesmie byt teplota
vody vyssia ako 25 °C!

/\ POZOR: Vzdy sa uistite, Ci je zasuvka elek-
trického prudu, do ktorej budete chladi¢ pri-
pajat, volne pristupnd, aby sa v pripade nut-
nosti dala zastr¢ka ihned' vytiahnut.

/\ POZOR: Pri vytahovani zastrcky zo zasuvky
chytte zastrcku a vytiahnite. V Ziadnom pripa-
de netahajte za privodny kabel, hrozi posko-
denie.

/\ POZOR: Na uplné vypnutie zariadenia vy-
tiahnite zastré¢ku zo zasuvky elektrickej ener-
gie.

/\ POZOR: v pripade poskodenia elektrickej
inStalacie vyrobku sa musi privolat vyskoleny
servisny technik. V ziadnom pripade neopra-
vujte sami.

/\ POZOR: Chladiaci systém obsahuje horla-
vé chladivo R290 (propdn)!

R290

/\ POZOR: Mimoriadnu tdrzbu a servis chla-
diaceho systému musia vykonavat vyskoleni a
povereni technici, ktori si oboznameni s chla-
diacimi a elektrickymi systémami. Na servis
chladi¢ov s R290 by mali byt technici $pecial-
ne vyskoleni a kvalifikovani na manipuldciu s
horlavymi latkami. Dodrzujte zakladné pravne
predpisy a bezpecnostné opatrenia tykajuce
sa servisu a oprav!

/\ POZOR: Nepouzivajte otvoreny plamen
a potencialny zdroj iskier v blizkosti chladi¢a
s pouzitym chladivom R290!

/\ POZOR: Po vybaleni chladi¢ umiestnite
tak, aby teplo vytvarané chladiacou jednotkou
mohlo byt dostato¢ne odvadzané.

/\ POZOR: Na chladi¢ sa nesmu klast predme-
ty, ktoré by mohli branit cirkulacii vzduchu.

5. INSTALACIA A UMIESTNENIE:

Chladi¢ postavte na pevnu podlozku do vodo-
rovnej polohy (maximalny povoleny sklon 2
stupne). Okolo zariadenia musi byt nutne zais-
tend volna cirkulacia vzduchu.

- Zaistite dostatok volného priestoru pre cir-
kuldciu vzduch a odvod tepla.

- Zaistite dostatocné mnozstvo Ccerstvého
vzduchu.

« Zariadenie nesmie byt umiestnené v uzavre-
tom priestore.

- Zariadenie nesmie byt umiestnené v blizkos-
ti zdrojov tepla alebo vystavené priamemu
slnecnému Ziareniu.

Minimélna vzdialenost vetracich otvorov od
prekazky, ktora brani cirkulacii vzduchu, musi
byt 30 cm. V mieste, kde nie su Ziadne vetracie
otvory, je minimalna vzdialenost 7 cm. Zaria-
denie pouzivajte najlepsie v chladnej a dobre
vetranej miestnosti. Zariadenie je ur¢ené na
pouzivanie pri okolitej teplote minimalne 16
°C a maximalne 32 °C.

/\ POZOR: Zariadenie sa NESMIE pouzivat
ani skladovat pri okolitej teplote nizsej ako 0
°C. Zariadenie je urené na pouzivanie v nor-
malnom prostredi, pouzitie iba pod strechou,
aby bolo chranené pred dazdom a sInkom. Kli-
maticka trieda N.

A NEBEZPECENSTVO: Chrante chladi¢ a
elektricku pripojku pred dazdom a striekaju-
cou vodou!

/\ POZOR: Chladi¢ v Ziadnom pripade neda-
vajte na bok, a to ani pri preprave.

O POZNAMKA: Kvoli spravnemu chodu a
maximalnemu vykonu zariadenia je d6lezi-
té nezakryvat ziadny z vetracich otvorov a
zaistit dostato¢nu cirkulaciu vzduchu.

www.lindr.cz
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6. ELEKTRICKA PRIPOJKA:

Zariadenie pripojte do elektrickej pripojky
podla Specifikacie na vyrobnom 3titku daného
zariadenia. Elektroinstalacia podlieha miest-
nym predpisom.. Ak bude napajaci privod
(kdbel) poskodeny, musi byt nahradeny iba
vyrobcom, jeho servisnym technikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabra-
nilo vzniku nebezpecne;j situacie.

/\ NEBEZPECENSTVO: V pripade, e je po-
skodeny privodny kadbel, zariadenie nepouzi-
vajte ani nezapinajte!

7. TESTOVANIE:
Vyrobok je dodavany tak, aby bol pripraveny
na okamzité pouZitie.

8. ZARUKA:

Na zariadenie sa poskytuje zaruka podla vie-
obecnych pravnych nariadeni Ceskej repub-
liky alebo podla obchodnej dohody. Pocas
zaruc¢nej doby zadarmo odstranime vzniknu-

9. SUCAST BALENIA (vid obr. 9.):

N =

Odkvapkavacia miska
Klu¢ na kohuty

w

té poruchy vyrobku, ktoré neboli spdsobe-
né nadmernym opotrebenim, nevhodnym
zaobchadzanim, manipulaciou, nevhodnym
uskladnenim alebo pouzitim vyrobku v roz-
pore s ndvodom a jeho konstrukciou uréenou
na dany ucel vyrobcom. Materidly vymenené
pocas zaruky su nasim majetkom. O oprav-
nenosti zaruky vzdy rozhoduje autorizovany
servis. Zaruka poskytnutd predajcom mimo
uzemia Ceskej republiky sa riadi dohodou
medzi predajcom a kupujucim v ich vzajom-
nom vztahu, ktora nie je v priamom vztahu k
vyrobcovi. Kupujucemu tymto nevznika na-
rok na uplatnenie zaruky u vyrobcu. Doprava
alebo iné naklady nie su predmetom zaruky.
N

UPOZORNENIE:

Elektrické zariadenia a spotrebice sa mu-
sia revidovat/kontrolovat v termine podla
platnej legislativy tatu, kde je zariadenie
prevadzkované. Revizie elektroinstala-
cie moéze vykondvat len osoba s platnym
opravnenim pre tuto Cinnost. Servis, na-
hradné diely a kontroly vykonava vyrobca
alebo autorizovany servis.

%

Vycapny kohut (balenie dvojkohutového zariadenia obsahuje 2 kusy vy¢apnych kohutov)

10. MONTAZ VYCAPNEHO KOHUTA (vid obr. 10.):

1. Packu kompenzatora (1.) otocte tak, aby smerovala nadol (pozri obrazok). Packou kompenzatora
na kohute nastavite optimalny a vami pozadovany prietok.

2. Kohut nasadte kolmo na tisichran.

3. Zaistite prevleCnou maticou a tocte smerom dolava. (Povolujte smerom doprava.)

4. Dotiahnite prilozenym klu¢om.

11. ZOSTAVENIE NARAZACA (vid obr. 11.):

11.1 Vyvod na tlakovanie suda:

Variant zapojenia s vyvodkou, hadica sa nasadzuje na vyvodku a fixuje sponou.

& POZOR: Skor ako naskrutkujete rychlospojku na zavit 5/8", uistite sa, ¢i je na narazac
(vstup vzduchu tla¢ného média) vlozeny retny ventil (spatny ventil 11.A).

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA



11.2 Vyvod pre ndpoj:

Na narazac naskrutkujete rychlospojku F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).

12. PRIPOJENIE NAPOJA A TLAKOVANIE (vid obr. 12.):

12.1 Prepojenie a tlakovanie zabudovanym kompresorom (jednokohutové zariadenie)
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Vstup napoja 5. Rychlospojka F 5/8 x 9,5 mm
2. Vystup vzduchu 6. Rychlospojka F 5/8 x 8 mm
3. Vypina¢ kompresora 7. Napoj

4. Narazac (A, S, M-system)

12.2 Prepojenie a tlakovanie minibombickou CO:2 (jednokohutové zariadenie):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new,
KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Vstup napoja 5. Redukény ventil na minibombicku CO2
2. Narazac (A, S, M-system) 6. RychlospojkaF 7/16 x 8 mm
3. Rychlospojka F 5/8 x 9,5 mm 7. Napoj

4. Rychlospojka F 5/8 x 8 mm

12.3 Prepojenie a tlakovanie zabudovanym kompresorom (dvojkohutové zariadenie) :
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Vstup napoja 5. Rychlospojka F 5/8 x 8 mm
2. Vystup vzduchu 6. RychlospojkaY 8x8x8 mm
3. Narazac (A, S, M-system) 7. Napoj
4. Rychlospojka F 5/8 x9,5 mm 8. Vypinac kompresora
( N

_

Zabudovany vzduchovy kompresor

Iba pri modeloch so zabudovanym vzduchovym kompresorom PYGMY 35/Kprofi Green Line
new, PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line
new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.
Vzduchovy minikompresor je zabudovany v chladiacom zariadeni. Automaticka regulacia
tlaku je nastavend v rozpati 2,8 - 3,2 bar. Pri modeloch K profi je moznost plynulej reguldcie
tlaku v rozpati 1,0 — 3,4 bar. Hodnota nastaveného tlaku sa zobrazi na manometri v baroch.
Kompresor je mozné samostatne vypnut vypina¢om. Vystup rozvodu vzduchu z chladi¢a je
zakonceny rychlospojkou 5/16 (8 mm) a oznaceny napisom VZDUCH. Vzduchovy kompresor
je bezudrzbovy, vybaveny molekulovym filtrom nasdvaného vzduchu.

12.4 Prepojenie a tlakovanie klasickou flasou CO2 (dvojkohutové zariadenie):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Vstup napoja 5. RychlospojkaY 8 x 8 x8 mm
2. Narazac (A, S, M-system) 6. Redukény ventil CO2

3. Rychlospojka F 5/8 x9,5 mm 7. Rychlospojka F 7/16 x 8 mm
4. Rychlospojka F 5/8 x8 mm 8. Napoj

www.lindr.cz
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Dalsie moznosti tlakovania:
Kompresorom PUMA 1HP a 1/2HP, kompresorom LEONARDO THP, kompresorom AIRCRAFT

THP, klasickymi flasami na Biogon, N2.

12.5 Prepojenie: : KONTAKT 155/R Green Line new pouzitie pre tlakovanie klasickou
flasou CO2 (dvojkohutové zariadenie)

1. Vstup napoja 5. Rychlospojka F 5/8 x 9,5 mm
2. Vystup CO2 6. Rychlospojka F 5/8 x9,5 mm
3. Ovladanie tlaku 7. Vysokotlakova hadica s prevle¢nou
4. Narazac (A, S, M-system) maticou W 21,8; pre tlakovu flasu so za-
vitom G3/4 je potrebné pouzit redukciu
pre K115/R
8. Napoj

13. PRIPOJENIE A REGULACIA, KONTAKT 155/R Green Line new K TLAKOVEJ FLASI
CO2:

1. Naskrutkujte rychlospojky na narazac.

2, Hadicu 3/8 a 3/8 vsunte do rychlospojok na narazaci.

3. Hadicu 3/8 a 3/8 prepojte s rychlospojkami umiestnenymi na chladiacom zariadeni podla
opisu na etikete, ktora je nad rychlospojkami umiestnena.

4, Priskrutkujte vysokotlakovu hadicu k tlakovej flasi CO2 pomocou prevle¢nej matice.

5. Nasadte narazacie hlavy na sud s napojom, ale nechajte narazaciu hlavu v pozicii zatvore-
nej (v hornej polohe).

6. Otvorte uzatvaraci ventil tlakovej flase CO2 a regulaénymi skrutkami hore na chladici na-
stavte pozadovany tlak pre obidve vedenia, ktoré su nezavislé. (Nastaveny tlak sa zobrazuje
na manometroch na Celnej strane chladiaceho zariadenia.)

7. Narazte sud pomocou narazacej hlavy.

A POZOR: Po zapojeni skontrolujte, i su vietky spoje dostatocne utesnené.

Ak je vsetko v poriadku, skontrolujte nastavenie termostatu (poloha vypnuté). Pripojte chladic¢
do elektrickej siete. Potom pomocou narazaca narazte sud a natlakujte na pozadovany tlak (1,0
- 3,4 bar), potom pohybom paky kohuta pretocte napoj vedenim.V pripade, ze su v chladici
zvysky sanitacného roztoku alebo vody, drzte paku kohuta tak dlho, kym z kohuta nepotecie iba
napo;j.

Nastavte termostat na pozadovanu teplotu napoja.

14. AKO PRACOVAT S RYCHLOSPOJKAMI (vid obr. 14.):
14.1 Montdz rychlospojok:

Drzte rychlospojku a zasurite hadicu smerom do telesa rychlospojky az na doraz (cca 20 mm).
Hadica musi byt rovno zrezana, aby doslo k dokonalému spojeniu. V pripade, ze sa hadica neda
zasunut, je potrebné koniec navlhit.

LINDRCZ S P0.
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14.2 Demontdz rychlospojok:

Podrzte sivy kruzok smerom k telesu rychlospojky a hadicu vytiahnite.

4 N

A POZOR: Ked nepridrzite sivy krizok a budete tahat za hadicu, rychlospojka sa este viac
\zareie do hadice.

J

s B\
& POZOR: Pri demontdazi nesmu byt hadice pod tlakom.

\ J

15. TEPLOTA A NASTAVENIE (vid obr. 15.):

Teplota ochladzovaného napoja je riadena mechanickym termostatom v rozmedzi 2 °C az 8 °C.
Na termostate je Cislicova stupnica 1 - 7.

A POZOR: Ak pouzivate chladi¢ na chladenie nealkoholickych napojov, nastavte koliesko
termostatu maximalne na stuper €. 5, inak moze doéjst k zamrznutiu ndpoja vo vedeni chladica
a poskodeniu zariadenia.

KONTAKTNE VYCAPNE ZARIADENIE

O Max. vstupnd teplota ndpoja 25 °C.

i
~J|

16. NARAZENIE A ODRAZENIE SUDA (vid obr. 16.):

16.1 Narazenie suda:
Postup narazenia S-system narazaca na sud.

16.2 Odrazenie suda:
Postup odrazenia S-system narazaca na sud:

16.3 Narazenie suda:
Postup narazenia A-system narazaca na sud:

16.4 Odrazenie suda:
Postup odrazenia A-system nardzaca na sud:

& POZOR: Pred narazenim sudu sa uistite, ¢i je adaptér Cisty!

www.lindr.cz



17. UVEDENIE DO PREVADZKY:

1. Prepojte vzduchové vedenie a pivné vedenie.

2. Nastavte termostat do polohy, 0"

3. Pripojte chladi¢ do elektrickej siete.

4. Narazte sud, pozri bod 16 o narazeni suda.

5. Vypinacom zapnite vzduchovy kompresor a natlakujte na pozadovany tlak.
6. Skontrolujte, ¢i su vietky spoje dostatocne utesnené.

A POZOR: Ak sa objavi netesnost, sud odrazte, pozri bod 16, zariadenie vypnite. Pripadnu
netesnost na vedeni opravte. Ak sa netesnost prejavi vnutri zariadenia, pripadne ak si neviete
rady, kontaktujte servis.

7. Pomocou vy¢apného kohuta odtocte napoj a skontrolujte, ¢i v zariadeni nie je voda.

A POZOR: Ak je v zariadeni voda, nezapinajte na maximalne chladenie. Mohlo by dojst k
zamrznutiu vedenia napoja a poskodeniu zariadenia.

8. Na termostate nastavte pozadovanu teplotu — pozri bod 15.
9. Teraz prebieha chladenie napoja, po ochladeni (cca 5 — 10 minut) mézete ¢apovat svoj prvy
napo;j.

18. NAHRADNE DIELY:

Pri objedndavani nahradnych dielov je vzdy nutné uviest:

«+ typ vyrobku,

+ rok vyroby,

+ vyrobné Cislo,

+ cely ndzov ndhradného dielu a jeho dislo.

Objedndvanie suciastok:

POUZIVAJTE VZDY ORIGINALNE SUCIASTKY. Za suciastky, ktoré nie su originalne alebo odpo-
racané vyrobcom, nenesie vyrobca ani dodavatel ziadnu zodpovednost.

19. SANITACIA VODOU (vid obr. 19.):
(sanitacny adaptér)

Sanita¢ny adaptér (nie je sucastou balenia) pripojte k vodovodnému radu pomocou hadice.

[APOZOR: Maximalna teplota vody nesmie byt vyssia ako 25 °C. j

Postup sanitdcie:

Az dotocite sud, narazte nardzac do sanitatného adaptéra rovnakym sp6sobom, ako by ste nara-
zali sud. Po narazeni otvorte paku vycapného kohuta a drzte ju otvorenu dovtedy, kym z kohutika
nepotecie Cista voda (vyplachnu sa vsetky zvysky napoja a CiastoCne usadeniny).

Na lepsie vykonanie sanitacie chladiaceho zariadenia pouzite sanitacné gulécky, ktoré vsadite do
hadice za nardzac a tlakom vody ich pretlacite vedenim napoja.

LINDRCZ S P0.
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Q POZNAMKA: Sanita¢ny adaptér nie je sicastou balenia. Mozno zakupit ako prislusenstvo

chladica.
- /
4 N
O POZNAMKA: Nezabudnite demontovat vy¢apny kohut a vybrat sanitaénd gulécku.
- J

20. UDRZBA (vid obr. 20.):

Po kazdom pouziti preplachnite napojové
vedenie chladi¢a tlakom vody (pozri kapitolu
Sanitacia vodou). Na jednoduchsie preplach-
nutie pouzite sanita¢ny adaptér podla druhu
vasho narazaca (sanita¢ny adaptér nie je su-
castou balenia). Raz za 14 dni je nutné urobit
chemicku sanitaciu chladica

21. KONTROLA PRED KAZDYM POUZITIM:

1. Vizualna kontrola.
2. Kontrola privodu kabla.

opravnenou osobou. Kazdy mesiac je potreb-
né skontrolovat cistotu kondenzatora, pripad-
né necistoty ofuknut tlakom vzduchu alebo
vycistit ometanim. V opacnom pripade hrozi
znizenie chladiaceho vykonu alebo poskode-
nie chladica.

3. Kontrola zanesenia kondenzatora (v pripade nadmerného zanesenia Cistime Castejsie ako

1x mesacne).

[A POZOR: Pri zisteni poruchy zariadenie nepouzivajte. j

22. PERIODICKE KONTROLY:

v 1x tyzdenne kontrolujte, ¢i privodny kabel
nie je poskodeny a elektricka zastrcka je pevne
zasunuta v zasuvke.

v 1x tyzdenne kontrolujte, ¢i nie je zariade-
nie vystavené salavému teplu.

v 1x tyzdenne kontrolujte, ¢i ni¢ nebrani cir-
kulacii vzduchu.

23. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA:

Triedenie odpadu:

v 1x mesac¢ne kontrolujte kondenzator chla-
diacej jednotky a pravidelne distite.

v 1x ro¢ne zaistite kontrolu elektrickej bez-
pecnosti reviznym technikom.

Tento vyrobok sa nesmie likvidovat spolu s beznym komunalnym odpadom. V Ceskej
E republike sa elektroodpad riesi v ramci Rema Systému (www.remasystem.cz).

Vinych stdtoch nez v Ceskej republike podlieha triedenie odpadov miestnym predpisom.

Triedeny odpad umoziuje recyklaciu a opatovné vyuzitie pouzitych vyrobkov a obalo-
vy vych materidlov. Opatovné pouzitie recyklovanych materidlov poméha chranit Zivotné
%49 prostredie pred znecistenim a znizuje spotrebu surovin. Miestne predpisy mozu upravo-
vat sposob likvidacie domacich spotrebi¢ov v miestnych zberniach alebo v mieste nakupu

vyrobku.

www.lindr.cz
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24. TABULKA PORUCH:

Porucha

Netecie napoj.

Napoj je malo vychladeny.

Kohut hadze, ndpoj vystre-
luje.

Nezapina sa vzduchovy
kompresor.

Nevypina sa vzduchovy
kompresor.

Pivo nadmerne peni.

Netesnia rychlospojky.

Pri¢ina

Sud je nespravne narazeny.

Zamrzla voda po sanitacii.
Zatvoreny kompenzator.
Nespravne nastaveny ter-
mostat.

Nesprdavna cirkulacia vzdu-
chu.

Zariadenie sa prehrieva.

Prilis vysoky tlak.

Netesné spoje.

Nespravne zasunuta hadica.

Vrypy na hadici.

Odstrdnenie

Skontrolujte, ¢i je paka nardzaca stlacena nadol.

Zariadenie so zabudovanym kompresorom: zapnite
vypinac.

Vypnite zariadenie. Musite pockat, kym zacne napoj
opat tiect (mdze to trvat niekolko minut, ale i hodin!).

Pohnite pac¢kou kompenzatora na vy¢apnom kohu-
te.

Pootocte kolieskom termostatu smerom doprava
k cislu 7.

Skontrolujte lamely kondenzatora, ¢i nie su zanese-
né.

Umiestnite zariadenie do chladnejsieho prostredia.

Uberte tla¢né médium, znizte tlak v sude.

Zapnite vypina¢ na chladici.

Vyberte a znova zasunte vzduchovu hadicu, dotiah-
nite matice na narazaci.

Znizte teplotu ndpoja — pootocte kolieskom ter-
mostatu doprava.

Vykompenzujte prietok - packou kompenzatora
smerom nahor.

Vytiahnite, skontrolujte, ¢i nie je na hadici ostra
hrana, pripadne skratte nozom.

Vytiahnite a skratte ccao 2 cm.

Q POZNAMKA: Ak aj po vyssie odporucanych kontroldch porucha pretrvéava, kontaktujte

servisnu sluzbu.

Nezabudnite specifikovat nasledujice:

« druh poruchy,
+ typ vyrobku,
+ rok vyroby,

+ vyrobné cislo vyrobku (uvedené na stitku).
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FONTOS!
Jelen kézikonyv tartalmazza a berendezés telepitésére, hasznalatara és keze-
|ésére vonatkozé utasitasokat. Ez a kézikonyv a gép szerves része. A készilék
mellett kell tarolni annak egész élettartama alatt és a felhasznalé rendelkezé-
sére kell bocsatani az eszkoz telepitése, athelyezése, hasznalata vagy karban-
tartasa soran.
Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt a kézikonyvet a berendezés telepitése és
hasznalata elétt, mert az fontos informacidkat tartalmaz a megfeleld és bizton-
sagos kezeléshez.
A termékek folyamatos fejlesztése miatt a képek a kézikonyvben talalhatok
csak illusztracio, és eltérhet a vasarolt arutol.

Ez a kézikonyv az eredeti cseh kézikonyv forditasa.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

mob.: +420 775715 494
tel.: +420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

A HASZNALATI UTMUTATOBAN HASZNALT JELEK ES SZIMBOLUMOK:

Az utasitdsok be nem tartdsa sériiléshez, vagy Ez a szimbdélum a felhaszndléknak szdnt
a késziilék kdrosoddsdhoz vezethet. informdcidkat és tippeket jelél.

VESZELYES:

Aramiités veszélye.

FIGYELEM: O MEGJEGYZES:

> >

A FIGYELEM:
A hiitérendszer R290 gyulékony hiitékozeget

(propdnt) tartalmaz! R290

LINDRCZ S P0.
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1. BEVEZETES:

K&szonjiik, hogy LINDR terméket vasarolt!
2. AHUTOBERENDEZES LEIRASA:

A beépitett kompresszorral ellatott csapold
készulék italok h(itésére, csapolasara és a fel-
szolgalt sor és egyéb italok min6ségi h(itésére
szolgal.

A Lindr modern kompresszoros hiitéegysége
a betaplalt energiat felhasznalva kozvetlendl
hdt, igy biztositva a minimalis energiaigényt
és a kivaldan h(itott sort.

Az atmutato a kovetkez6 modellekhez tar-
tozik:

PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. ADATTABLA:

Vyrobeno v Ceské republice
c ( Made in Czech Republic
nadei 0yt echka LINDR.CZ 5.0,
cZ Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER

typ / type:

chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:

vyrobni gislo / serial No.: E
=

klimaticka fiida / climatic class: N

4. ALTALANOS UTASITASOK, OVINTEZ-
KEDESEK ES BIZTONSAGI UTASITASOK:

A haszndlat soran tartsa be a berendezések
gyartoja altal adott alapvetd biztonsagi uta-
sitdsokat! A hitéberendezés italok atfolyds
rendszer( hitésére szolgal. Barmely eltérd jel-

LINDRCZ S P0.
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legl felhasznalas tilosnak és ezért veszélyes-
nek mindsul. A szallitd nem felel a nem rendel-
tetésszer( hasznalatbdl eredd karokért.

NE HASZNALJA A KESZULEKET A GYARTO AL-
TAL MEGHATAROZOTTOL ELTERO CELRA!

A késziilekek megfelelnek az IP21 biztonsdgi
védelemnek.

Altaldnos biztonsdgi szabdlyok. Tartsa be az
aldbbi biztonsdgi utasitdsokat!

A szallité nem vallal felelsséget az eszkozzel
az alabbi utasitasokat figyelmen kivil hagyva
végzett tevékenységekbdl fakado karért!

/\ FIGYELEM: A késziiléket 15 éves vagy an-
nal idésebb gyermekek, valamint csékkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek-
kel rendelkez6 személyek el6zetes tapasztalat
vagy tudas hidnyaban csak felligyelet mellett
hasznélhatjdk, vagy amennyiben felvildgosi-
tast kaptak a késziilék biztonsagos hasznalata-
ra vonatkozoan, és megértették a lehetséges
veszélyeket.

/\ FIGYELEM: Gyermekeknek a berendezés-
sel jatszani tilos. A csomagoléanyagot tartsa a
gyerekektdl elzarva (nejlon csomagoldst tartal-
maz - fenndll a gyermek fulladdsdnak veszélye).

/N FIGYELEM: A késziilék felhasznalo altali
tisztitasat és karbantartasat nem végezhetik
gyermekek felligyelet nélkul.

/\ FIGYELEM: A 6 tapegység csatlakoztatasa
elétt ellenérizze, hogy a feszlltség és a frek-
vencia megegyezik-e a készuléken talalhato
értékekkel!

/\ FIGYELEM: Mindig gy6z6djon meg arrdl,
hogy az elektromos aljzat, amelyhez a h(itét
csatlakoztatja, megfelel az adattabla specifika-
cidinak (fesztiltség, frekvencia, tapfesziiltség)!

/\ FIGYELEM: A késziiléken végzett barmi-
lyen munka, pl. tisztitas és karbantartas eldtt
MINDIG aramtalanitsa a késziléket: allitsa a
termosztatot "O" helyzetbe és huzza ki a csat-
lakozot!



/\ FIGYELEM: Sose helyezzen szerszamot
vagy egyéb targyat a ventilatorlapat utjabal

/\ FIGYELEM: Sose érjen vizes vagy nedves
kézzel az elektromos alkatrészekhez!

/\ FIGYELEM: A hiitéegység miikddéképes-
sége érdekében sose gatolja a levegbellatast!

/\ FIGYELEM: A fertStlenitéshez hasznalt viz
héfoka sosem haladhatja meg a 25 °C-ot!

/\ FIGYELEM: Mindig gy6z8djén meg arrd|,
hogy a halézati aljzat, amelyhez a h(it6t csatla-
koztatja, szabadon hozzaférhetd legyen, hogy
a dugot sziikség esetén azonnal kihuizhassal

/\ FIGYELEM: Amikor kihtzza a dugét a kon-
nektorbdl, fogja meg a dugét és hizza ki! Sose
hlzza a tadpkabelnél fogva, mert az meghiba-
sodhat!

/\ FIGYELEM: A késziilék teljes kikapcsolasa-
hoz huzza ki a csatlakozot az elektromos al-
jzatbol!

/\ FIGYELEM: Ha a termék elektromos sze-
relvénye megséril, akkor szakképzett szerel6t
kell hivni. Semmilyen koértilmények kozott ne
prébalja sajat maga megjavitani!

/\ FIGYELEM: A hiitérendszer R290 gyiil-
ékony hiitokozeget (propdnt) tartalmaz!

R290

/\ FIGYELEM: A hiitérendszer rendkivili kar-
bantartasat és szervizelését csak képzett, hi-
tési és elektromos rendszerekben jartas és
arra jogosult szakember végezheti. Az R290
hitékozeget tartalmazé hiték szervizelését
gyulékony anyagok kezelésére képesitéssel
rendelkezé szerel6k végezzék! Tartsa be a szer-
vizeléssel és javitasokkal kapcsolatos alapveté
jogszabalyi el6irasokat és biztonsagi utasita-
sokat!

/\ FIGYELEM: Hasznalt R290 hiitékdzeq(i
hité kozelében ne hasznaljon nyilt langot
vagy potencialis szikraforrast!

/\ FIGYELEM: Kicsomagolas utan a hitét ugy
helyezze el, hogy a hitéegység altal megter-
melt h6 megfeleld szell6zést kapjon!

/\ FIGYELEM: A h(itére tilos légaramlast aka-
dalyozé targyakat tenni.

5. TELEPITES ES ELHELYEZES:

Helyezze a h(it6t vizszintes, szilard feluletre (a
megengedett legnagyobb délésszog 2 fok)! A
késziilék kortl mindig legyen szabad légaram-
las!

« Biztositson elegend6 szabad teret a légd-
ramldshoz és a hé elvezetéséhez!

« Biztositson elegend® friss levegét!

« A késziiléket nem szabad zdrt térben elhe-
lyezni!

« A késziiléket nem szabad héforrds kbzelében
elhelyezni vagy kézvetlen napsugdrzdsnak
kitenni.

A szell6zdnyilasok és a légkeringést gatlo tar-
gyak kozotti minimalis tavolsag 30 cm. Ott,
ahol nincsenek szell6zényildsok, a minimalis
tavolsag 7 cm. A késziilék szamara a hlivos és
jol szell6z6 helyiségben torténd hasznalat az
optimalis. A készillék min. 16 °C és max. 32 °C
hémérsékletl kornyezetben hasznalandé.

/\ FIGYELEM: A késziiléket TILOS 0 °C alatti
hémeérsékletii kornyezetben haszndlni vagy
tdrolni. A készilék normal kérnyezetben, ki-
zarolag es6tdl, valamint napfénytdl védod tetd
alatt hasznalhaté. Klimaosztaly: N.

A VESZELY: 6vja a h(itét és az elektromos
csatlakozast az es6tdl és froccsend viztdl!

/\ FIGYELEM: Sose fektesse a h(itét az oldala-
ra, szallitds kozben sem!

4 )

Q MEGJEGYZES: A késziilék megfeleld
mukddése és maximalis teljesitménye ér-
dekében fontos, hogy ne fedje le az egyik
szell6z6nyilast se, és biztositsa a megfeleld
légkeringést!

- J

www.lindr.cz
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6. ELEKTROMOS BEKOTES:

A késziléket az adattabldjan szerepld specifi-
kacionak megfelel6 villamos aljzathoz csatla-
koztassa! A villanyszerelésre a helyi el6irdsok
érvényesek. A sérult tapkabel (vezeték) cseré-
jét, a veszély megeldzése érdekében a gyarto,
a szerel6je vagy hasonldan szakképzett sze-
mély végezheti.

/I\ VESZELY: A berendezést sériilt tapkdbellel
vezetékkel ne haszndlja és ne is kapcsolja be!

7. TESZTELES:

A szallitott termék azonnali felhasznalasra
alkalmas.

8. GARANCIA:

Az késziilékre a Cseh Koztarsasag altalanos
jogszabalyainak, vagy az uzleti megallapo-
dasnak megfelelé garancia vonatkozik. A
garancialis id6 alatt megsziintetjik a termék
hibait, kivéve amelyeket a termék tulzott ko-
pasa, nem megfeleld kezelése, mozgatasa,
nem megfelelé tarolasa vagy a termék hasz-

9. A CSOMAG RESZE (14sd 9. abra):

nalati Utmutatdjaval ellentétes vagy nem
rendeltetésszerli hasznalata okozott. A ga-
rancidlisan cserélt anyagok a mi tulajdonun-
kat képezik. A garancia jogossagardl mindig
a hivatalos szerviz dont. Az elado6 altal a Cseh
Koztarsasag terlletén kivul nyujtott jotallasra
az eladé és a vevd kolcsonods viszonyaban lét-
rejott megallapodas az irdnyadd, amely nem
keletkeztet kozvetlen kapcsolatot a gyarto-
val. A vevd ezdltal nem jogosult gyartéi ga-
rancia érvényesitésére. A szallitasi vagy egyéb
koltségek nem képezik a garancia targyat.

4 i M
FIGYELMEZTETES:

Az elektromos berendezéseket és készi-
lékeket kotelezd felllvizsgalni - miikodési
helylk szerinti allam érvényes jogszaba-
lyainak megfeleléen kell ellendrizni. Elekt-
romos bekotések fellilvizsgdalata csak ér-
vényes engedély birtokaban végezhetd. A
szervizelést, a potalkatrészeket és az elle-
ndrzéseket a gyartd vagy a hivatalos szer-

viz biztositja.
- %

1. Csapolodfej (A kétkaros berendezés csomagolasa 2 db csapolofejet tartalmaz.)

2. Csepegtet6 tal
3. Kulcs a csapfejhez

10. A CSAPOLOFEJ TELEPITESE (lasd 10. abra):

1. Forgassa a kompenzator kart (1.) Ugy, hogy lefelé mutasson (lasd az abrat)! A csapon lévé kom-
penzator karral allitsa be az optimalis és kivant aramlast!

2. A csapot helyezze merdleges helyzetben a sokszogre!

3. Rogzitse a hollanderrel és forgassa balra! (lazitsa jobbra forgatva)!

4. Huzza meg a mellékelt kulccsal!
11. A FEJ OSSZESZERELESE (1asd 11. abra):

11.1 Gdzoldali csatlakozo:

Tomszelencés csatlakozasu valtozat, a tomlé a tomszelencéhez klipsszel van rogzitve.

& FIGYELEM: Miel6tt a gyorscsatlakozot az 5/8" menetre racsavarja, gy6z6djon meg arrdl,
hogy az ajakszelep (visszacsap6 szelep) fel van helyezve a fejre (hajtégaz levegé bemenete

11.A).
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11.2 Italoldali csatlakokzo:

Csavarja fel az F 5/8" x 3/8" (9,5 mm) gyorscsatlakozét a csapoléfejre!

12. AZ ITAL BEKOTESE ES NYOMAS ALA HELYEZES (lasd 12. abra):

12.1 Osszeszerelés és meghajtds beépitett kompresszorral (egycsapos kivitel) :
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Ital bemeneti csatlakozé 5. Gyorscsatlakozo F 5/8x9.5 mm
2. Levegd kimeneti csatlakozo 6. Gyorscsatlakozo F 5/8x8 mm
3. Kompresszor kapcsoldja 7. ltal

4. Csapolodfej (A, S, M-system)

12.2 Osszeszerelés és meghajtds CO2 palackkal (egycsapos berendezés):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT
70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Ital bemeneti csatlakozé 5. Red. szelep a mini CO2 palackhoz
2. Csapoldfej (A, S, M-system) 6. Gyorscsatlakozo F 7/16 x 8 mm
3. Gyorscsatlakozo F 5/8x9.5 mm 7. ltal

4. Gyorscsatlakozo F 5/8x8 mm

12.3 Osszeszerelés és meghajtds beépitett kompresszorral (kétcsapos kivitel) :
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new
1. Ital bemeneti csatlakozé

2. Levegd kimeneti csatlakozé

3. Csapoldfej (A, S, M-system)

4. Gyorscsatlakozé F 5/8 x 9,5 mm

Gyorscsatlakozod F 5/8 x 8 mm
Gyorscsatlakozo Y 8 x 8 x 8 mm
Ital

Kompresszor kapcsoldja

0 N O

-

_

Beépitett légkompresszor

Kizarélag a beépitett Iégkompresszorral rendelkezé modellek esetében: PYGMY 35/Kprofi
Green Line new, PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K
Green Line new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

A mini [égkompresszor a h(it6egységbe van beépitve. Az automatikus nyomasszabalyozas
2,8-3,2 bar tartomanyra van beallitva. A K profi modelleknél a nyomas 1,0-3,4 bar tartomany-
ban fokozatmentesen szabalyozhaté. A beadllitott nyomas értékét a manométer bar-ban mu-
tatja. A kompresszor kilon kapcsoléval kikapcsolhaté. A hiité levegékimenete 5/16 (8 mm)
gyorscsatlakozéval rendelkezik és LEVEGO felirattal van jelolve. A légkompresszor karbantar-
tasmentes, a légszivo oldalon molekulaszlirdvel felszerelt.

J

12.4 Osszeszerelés és meghajtds hagyomdnyos CO2 palackkal (kétcsapos berendezés):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Ital bemeneti csatlakoz6 5. Gyorscsatlakoz6Y 8 x 8 x 8 mm
2. Csapoldfej (A, S, M-system) 6. CO2reduktorszelep

3. Gyorscsatlakoz6 F 5/8 x 9,5 mm 7. Gyorscsatlakozé F 7/16 x 8 mm
4. Gyorscsatlakozé F 5/8 x 8 mm 8. Ital

www.lindr.cz
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Tovabbi meghajtasi lehetoségek:
PUMA 1HP és 1/2HP kompresszorral, LEONARDO 1HP kompresszor, AIRCRAFT THP kompresz-
szor, Klasszikus Biogon, N2 palackokkal.

12.5 Csatlakoztatds: : KONTAKT 155/R Green Line new hagyomdnyos CO2 palackkal
torténé meghajtdshoz (kétcsapos berendezés) :

1. Ital bemeneti csatlakozo 5. Gyorscsatlakozo F 5/8 x 9,5 mm
2. CO2 kimenet 6. Gyorscsatlakozé F 5/8 x 9,5 mm
3. Nyomasszabalyozas 7. Nyomasallo tomIé W 21,8 hollanderrel,
4. Csapolodfej (A, S, M-system) G3/4 menetes gazpalack esetén sz(iki-
t6t kell alkalmazni a K 115/R esetén
8. ltal

13. KONTAKT 155/R Green Line new CSATLAKOZTATASA ES SZABALYOZASA CO2
GAZPALACKKAL :

1. Csatlakoztassa a fejhez a gyorscsatlakozokat!

2. Illessze a 3/8 és 3/8 tomlbt a csapoldfej gyorscsatlakozoibal

3. Csatlakoztassa a 3/8 és 3/8 toml6t a hiitéegységen gyorscsatlakozdihoz, a gyorscsatlako-
z6k felett taldlhato cimkén leirtak szerint!

4, Csatlakoztassa a nyomasallé tomlét a CO2 palackhoz a hollander segitségével!

5. Helyezze fel a csapoldfejeket az italos hordéra, de hagyja csapoléfejet zért (felsd) allasban!
6. Nyissa meg a CO2 palack elzaré szelepét, és a h(itd tetején talalhaté szabalyozé csavarokkal
allitsa be a kivant nyomast mindkét fliggetlen vezetéken! (A bedllitott nyomas a hlitéegység
elején taldlhaté manométereken lathato.).

7. Verje csapra a hordét a csapoléfej segitségével!

A FIGYELEM: Bekotést kovetden az sszes csatlakozast ellenérizze, hogy megfelel6en tomi-
tenek-e!

Ha minden rendben van, ellendrizze a termosztat beallitasat (kikapcsolt dllapot)!Csatlakoztassa

a hitét az el. halézathoz! Ezutan a csapolofejjel verje csapra a hordét és helyezze kivant nyomas
ala (1,0-3,4 bar), majd a csap karjaval csapoljon italt a vezetékbe! Ha a h(itében maradt még fer-
tétlenitd oldat vagy viz, akkor addig tartsa a kart, amig tiszta ital nem folyik ki csapbél!

Allitsa a termosztatot a kivant hémérsékletre!

14. A GYORSCSATLAKOZOK HASZNALATA (lasd 14. abra):
14.1 A gyorscsatlakozok osszeszerelése:
Ragadja meg a gyorscsatlakozot, és dugja a be tomlét itk6zésig a gyorscsatlakozdba (kb. 20 mm)!

A tokéletes csatlakozas érdekében a tomlé végét egyenesre kell levagni. Ha a tomlét nem sikerdl
bedugni, meg kell nedvesiteni a végét.

LINDRCZ S P0.
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14.2 A gyorscsatlakozok leszerelése:

Tartsa a szurke gy(rdt a gyorscsatlakozo test felé, és huzza ki a toml6t!

e p
A FIGYELEM: Ha nem fogja meg a sziirke gydrt, és Ugy hizza a tomlét, a gyorscsatlakozé
L még jobban belevag a tomlébe. )
e ™

A FIGYELEM: A toml6ket szétszereléskor nem szabad nyomas alatt tartani.
- J

15. HOMERSEKLET ES BEALLITAS (lasd 15. &bra):

A h(tott ital hémérsékletét mechanikus termosztat szabalyozza 2 °C és 8 °C kozott.
A termosztaton 1-7 skala talalhato.

& FIGYELEM: Ha Uditditalok hiitésére hasznalja a hiit6t, a termosztat gombjat legfeljebb 5-6s
szintre allitsa, maskulonben a hiitévezetékben Iévé ital megfagyhat, és a készullék karosodhat.

Q Max. az ital belép6 hémérséklete 25 °C.

% DIREKT HOTES( CSAPOLO BERENDEZES

16. AHORDO CSAPRA VERESE ES LESZERELESE (l4sd 16. &bra):

16.1 A hordo csapra verése:
A hordo csapra verése S-system csapolofejjel.

16.2 A hordo leszerelése:
A S-system csapolofej leszerelése a hordérol.

16.3 A hordo csapra verése:
A hordd csapra verése A-system csapolofejjel.

16.4 A hordo leszerelése:
A A-system csapolofej leszerelése a hordérél.

& FIGYELEM: A hordo csapra verése el6tt gondoskodjon arrél, hogy a csatlakozo tiszta
legyen!

www.lindr.cz



17. UZEMBEHELYEZES:

1. Csatlakoztassa a légvezetéket és a sort!

2. Allitsa a termosztatot "0" allasba!

3. Csatlakoztassa a h(it6t az elektromos halézathoz!

4.Verje csapra a hordét, I. 16. A hord6 csapra verése!

5. A kapcsoléval kapcsolja be a légkompresszort a megfelel6 nyomas eléréséig!
6. Az 0sszes csatlakozast ellendrizze, hogy megfeleléen tomitenek-e!

A FIGYELEM: Ha szivargast észlel, szerelje le a hordot, I. a 16. és kapcsolja le a késziléket!
Haritsa el a szivargo vezetéket! Ha a késziilék belsejében Iép fel szivargas, vagy tanacstalan,
vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!

7. A csap segitségével csapoljon italt, és ellendrizze, hogy nincs-e viz a készulékben!

A FIGYELEM: Ha viz van a készulékben, ne kapcsoljon maximalis hutést! Az italvezeték
megfagyhat, és a késziilék kdrosodhat.

8. Allitsa be a termosztaton a kivant hémérsékletet - 1. 15. pont!
9. Azital h(itése elkezd6dott, a hiités befejezddése (kb. 5-10 perc) utan csapolhatja is az elsé italt.

18. ALKATRESZEK:
Alkatrészek rendelésekor mindig adja meg:
+ atermék tipusat
+ gyartasi évét
+ gyartasi szamat
- azalkatrész teljes nevét és szamat

Alkatrészrendelés:

CSAK EREDETI ALKATRESZEKET HASZNALJON! Sem a gyarto, sem a szallité nem felelé olyan
alkatrészekért, amelyek nem eredetiek vagy nem a gyarté altal ajanlottak.

19. FERTOTLENITES VIZZEL (l4sd 19. abra):
(fertétlenité adapter)

Csatlakoztassa a fert6tlenité adaptert (nem taldlhaté a csomagban) egy tomlé segitségével a
vizellatashoz!

[AFIGYELEM: A viz maximalis h6foka nem haladhatja meg a 25 °C-ot! j

A fertétlenités menete:

Amikor kitiriilt a hordd, csatlakoztassa a csapolofejet a fertétlenité adapterhez azonos moédon,
ahogy a hordéra csatlakoztatnd. Csatlakoztatast kovetéen nyissa meg a csapolofej karjat és tartsa
nyitva, amig tiszta viz nem folyik a csapbél (az 6sszes italmaradvany és a részleges lerakédasok ki
lettek oblitve).

A hltéberendezés jobb fertétlenitéséhez hasznaljon ferttlenité golydt, amelyet a csapoléfej mo-
gotti a tomlbbe helyezhet, és viznyomassal attolhatja az italvezetéken.
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kiilon megvasarolhato.

Q MEGJEGYZES: A fertétlenitd adapter nem talalhaté a csomagban. A hiité tartozékaként

\

- )

4 N
Q MEGJEGYZES: Ne feledje leszerelni a csapoldfejet és kivenni a fertétlenitd golyét!

- J

20. KARBANTARTAS (lasd 20. &bra):

Minden hasznalat utan oblitse at a hité italve-
zetékét viznyomassal (I. Fert6tlenités vizzel)! Az
egyszerlbb Oblitéshez hasznaljon a csapoléfej
tipusanak megfelel6 fert6tlenité adaptert (A
fert6tlenité adapter nem taldlhaté a csomag-
ban). 14 naponta egyszer a h(it6t vegyi sziiksé-

21. HASZNALAT ELOTTI ELLENORZES:

1. Ellendrzés szemrevételezéssel.
2. Kabelcsatlakozas ellendrzése.

ges fert6tleniteni jogosult személy altal. Min-
den hénapban ellendrizni kell a kondenzator
tisztasagat, a szennyez6déseket légnyomassal
le kell fajatni, vagy le kell s6pdrni, kiilénben
fenndll a hdtételjesitmény csdkkenésének
vagy a hité karosodasanak a veszélye.

3. Kondenzator eltomitédése (tul gyors eltomitédés esetén gyakrabban tisztitjuk, mint havon-

ta 1x).

[A FIGYELEM: Ha hibat észlel, ne hasznalja a késziiléket! j

22.IDOSZAKOS ELLENORZESEK:

v Hetente egyszer ellendrizze, hogy a tapka-
bel nem sériilt-e, és hogy villanyvezeték dugo-
ja szorosan be van-e dugva az aljzatba!

v Hetente egyszer ellendrizze, hogy a ké-
szliléket nem éri-e sugarzo ho!

v Hetente egyszer ellendrizze, hogy semmi
sem gatolja a [égaramlast!

23. KORNYEZETVEDELEM:
Hulladékkezelés:

v Havonta egyszer ellenérizze a hitéegység
kondenzatorat, és rendszeresen tisztitsa!

" Evente egyszer gondoskodjon a szakszer(
érintésvédelmi felllvizsgalat elvégzésérol!

Ezt a terméket nem szabad a szokasos haztartasi hulladékkal egyutt megsemmisiteni.
Csehorszagban az elektromos hulladék a Rema rendszer keretein belil kerul kezelésre

(www.remasystem.cz).

A Cseh Koztdrsasdgtol eltéré orszagokban a hulladékkezelésre a helyi el6irdsok vonatkoznak.

A szelektiv hulladékkezelés lehetévé teszi a hasznalt termékek és csomagoléanyagok uj-

Oy rahasznositasat és Ujrafelhasznalasat. Az Ujrahasznositott anyagok ujrafelhasznalasa 6vja
%49 a kornyezetet a szennyezéstdl és csokkenti az alapanyagok felhasznalasat. A helyi jogsza-
balyok el8irhatjak a haztartasi gépek helyi gyljtéhelyeken vagy a termék vasarlasanak he-

lyén torténd artalmatlanitasat.

www.lindr.cz
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24, HIBATABLAZAT:

Hiba Hibaok
nem folyik az ital a hordé rosszul lett megcsa-
polva

befagyott a viz fertStlenitést
kévetden

elzart kompenzator

nem elég hideg az ital rosszul beallitott termosztat
elégtelen légkeringés
tulmelegedik a készllék

a csapolé kar rdngatézik, az  tul magas nyomas

ital kilé

nem kapcsol be a légkomp-
resszor

nem kapcsol le a légkomp-  rosszul tomité csatlakozasok
resszor

tulsdgosan habzik a sor

szivargo gyorscsatlakozok rosszul bedugott témlé

karcolasok a tomlén

Javitds

ellenérizze, hogy a csapoléfej karja le van-e nyomva

beépitett kompresszoros késziilék - kapcsolja be a
kapcsolot

kapcsolja ki a készUléket, és varjon, amig az ital Gjra
folyni nem kezd (ez eltarthat néhany percig vagy
akar 6rdig is!)

mozgassa meg a kompenzator kart a csapolofejen

forgassa el a termosztdt gombjat jobbra
a7.szam felé

Fllenlc'i)(i.zze, hogy nem tomédtek-e el a kondenzator
amellai

helyezze a készlléket hlivosebb kornyezetbe

vegyen vissza a hajtdgazbdl, csdkkentse a nyomast
a hordéban

kapcsolja be a htité kapcsoléjat

huzza ki, majd dugja vissza a 1égtomlét, és huzza
meg a hollandert a csapoléfejen

csokkentse az ital hémérsékletét - tekerje jobbra a
termosztat tarcsajat

kompenzilja az aramlast a kompenzator karjat
felfelé mozgatva

hazza ki, ellenérizze, hogy nincs-e megtorve a tomlé
éle, szlikség esetén késsel metssze vissza

huzza ki és vagja vissza kb. 2 cm-rel

Q MEGJEGYZES: Ha a hiba a fenti ellenérzések utan tovabbra is fennall, vegye fel a kapcso-

latot a szervizzel!

Feltétleniil adja meg a kévetkez6 adatokat:
+ ameghibasodas jellegét

« atermék tipusat

+ gyartasi évét

+ atermék gyartasi szamat (az adattablan)
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VAZNO
Ovaj prirucnik sadrzi upute za instalaciju, koristenje i rukovanje uredajem. Ovaj
priru¢nik je sastavni dio stroja. Isti po cijeli vijek trajanja uredaja mora biti po-
red njega spremljen i dostupan korisniku uvijek kada se uredaj instalira, pre-
mjesta, koristi ili odrzava.
Prije instalacije i koriStenja uredaja ovaj priru¢nik pazljivo procitajte, sadrzi vaz-
ne podatke kako bi se osiguralo da su sve radnje vrSene na pravilan i siguran
nacin.
A termékek folyamatos fejlesztése miatt a képek a kézikonyvben taldlhatok
csak illusztracio, és eltérhet a vasarolt arutol.

Ovaj je prirucnik prijevod izvornog ¢eskog prirucnika.
LINDR.CZ s.r.0.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

mob.: +420 775715 494
tel.: +420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SIMBOLI | OZNAKE KORISTENE U NAPUTKU ZA UPORABU:

OPASNOST:

Opasnost od ozljeda elektricnom strujom.

PAZNJA: NAPOMENA:
Ne postivanje uputa moZe dovesti do ozljeda Ovaj simbol oznacava podatke i preporucene
ili ostecenja aparata. savjete za korisnike.

A PAZNJA:
Sustav za hladenje sadrzi zapaljivo rashladno

sredstvo R290 (propan)! R290

LINDRCZ S P0.
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Sadrzaj:

Uvod

Opis rashladne opreme

Naljepnica proizvodnje

Opce upute, mjere i sigurnosne upute
Instalacija i postavljanje

Elektricni prikljucak

Testiranje

Jamstvo

Sastav pakiranja

Montaza slavine za toCenje
Konstrukcija rucke slavine

Prikljucak za pice i stavljanje pod tlak

Prikljucak i regulacija KONTAKT 155/R Green Line new

Kako raditi s brzim spojnicama
Temperatura i podesavanje
Instaliranje i uklanjanje bac¢ve
Pustanje u rad

Rezervni dijelovi

Sanitacija vodom

Odrzavanje

Pregledavanje prije svake uporabe
Periodi¢ni pregledi

Zastita okolisa

Tablica kvarova

76
76
76
76
77
78
78
78
78
78
78
79
80
80
81
81
82
82
82
83
83
83
83
84
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1. UVOD:

Zahvaljujemo vam $to ste odlucili kupiti proi-
zvod LINDR.

2. OPIS RASHLADNOG UREDAJA:

Uredaj za tocenje s ugradenim kompresorom
namijenjen je za hladenje pi¢a, tocenje i poslu-
Zivanje kvalitetno ohladenog piva i pic¢a.

Suvremena kompresorska rashladna jedinica
Lindr koristi ulaznu energiju za izravni prijenos
hladenja i time jam¢i minimalnu energetsku
zahtjevnost i izvrsno ohladeno pivo.

Ovaj naputak odreden je za modele:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. NALJEPNICA PROIZVODNUJE:

Vyrobeno v Ceské republice
Ly g Made in Czech Republic
0 g echoks LINDR.CZ 5.r.0.
Cz Sadova 132, 50315 NECHANICE

virobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni &islo / serial No.: E
Kimatické ffida / climafic class: N —

4. OPCE UPUTE, MJERE | SIGURNOSNE
UPUTE:

Tijekom koristenja pazite na postivanje osnov-
nih sigurnosnih uputa utvrdenih proizvoda-
¢em takvog uredaja. Uredaj za hladenje nami-
jenjen je a proto¢no hladenja pica. Bilo koje
druga uporaba smatra se nedopustenom i

LINDRCZ S P0.
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stoga opasnom. Dostavlja¢ ne jam¢i za Stete
uzrokovane uslijed neispravnog koristenja.

UREDAJ NEMOJTE KORISTITI U DRUGE NA-
MJENE NEGO JE ODREDIO PROIZVODAC!

Uredaji zadovoljavaju IP21 sigurnosnu zasti-
tu.

Opca sigurnosna pravila. Slijedite ove sigur-
nosne upute u nastavku.

Dostavlja¢ ne jamci za Stete prouzrokovane na
ovom uredaju uslijed rada bez pridrzavanja se
slijedecih uputa!

A\ PAZNJA: Ovaj aparat smiju koristiti dje-
ca starija 15 godina i starije dobi te osobe sa
smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva
i znanja ako su pod nadzorom, ili ukoliko su bili
pouceni o koriStenju aparata na siguran nacin
te razumiju mogudcim opasnostima.

/\PAZNJA: Djeca se sa aparatom ne smiju
igrati. Sav materijal za pakiranje spremite izvan
dosega djece (sadrzi plasticni omot - moguce
gusenje djeteta).

/\ PAZNJA: Citcenje i odrzavanje aparata od
strane korisnika ne smiju vrsiti djeca bez nad-
zora.

/\ PAZNJA: Prije nego priklju¢enja glavnog
elektricnog dovoda provjerite da li napon
i frekvencija odgovara podacima naznacenim
na uredaju.

A\ PAZNJA: Uvijek provjerite da li uti¢nica
elektricne struje u koju ukljucujete hladnjak,
odgovara specifikaciji na naljepnici proizvod-
nje (napon, frekvencija, snaga).

A\ PAZNJA: Prije bilo kakve radnje na ureda-
ju, npr. ¢is¢enja i odrzavanja aparata, UVIJEK
iskljucite aparat iz dovoda elektri¢ne energije:
termostat stavite u polozaj,O” i izvucite utikac.



A\ PAZNJA: Alat ili druge predmete nikada ne-
mojte stavljati na lopatice ventilatora.

/\ PAZNJA: Za elektri¢ne dijelove nikada ne-
mojte dirati mokrim ili vlaznim rukama.

/\ PAZNJA: Za osiguranje snage rashladne je-
dinice nikada ne blokirajte dovod zraka.

A\ PAZNJA: Tijekom sanitacije temperatura
vode ne smije biti ve¢a od 25 °C!

/\ PAZNJA: Uvijek provjerite da li je uti¢nica
elektricne struje u koju cete ukljucivati hlad-
njak slobodno pristupacna, kako bi se u sluca-
ju potrebe utika¢ odmah mogao izvudi.

A\ PAZNJA: Kada utikaé izvlacite iz uti¢nice,
drzite za utikac i izvucite ga. Ni u kom slucaju
ne vucite za dovodni kabel, prijeti ostecenje.

A\ PAZNJA: Za potpuno isklju¢enje uredaja
utikac izvucite iz uti¢nice elektricne energije.

/\ PAZNJA: U slucaju oStecenja elektri¢ne in-
stalacije proizvoda potrebno je pozvati ospo-
sobljenog servisnog tehnicara. Ni u kom sluca-
ju nemojte popravljati sami.

/\ PAZNJA: Sustav za hladenje sadrzi zapa-
ljivo rashladno sredstvo R290 (propan)!

R290

/\ PAZNJA: 1zvanredno odrzavanje i servis su-
stava za hladenje moraju vrsiti osposobljeni,
ovlasteni tehnicari, koji su upoznati sa rashlad-
nim i elektri¢ni sustavima. Za servis hladnja-
ka s R290 tehnicari bi trebali imati specijalnu
obuku i kvalificirani za rukovanje sa zapaljivim
tvarima. PoStujte osnovne pravne propise i
sigurnosne mjere povezane sa servisom i po-
pravcima!

/\ PAZNJA: Nemojte koristiti otvoreni plamen
i potencijalni izvor iskrenja u blizini hladnjaka
s koristenim rashladnim sredstvom R290!

A\ PAZNJA: Nakon raspakiranja postavite
hladnjak tako da se toplina od jedinice za hla-
denje moze dovoljno ventilirati.

A\ PAZNJA: Na hladnjak se ne siju stavljati
predmeti koji bi mogli sprijeciti cirkuliranje
zraka.

5. INSTALACIJA 1 POSTAVLJANLJE:

Hladenje postavite na ¢vrsto postolje u vodo-
ravnu poziciju (maksimalan dopusteni nagib 2
stupnja). Oko uredaja neophodno je slobodno
cirkuliranje zraka.

« Osigurajte dovoljno slobodan prostor za cir-
kuliranje zraka i odvod topline.

« Osigurajte dovoljnu koli¢inu svjeZeg zraka.

- Uredaj se ne smije postaviti u zatvoreni pro-
stor.

- Uredaj se ne smije postaviti u blizini izvora
topline, ili izloZeno izravnoj suncevoj svjetlo-
sti.

Minimalna udaljenost otvora za ventiliranje
od prepreke koja sprjeCava cirkuliranje zraka
mora biti 30 cm. Na mjestu gdje ne postoje
nikakvi otvori za ventiliranje minimalna uda-
lienost je 7 cm. Uredaj je najbolje koristiti u
hladnoj i dobro provjetrenoj prostoriji. Uredaj
je namijenjen za koristenje na temperaturi
okoline najmanje 16 °Ci najvise 32 °C.

A\ PAZNJA: Uredaj se NE SMIJE koristiti ni
Cuvati na okolnoj temperaturiispod 0°C. Ure-
daj je namijenjen za koristenje u normalnom
okruzenju, uporabu samo ispod krova zastice-
nog od kise i suncevih zraka. Klimatska klasa
N.

QOPASNOST: hladnjak i elektri¢ni priklju¢ak
zastitite od kise i prskajuce vode!

/\ PAZNJA: Niu kom slu¢aju hladnjak nemoj-
te stavljati na bo¢nu stranu, ni tijekom prijevo-
za.

Q NAPOMENA: Za ispravan rad i mak-
simalnu snagu uredaja od znacaja je ne
prekrivati ni jedan otvor za ventiliranje te
osigurati dovoljnu cirkulaciju zraka.

www.lindr.cz
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6. ELEKTRICNI PRIKLJUCAK:

Uredaj ukljucite u elektri¢ni priklju¢ak prema
specifikaciji na proizvodnoj naljepnici odre-
denog uredaja. Elektroinstalacija podlijeze lo-
kalnim propisima. Ukoliko je dovod napajanja
(kabel) ostec¢en, mora ga je zamijeniti proizvo-
dac, servisni tehnicar ili na slican nacin kvali-
ficirana osoba, kako bi se sprije¢io nastanak
opasne situacije.

/\ OPASNOST: Ukoliko je dovodni kabel
ostecen, uredaj dalje nemojte koristiti ni
ukljucivati!

7. TESTIRANJE:
Proizvod je isporucen na takav nacin da se
odmah moze koristiti.

8. JAMSTVO:

Na uredaj se pruza jamstvo u skladu s opé¢im
zakonskim propisima Republike Ceske ili pre-
ma poslovnom ugovoru. Tijekom jamstva
besplatno ¢emo otkloniti nastale kvarove na
proizvodu, koji nisu uzrokovani prekomjer-

9. SASTAV PAKIRANJA (vidi sliku 9.):

1.
2. Posuda za kapanje
3. Klju¢ zaslavine

nim habanjem, neprikladnim rukovanjem,
radom, nepovoljnim skladistenjem ili usli-
jed koriStenja proizvoda suprotno uputama
i njegovoj konstrukciji koju je proizvodac za
tu svrhu namijenio. Materijali promijenjeni
tijekom jamstva nasa su imovina. O valjano-
sti jamstva uvijek odlucuje ovlasteni servis.
Jamstvo pruzeno od strane prodavaca izvan
teritorija Republike Ce3ke uredeno je u dogo-
voru izmedu prodavaca i kupca u njihovom
uzajamnom odnosu, koji nije izravni odnos
prema proizvodacu. Ovime kupac nema pra-
vo na primjenu jamstva kod proizvodaca. Pri-
jevoz, ili drugi troskovi nisu predmet jamstva.

(" N

UPOZORENJE:
Elektri¢ni uredaji i aparati moraju se revi-
dirati - kontrolirati u roku prema vazecoj
legislativi drzave, gdje uredaj radi. Reviziju
elektroinstalaciju moze vrsiti samo osoba
s vazec¢im ovlastenjem a isti rad. Servis, re-
zervne dijelove i kontrolu vrsi proizvodac,
ili ovlasteni servis.

Slavina za to¢enje (Pakiranje uredaja sa dvije slavine sadrzi 2 kom slavina za tocenje)

10. MONTAZA SLAVINE ZA TOCENJE (vidi sliku 10.):

1. Rucicu kompenzatora (1.) okrenite tako da je u smjeru prema dolje (vidi sliku). Ru¢icom
kompenzatora na slavini postavite optimalan i protok koji je potreban.

2. Slavinu nametnite okomiti poloZaj na tisucinke.
. Osigurajte preturnu maticu o okrecite u smjeru ulijevo. (popustajte u smjeru udesno).

w

4. Stegnite dostavljenim klju¢em.

11. KONSTRUKCIJA RUCKE SLAVINE (vidi sliku 11.):

11.1 Izvod za stavijanje bacve pod tlak:

Varijanta povezivanja s izvodom, crijevo se nametne na izvod i u¢vrsti kopcom.

A PAZNJA: Prije nego brzu spojnicu pri¢vrstite na navoj 5/8" provjerite je li na ru¢ku slavine
(ulaz zraka tla¢nog medija) nametnut povratni ventil 11.A.

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA



11.2 Izvod za pice:

Na rucku slavine stavite brzu spojnicu F 5/8" x 3/8” (9,5mm).

12. PRIKLJUCAK ZA PICE | STAVLJANJE POD TLAK (vidi sliku 12.):

12.1 Povezivanje i stavljanje pod tlak ugradenim kompresorom (uredaj sa jednom slavi-
nom) : PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green
Line new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K
Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Ulaz pi¢e 5. Brza spojnica F 5/8x9.5 mm
2. lzlaz zrak 6. Brzaspojnica F 5/8x8 mm
3. Prekida¢ kompresora 7. Pice

4. Rucka slavine (A, S, M-system)

12.2 Povezivanje i stavljanje pod tlak mini bocom CO2 (uredaj sa jednom slavinom):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new,
KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Ulaz pi¢e 5. Red.ventil na mini bocu CO2
2. Ruckaslavine (A, S, M-system) 6. BrzaspojnicaF7/16 x8 mm
3. Brzaspojnica F 5/8x9.5 mm 7. Pice

4. Brza spojnica F 5/8x8 mm

12.3 Povezivanje i stavljanje pod tlak ugradenim kompresorom (uredaj sa dvije slavine) :
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Ulaz pi¢e

2. lzlaz zrak

3. Ruckaslavine (A, S, M-system)
4. BrzaspojnicaF5/8x9,5mm

Brza spojnica F 5/8 x 8 mm
Brza spojnicaY 8 x8 x 8 mm
Pice

Prekida¢ kompresora

© N W,

-

Ugradeni zra¢ni kompresor

Samo kod modela sa ugradenim zra¢nim kompresorom PYGMY 35/Kprofi Green Line new,

PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

Zrac¢ni mini-kompresor ugraden je u rashladnom uredaju. Automatska regulacija tlaka po-
stavljena je u rasponu 2,8-3,2 bar. Kod modela K profi postoji moguénost kontinuirane regu-
lacije tlaka u rasponu 1,0-3,4 bar. Vrijednost postavljenog tlaka prikazuje se na manometru u
barima. Kompresor se samostalno moze iskljuciti na prekidac. Izlaz raspodjele zraka iz hlad-
njaka zavrsen je brzom spojnicom 5/16 (8mm) i oznacen natpisom ZRAK. Zra¢ni kompresor

ne zahtjeva odrzavanje, opremljen je molekularnim filterom usisavanog zraka.

12.4 Povezivanje i stavljanje pod tlak klasi¢nu bocu CO2 (uredaj sa dvije slavine):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Ulaz pice 5. Brzaspojnica¥Y 8 x8 x 8 mm
2. Ruckaslavine (A, S, M-system) 6. Redukcijski ventil CO2

3. Brzaspojnica F 5/8 x9,5 mm 7. BrzaspojnicaF 7/16 x 8 mm
4. BrzaspojnicaF5/8 x 8 mm 8. Pice

www.lindr.cz

OPREMA ZA TOCENJE | KONTAKT

~J|
H



Druge mogucnosti stavljanja pod tlak:
Kompresorom PUMA 1HP i 1/2HP, kompresor LEONARDO 1HP, kompresor AIRCRAFT 1HP,

klasi¢nim bocama na Biogon, N2.

12.5 Povezivanje: KONTAKT 155/R Green Line new uporaba za stavljanje pod tlak klasic-
nom bocom CO:2 (uredaj sa dvije slavine)

1. Ulaz pi¢e 5. Brza spojnica F 5/8 x 9,5 mm
2. lzlaz CO2 6. BrzaspojnicaF5/8x9,5mm
3. Reguliranje tlaka 7. Visokotla¢no crijevo s preturnom mati-
4. Rucka slavine (A, S, M-system) comW 21,8, za tla¢nu bocu s navojem
G3/4 potrebno je koristiti redukciju za K
115/R
8. Pice

13. POVEZIVANJE | REGULACIJA E KONTAKT 155/R Green Line new NA BOCU POD
TLAKOM CO2:

1. Na rucku slavine pricvrstite brzu spojnicu.

2. Crijevo 3/8i 3/8 nametnice u brze spojnice na rucki slavine.

3. Crijevo 3/8 i 3/8 povezite sa brzim spojnicama postavljenim na rashladnom uredaju prema
opisu na naljepnici, koja se nalazi iznad brzih spojnica.

4, Pri¢vrstite visokotla¢no crijevo na bocu pod tlakom CO2 koristeci preturne matice.

5. Odbojne glave nametnite na bac¢vu s pi¢em, ali odbojnu glavu ostavite u poziciji zatvoreno
(u gornjem polozaju).

6. Otvorite zaporni ventil boce pod tlakom CO2 i pomocu regulacijskih vijaka gore na hlad-
njaku postavite potreban tlak za oba voda, koji su neovisni. (Postavljeni tlak prikazuje se na
manometrima na ceonoj strani rashladnog uredaja.).

7. Bacvu instalirajte koriste¢i odbojne glave.

& PAZNJA: Nakon povezivanja provjerite da li su svi spojevi dovoljno zapecaceni.

Ako je sve u redu, provjerite postavke termostata (pozicija isklju¢eno). Hladnjak ukljucite u el.
mrezu. Nakon toga koristeci ru¢ku slavine instalirajte bac¢vu i stavite pod potreban tlak (1.0-3.4
bar) i pomicanjem rucice slavine pustite pice kroz vod. Ukoliko se u hladnjaku nalaze ostaci oto-
pine za sanaciju ili voda, rucicu slavine drzite tako dugo sve dok iz slavine ne curi samo pice.
Termostat podesite na potrebnu temperaturu pica.

14. KAKO RADITI S BRZIM SPOJNICAMA (vidi sliku 14.):

14.1 Montaza brzih spojnica:

Uhvatite brzu spojnicu i stavite crijevo smjerem u tijelo brze spojnice ¢ak do kraja (cca 20 mm).
Crijevo mora biti ravno odrezano, kako bi se savrSeno spojilo. Ukoliko se crijevo ne moze staviti,
zavrsetak se mora navlaziti.
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14.2 Demontaza brzih spojnica:
Drzite sivi prsten smjerem prema tijelu brze spojnice i crijevo izvucite.

e B\
A PAZNJA: Ako sivi prsten necete drzati, ali za crijevo vudi, brza spojnica ¢e se u crijevo jo3
vise urezati.

J

e B\
APAZ’NJA: Tijekom demontaze crijeva ne smiju biti pod tlakom.

N J

15. TEMPERATURA | PODESAVANLJE (vidi sliku 15.):

Temperatura hladenog pi¢a kontrolirana je mehanickim termostatom u rasponu 2 °C do 8 °C.

Na termostatu je broj¢ana ljestvicaod 1 do 7.

APAZ'NJA: Ako koristite hladnjak za hladenje nealkoholnih pica, kruzi¢ termostata postavite
najvise na stupanj br. 5, inace pi¢e moze smrznuti u vodu hladnjaka i uredaj se ostetiti.

O Maks. ulazna temperatura napitka 25 °C.

16. INSTALIRANJE | UKLANJANJE BACVE (vidi sliku 16.):

16.1. Instaliranje bacve:
Postupak instaliranje S-system rucke na bacvu:

16.2 Uklanjanje bacve:
Postupak uklanjanja S-system rucke na bacvu:

16.3 Instaliranje bacve:
Postupak instaliranja A-system rucke na bacvu:

16.4 Uklanjanje bacve:
Postupak uklanjanja A-system rucke na bacévu:

A PAZNJA: Prije instaliranja bacve provjerite da li je adapter ¢ist!

www.lindr.cz
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17. PUSTANJE U RAD:

1. Povezite zra¢ni vod i pivski vod

2. Termostat stavite u poziciju,0”.

3. Hladnjak ukljucite u elektri¢cnu mrezu.

4. Instalirajte bacvu, vidjeti toc¢ku 16, instaliranje bacve.

5. Na prekidac ukljucite zra¢ni kompresor i stavite pod potreban tlak.
6. Provjerite jesu li svi spojevi dovoljno zapecaceni.

A PAZNJA: Ako dode do propustanja, ba¢vu uklonite, vidjeti to¢ku 16, uredaj iskljucite.
Eventualno propustanje na vodu popravite. Ako do propustanja dode unutar uredaja ili ako
niste sigurni, obratite se servisu.

7. Pomocu slavine za tocenje ispustite pice i provjerite da li u uredaju nije voda.

A PAZNJA: Ako je u uredaju voda, ne uklju¢ujte na maksimalno hladenje. Moze do¢i do
smrzavanja voda pica i osStecenja uredaja.

8. Na termostatu postavite potrebnu temperaturu - vidjeti tocku 15.
9. Sada se odvija hladenje pica, nakon hladenja (oko 5-10 minuta) moZete zapoceti sa to¢enjem
vaseg prvog pica.

18. REZERVNI DIJELOVI:

Prilikom narucivanja rezervnih dijelova uvijek je potrebno navesti:

+ tip proizvoda

« godinu proizvodnje

+ broj proizvodnje

- cijeli naziv rezervnog dijela i njegov broj

Narudivanje sastavnih dijelova:

UVIJEK KORISTITE ORIGINALNE SASTAVNE DIJELOVE. Za sastavne dijelove koji nisu originalni,
ili preporuceni proizvodacem, proizvodac ni dostavlja¢ ne snose nikakvu odgovornost.

19. SANITACIJA VODOM (vidi sliku 19.):

(adapter za sanitaciju)

Adapter za sanitaciju (nije sastavni dio pakiranja) prikljucite na vodovodnu seriju pomocu crijeva.

[& PAZNJA: Maksimalna temperatura vode ne smije biti vise od 25 °C. j

Postupak sanitacije:

Kada bacvu ispraznite, instalirajte rucku slavine u adapter za sanitaciju na isti nacin kao kada in-
stalirate bacvu. Nakon instaliranja otvorite rucicu slavine za tocenje i drzite ju otvorenu sve dok iz
slavine ne curi Cista voda (isprat ¢e se svi ostatci pica i djelomi¢ne naslage).

Za bolje izvodenije sanitacije rashladnog uredaja koristite kuglice za sanitaciju, koje stavite u crije-
vo iza rucke slavine i pod tlakom vode ih protisnete kroz vod pica.
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Q NAPOMENA: Adapter za sanitaciju nije sastavni dio pakiranja. Moguce ga je kupiti kao

\

pribor hladnjaka.

- /
4 N
O NAPOMENA: Nemoijte zaboraviti demontirati slavinu za tocenje i izvaditi kuglicu za sani-

taciju.
. /

20. ODRZAVANLJE (vidi sliku 20.):

Nakon svake uporabe vod pi¢a hladnjaka is-
perite pod tlakom vode (vidjeti Sanitaciju vo-
dom). Za lakse ispiranje koristite adapter za
sanitaciju prema vrsti Vase rucke slavine (nA-
dapter za sanitaciju nije sastavni dio pakira-
nja). Jedanput u 14 dana hladnjak je potrebno

21. KONTROLA PRIJE SVAKE UPORABE:

1. Vizualna kontrola.
2. Kontrola dovoda kabela.

sanitirati kemijski ovlastenom osobom. Svaki
mjesec potrebno je pregledati Cistocu kon-
denzatora, eventualno necistoce ispuhati pod
tlakom zraka, ili ocistiti metenjem, inace po-
stoji moguénost smanjenja snage hladenja ili
ostecenja hladnjaka.

3. Zacepljenje kondenzatora (u slucaju prekomjernog zacepljenja potrebno je Cistiti ¢eS¢e od

1 put mjesecno).

[A PAZNJA: Ne koristite uredaj ako ste otkrili kvar. j

22. PERIODICNE KONTROLE:

1 puta tjedno provjerite da li dovodni kabel
nije ostec¢enidali je el. utikac ¢vrsto stavljen u
uticnicu.

v 1 puta tjedno provjerite da li uredaj nije
izlozen toplinskom zracenju.

v 1 puta tjedno provjerite da nista ne sprje-
Cava cirkuliranje zraka.

23 ZASTITA OKOLISA:

Sortiranje otpada:

v 1 puta mjese¢no provjerite kondenzator
rashladne jedinice i redovito je Cistite.

v 1 puta godisnje osigurajte inspekciju elek-
tricne sigurnosti od strane tehnicara za revizi-
je.

Ovaj proizvod ne smije se zbrinjavati zajedno sa komunalnim otpadom. U Republici Ceskoj
Elektri¢ni otpad se rjeSava u sklopu Rema Sustava (www.remasystem.cz).

U drugim drzava izvan Republike Ceske sortiranje otpada podlijeze lokalnim propisima.

Sortirani otpad omogucuje recikliranje i ponovno koristenje proizvoda i materijala za pa-

4y kiranje. Ponovno koristenje recikliranih materijala pomaze stiti okolis od zagadenja i sma-
njuje potro3nju sirovina. Lokalni propisi mogu uredivati nacin zbrinjavanja ku¢nih aparata
na lokalnim sabirnim mjestima ili na mjestu kupnje.
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24. TABLICA KVAROVA:

Kvar

ne curi pic¢e

pice je malo ohladeno

slavina se trza, pice prska
ne ukljuci zra¢ni kompresor
ne iskljucuje zra¢ni kompre-

sor

pivo prekomjerno stvara
pjenu

brze spojnice ne brtve

Uzrok

bacva je lose instalirana

smrzla voda nakon sanitacije

zatvoreni kompenzator
neispravno postavljen
termostat

losa cirkulacija zraka

uredaj se pregrijava

previse visoki tlak

spojevi nisu zapecaceni

neispravno stavljeno crijevo

ogrebotine na crijevu

Uklanjanje

provijerite je li rucica slavine pritisnuta dolje

uredaj s ugradenim kompresorom - ukljucite preki-
dac

isklju¢iti uredaj i ne preostaje nego cCe-
kati sve dok pi¢e ponovno ne pocne cu-
riti (to moze trajati nekoliko minuta, ali
i sati!)

pomaknuti ru¢icom kompenzatora na slavini za
tocenje

okrenite kotaci¢ termostata u smjeru udesno
prema brojki 7

provjerite lamele kondenzatora da li nisu zacepljene

uredaj stavite u hladnije okruzenje

oduzmite na tla¢tnom mediju, smanjite tlak u bacvi

ukljucite prekidac¢ na hladnjaku

izvadite i ponovno umetnite crijevo zraka, pritegnite

matice na rucki slavine

smanjite temperaturu pica - kotaci¢ termostata
okrenite udesno

kompenzirajte protok, ru¢icom kompenzatora u
smjeru prema gore

izvucite, provjerite da li na crijevu nije ostar rub,
eventualno smanjite nozem

izvucite i manjite za oko 2 cm

Q NAPOMENA: Ako se kvar i nakon gore preporucenih provjera ponavlja, obratite se na

servis.

Nemojte zaboraviti specificirati sljedece:

« vrstu kvara
« tip proizvoda

+ godinu proizvodnje

+ broj proizvodnje (naznaceno na naljepnici)

LINDRCZ S P0.
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WAZNE!
Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczace montazu, uzytkowania i ob-
stugi urzadzenia. Niniejsza instrukcja stanowi nieodtgczng czes¢ urzadzenia.
Musi znajdowac sie w poblizu urzadzenia przez caty okres zywotnosci i musi
by¢ przekazana uzytkownikowi, w momencie montazu, przemieszczania, uzyt-
kowania i konserwacji urzagdzenia.
Przed montazem i uzytkowaniem urzadzenia nalezy zapoznac sie dokfadnie z
trescig niniejszej instrukgji, ktéra zawiera wazne informacje, majace na celu za-
pewnienie wykonywania wszystkich czynnosci w sposob wtasciwy i bezpiecz-
ny.
W zwigzku z ciggtym doskonaleniem produktéw, zdjecia umieszczane sg w in-
strukgji tylko pogladowy i moze rézni¢ sie od zakupionego towaru.

Niniejsza instrukcja jest ttumaczeniem oryginalnej instrukeji w jezyku czeskim.

LINDR.CZ s.r.o.

ul. Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

tel. kom.:+ 420 775 715 494
tel.: +420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SYMBOLE | OZNACZENIA STOSOWANE W INSTRUKCJI UZYTKOWANIA:

UWAGA: UWAGA:

A Nieprzestrzeganie instrukcji moze by¢ przyczy- Q Niniejszy symbol oznacza informacje i zalece-
nq urazu lub uszkodzenia urzqdzenia. nia dla uzytkownika.
NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczeristwo porazenia prgdem elek-

trycznym.
A UWAGA:

Uktad chtodzqcy jest wypetniony tatwopalnym

czynnikiem chtodniczym R290 (propanem)! R290
LINDR.CZS.I.0.
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1. WSTEP:
Dziekujemy za podjecie decyzji o zakupie
produktu LINDR.

2. OPIS URZADZENIA CHEODNICZEGO:
Nalewak do wyszynku z wbudowanym kom-
presorem jest przeznaczony do chtodzenia na-
pojow, rozlewania i serwowania dobrze schto-
dzonego piwa i napojow.

Nowoczesna jednostka kompresorowa chto-
dzaca Lindr wykorzystuje pobierang energie
do bezposredniej przemiany w zimno zapew-
niajac w ten sposdéb minimalne obcigzenie
energetyczne i znakomicie schtodzone piwo.
Niniejsza instrukcja dotyczy modeli:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new

PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new

PYGMY 35/Kprofi Green Line new

KONTAKT 40 Green Line new

KONTAKT 40/K Green Line new

KONTAKT 40/Kprofi Green Line new

KONTAKT 70 Green Line new

KONTAKT 70/K Green Line new

KONTAKT 155 Green Line new

KONTAKT 155/K Green Line new

KONTAKT 155/R Green Line new

3. TABLICZKA ZNAMIONOWA:

Vyrobena v Ceské republice
Lindy Made in Czech Republic
<o o e LINDR.CZ s.5.0.
= Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni &islo / serial No.: E
kiimaticka fiida / climatic class: N —

4. ZALECENIA OGOLNE, ABEZPIECZE-
NIA | INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA:

W trakcie uzytkowania nalezy przestrzegac
podstawowych zasad bezpieczenstwa usta-
lonych przez producenta takiego urzadzenia.
Urzadzenie chtodzace jest przeznaczone do
przeptywowego chtodzenia napojow. Wszel-
kie inne uzycie uznaje sie za niedopuszczalne
i tym samym niebezpieczne. Dostawca nie od-
powiada za szkody spowodowane niewtasci-

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA

wym uzytkowaniem.

ZABRANIA SIE UZYTKOWANIA URZADZENIA
W INNYM CELU NIZ ZOSTAt PRZEWIDZIANY
PRZEZ PRODUCENTA!

Urzqdzenia spetniajq stopien ochrony IP21.

Ogolne zasady bezpieczenstwa. Nalezy prze-
strzegac ponizszych zasad bezpieczenstwa.

Dostawca nie odpowiada za szkody spowodo-
wane czynnosciami wykonywanymi przy tym
urzadzeniu pomijajagcymi ponizsze instrukcje!

MA\UWAGA: Niniejsze urzadzenie moze byc
obstugiwane przez nieletnich w wieku od
15 lat oraz osoby z obnizonymi zdolnoscia-
mi fizycznymi, umystowymi lub sensorycz-
nymi lub nie posiadajgcymi doswiadczenia
i wiedzy, o ile pozostajg pod nadzorem lub
zostaty pouczone odnosnie uzytkowania urza-
dzenia w bezpieczny sposob i rozumiejg po-
tencjalne niebezpieczerstwo.

/\ UWAGA: Zabrania sie dzieciom zabawy z
urzadzeniem. Wszelkie opakowania nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci (zawiera
opakowanie z tworzywa sztucznego - niebezpie-
czenstwo uduszenia dziecka).

A\ UWAGA: Czynnosci zwigzanych z czysz-
czeniem i konserwacja urzadzenia wykonywa-
nych przez uzytkownika nie moga wykonywa¢
dzieci bez nadzoru.

UWAGA: Przed podtaczeniem gtéw-
nego przytacza zasilania elektrycz-
nego nalezy sprawdzi¢, czy napiecie

i czestotliwo$¢ odpowiada danym wskazanym
na urzadzeniu.
/\ UWAGA: Zawsze nalezy sprawdzi¢, czy
gniazdo zasilania elektrycznego, do ktérego
ma by¢ podtaczona chtodziarka, odpowiada
specyfikacji umieszczonej na tabliczce zna-
mionowej (napiecie, czestotliwos¢, moc).
UWAGA: Przed dowolng ingerencjg w urza-
dzenie, np. czyszczeniem i konserwacjg urza-
dzenia, nalezy ZAWSZE odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania energig elektryczna: pokretto ter-
mostatu nalezy ustawi¢ w potozeniu ,0” i wy-
ciggnac wtyczke.



/\ UWAGA: Nigdy nie nalezy wktada¢ narze-
dzi lub innych przedmiotéw w topatki wenty-
latora.

/\ UWAGA: Nigdy nie nalezy dotykac elemen-
tow elektrycznych mokrymi lub wilgotnymi
rekami.

UWAGA: W celu zapewnienia wydajnosci
jednostki chtodzacej nigdy nie nalezy bloko-
wac doptywu powietrza.

UWAGA: Podczas sanitacji temperatura
wody nie moze przekroczy¢ 25 °C!

UWAGA: Zawsze nalezy sie upewni¢, czy
gniazdko elektryczne, do ktorego bedzie pod-
tgczona chtodziarka, jest tatwo dostepne, aby
w razie koniecznosci mozna byto szybko wyjac
wtyczke.

/\ UWAGA: Podczas wyjmowania wtyczki z
gniazdka nalezy chwyci¢ za wtyczke i pocia-
gna¢. W zadnym przypadku nie nalezy ciggnac
za przewdd zasilajacy, poniewaz grozi to jego
uszkodzeniem.

/\ UWAGA: W celu petnego wytaczenia urza-
dzenia nalezy wyciagna¢ wtyczke z gniazdka
zasilajgcego.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia ukta-
déw elektrycznych produktu nalezy skontak-
towac sie z przeszkolonym technikiem ser-
wisowym. W zadnym przypadku nie nalezy
naprawiac¢ urzadzenia samodzielnie.

/\ UWAGA: Uktad chtodzqcy jest wypetniony
tatwopalnym czynnikiem chtodniczym R290

(propanem)!

R290

/\ UWAGA: Niestandardowa konserwacja i
obstuga serwisowa uktadu chtodzenia mu-
szg by¢ wykonywane przez przeszkolonych,
wyznaczonych technikéw, ktérzy sa obezna-
ni z uktadami elektrycznymi i chtodzacymi.
Serwisanci wykonujacy naprawy chtodziarek
z czynnikiem R290 powinni by¢ specjalnie
przeszkoleni i powinni posiadac¢ kwalifikacje
do manipulacji z substancjami tatwopalnymi.
Nalezy przestrzega¢ podstawowych przepi-
soéw prawnych i norm bezpieczeristwa doty-
czacych napraw i przegladéw!

/\ UWAGA: Nie nalezy uzywa¢ otwar-
tego  ognia i potencjalnych  Zré-
det iskrzenia w poblizu  chtodziarki
z zastosowanym chtodziwem R290!
A\ UWAGA: Po wypakowaniu nalezy chto-
dziarke umiesci¢ w takim miejscu, aby ciepto
wytwarzane przez jednostke chtodzacg mogto
by¢ odpowiednio odprowadzane.

UWAGA: Na chtodziarce nie mozna ktasc
zadnych przedmiotéw blokujacych zatrzymu-
jacych cyrkulacje powietrza.

5. MONTAZ | UMIEJSCOWIENIE:
Nalewak nalezy ustawi¢ na twardym podtozu i
wypoziomowac¢ (maksymalne nachylenie wy-
nosi 2 stopnie). Nalezy zapewni¢ swobodng
cyrkulacje powietrza wokot urzadzenia.

« Nalezy zapewni¢ wystarczajqgco wolnq prze-
strzenn w celu cyrkulacji powietrza i odpro-
wadzania ciepfa.

« Nalezy zapewni¢ wystarczajqcq ilos¢ swie-
Zego powietrza.

« Urzgdzenie nie moze by¢ umieszczane w za-
mknietych przestrzeniach.

« Urzqdzenie nie moze by¢ umieszczone w po-
blizu zrédet ciepta lub wystawiane na bez-
posrednie dziatanie promieni stonecznych.

Minimalna odlegto$¢ otworéw wentylacyj-

nych od przeszkody blokujacej cyrkulacje po-
wietrza, powinna wynosi¢ 30 cm. Minimalna
odlegtos¢ od miejsc bez otworéw wentylacyj-
nych powinna wynosi¢ 7 cm. Urzadzenie najle-
piej uzywac w chtodnym i dobrze wietrzonym
pomieszczeniu. Urzadzenie jest przeznaczone
do uzytku w temperaturze otoczenia min. 16
°Cimaks. 32 °C.
/\ UWAGA: Urzqdzenia NIE WOLNO uzyt-
kowa¢ ani przechowywaé¢ w temperaturze
otoczenia ponizej 0°C.Urzadzenie jest prze-
znaczone do uzytku w standardowym srodo-
wisku, wylacznie w zadaszonych pomieszcze-
niach, gdzie bedzie chronione przed opadami
atmosferycznymiiprzed promieniami stonecz-
nymi. Klasa klimatyczna: N.

NIEBEZPIECZENSTWO: nalezy chroni¢
chtodziarke i przytacze elektryczne przed opa-
dami atmosferycznymi i pryskajaca woda!

A\UWAGA: W zadnym przypadku nie nalezy
przechyla¢ chtodziarki na bok, nawet podczas
transportu.

www.lindr.cz
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O UWAGA: Dla zapewnienia wtasciwej
pracy i maksymalnej wydajnosci urzadze-
nia nie nalezy zastania¢ zadnego z otwo-
row wentylacyjnych i zapewni¢ witasciwa
cyrkulacje powietrza.

6. PRZYtACZE ELEKTRYCZNE:

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do zasilania
zgodnie ze specyfikacja na tabliczce znamio-
nowej danego urzadzenia. Instalacja elektrycz-
na podlega miejscowym przepisom. Jezeli
przewdd zasilajacy (kabel) jest uszkodzony, to
musi by¢ zastgpiony przez producenta, jego
technologa serwisowego lub osobe posiada-
jaca podobne kwalifikacje, aby zapobiegac
powstawaniu niebezpiecznych sytuacji.

/\NIEBEZPIECZENSTWO: Jezeli przewod za-
silajgcy kabel jest uszkodzony, to nie nalezy
nawet uruchamiaé urzqdzenia!

7. TESTOWANIE:

Produkt jest dostarczany w stanie umozliwia-
jacym natychmiastowe podtaczenie.

8. GWARANCJA:

Na urzadzenie jest udzielana gwarancja zgod-
nie z ogdélnymi przepisami prawa Republi-
ki Czeskiej lub zgodnie z umowg handlowa.

9. OPAKOWANIE ZAWIERA (patrz rysunek 9.):

W trakcie trwania gwarancji bedg usuwane
przez nas bezptatnie powstate wady, ktére
nie byty spowodowane nadmiernym zuzy-
ciem, niewtasciwym postepowaniem, prze-
mieszczaniem, przechowywaniem lub uzy-
ciem produktu niezgodnie z instrukcjg i jego
konstrukcjg przeznaczong do danego celu
przez producenta. Materiaty wymieniane w
trakcie trwania gwarancji stanowig naszg wta-
sno$¢. Uznanie gwarancji zawsze pozostaje
w gestii autoryzowanego serwisu. Gwarancja
udzielona przez sprzedawce poza terenem
Republiki Czeskiej kieruje sie umowg zawarta
pomiedzy sprzedajacym a kupujacym, ktéra
nie jest bezposrednio zwigzana z producen-
tem. W zwigzku z tym kupujacy nie uzyskuje
prawa do dochodzenia roszczen wynikaja-
cych z gwarancji u producenta. Transport lub
inne koszty nie sa przedmiotem gwarangji.

4 . N
OSTRZEZENIE:

Urzadzenia elektryczne sprzet nalezy prze-
gladac/ kontrolowac w terminach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami panstwa, w
ktérym urzadzenie jest uzytkowane. Prze-
gladu instalacji elektrycznej moze dokony-
wac tylko osoba z waznym uprawnieniem
do tej czynnosci. Naprawy i kontrole wyko-
nuje a czesci zamienne dostarcza produ-

cent lub autoryzowany serwisant.
- %

1. Kran do wyszynku piwa (opakowanie dwukranowego urzadzenia zawiera 2 szt. kranikow do

wyszynku piwa).
2. Ociekacz
3. Klucz do kranow

10. MONTAZ KRANU DO WYSZYNKU PIWA (patrz rysunek 10.):

1. Dzwignie kompensatora (1.) nalezy skierowac w dét (patrz rysunek). Dzwignig kompensatora
na kraniku mozna nastawia¢ optymalny i pozadany przeptyw.

2. Kran natozy¢ prostopadle na trzpien 12-katny.
. Zablokowa¢ nakretke zaciskowg i przekrecac¢ w kierunku w lewo (luzowanie w prawa strone).

w

4. Dociggna¢ dotaczonym kluczem.

11. ZMONTOWANIE GtOWICY DOZUJACEJ (patrz rysunek 11.):

11.1 Konncowka doprowadzajqca cisnienie do beczki:

Opcja przytacza z koncéwka do weza, na ktéra nasuwa sie waz i blokuje zaciskiem.

LINDRCZ S P0.
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PL
A UWAGA: Przed nakreceniem szybkoztaczki na gwint 5/8" nalezy sie upewni¢, ze do gtowi- -
cy dozujacej (wejscie powietrznego medium wypychajacego) zostat wtozony trzpien odcina-

jacy (zawor zwrotny).

11.2 Wyjscie napoju:

Na gtowice dozujaca nalezy nakreci¢ szybkoztaczke F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).
12. PODtACZENIE NAPOJU I NABIJANIE CISNIENIA (patrz rysunek 12.):
12.1 Podlqczenie i nabijanie cisnienia przy pomocy wbudowanego kompresora (urzqdze-
nie jednokranowe) : PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/
Kprofi Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Wejscie napoju 5. Szybkoztaczka F 5/8 x 9,5 mm
2. Wyjscie powietrza 6. Szybkoztgczka F 5/8 x 8 mm
3. Wytacznik kompresora 7. Napdj

4. Glowica dozujaca (A, S, M-system)

12.2 Podlqczenie i nabijanie cisnienia przy pomocy mini butli CO2 (urzqdzenie jednokra-
nowe): PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new,
KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Wejscie napoju 5. Zawoér redukcyjny na mini butle CO2
2. Gtowica dozujaca (A, S, M-system) 6. Szybkoztaczka F 7/16 x 8 mm
3. Szybkozlaczka F 5/8 x 9,5 mm 7. Napdj

4. Szybkoztaczka F 5/8 x 8 mm

12.3 Podtqczenie i nabijanie cisnienia przy pomocy wbudowanego kompresora (urzq-
dzenie dwukranowe) : KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

E URZADZENIE KONTAKTOWE DO WYSZYNKU PIWA

1. Wejscie napoju 5. Szybkoziaczka F 5/8 x 8 mm
2. Wyjscie powietrza 6. SzybkoztaczkaY 8 x 8 x 8 mm
3. Gtowica dozujaca (A, S, M-system) 7. Napoj
4. Szybkoztaczka F 5/8 x 9,5 mm 8. Wylacznik kompresora
4 N

Wbudowany kompresor powietrzny

Tylko w przypadku modeli z wbudowanym kompresorem powietrznym PYGMY 35/Kprofi

Green Line new, PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K
Green Line new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.
Minikompresor powietrzny zostat wbudowany w urzadzenie chtodzace. Automatyczna

regulacja cisnienia zostata ustawiona w granicach 2,8-3,2 bar. W przypadku modeli K-profi
mozliwa jest ptynna regulacja cisnienia w granicach 1,0-3,4 bar. Warto$¢ ustawionego cisnie-
nia zostanie pokazana na manometrze w barach. Kompresor posiada oddzielny przycisk do
jego wyfaczania. Wyjscie przewodu powietrznego z chtodziarki zostato zakoriczone szybko-
zkaczka 5/16 (8 mm) i oznaczone napisem: POWIETRZE (VZDUCH). Bezobstugowy kompresor

g powietrzny jest wyposazony w filtr molekularny zasysanego powietrza. J

12.4 Podlqczenie i nabijanie cisnienia przy pomocy klasycznej butli CO2 (urzqgdzenie dwu-
kranowe): KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green
Line new

1. Wejscie napoju

2. Glowica dozujaca (A, S, M-system)
3. Szybkoztaczka F 5/8 x 9,5 mm

4. Szybkoztaczka F 5/8 x 8 mm

SzybkoztaczkaY 8 x 8 x 8 mm
Zawor redukcyjny CO2
Szybkoztaczka F 7/16 x 8 mm
Napdj

© N O
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Pozostate mozliwosci nabijania cisnienia:
Kompresorem PUMA THP i 1/2HP, kompresorem LEONARDO 1HP, kompresorem AIRCRAFT

THP, klasycznymi butlami na Biogon, N2.

12.5 Podtqczenie: KONTAKT 155/R Green Line new stosowany do nagazowania przy pomo-
cy klasycznej butli CO2(urzqdzenie dwukranowe)

1. Wejscie napoju 5. Szybkoztaczka F 5/8 x 9,5 mm
2. Wyjscie CO2 6. Szybkoztgczka F 5/8 x 9,5 mm
3. Sterowanie ci$nieniem 7. Waz cisnieniowy z nakretka zaciskowa
4. Glowica dozujaca (A, S, M-system) W 21,8, do butli cisnieniowej z gwintem
G3/4, nalezy zastosowac redukcje dla K
115/R
8. Napdgj

13. PODtACZENIE | REGULACJA KONTAKT 155/R Green Line new DO BUTLI ZE

SPREZONYM COz:
1.Nakrecic¢ szybkoztaczki na gtowice dozujaca.
2,Waz 3/8 i 3/8 wsunac do szybkoztaczki na gtowicy dozujace;.
3.Waz 3/8 i 3/8 potaczyc¢ z szybkoztagczkami podtaczonymi do urzadzenia chtodzacego zgod-
nie z opisem na umieszczonej ponad szybkoztgczkami etykiecie.
4.Przykreci¢ waz cisnieniowy do butli ze sprezonym CO2 przy pomocy nakretki zaciskowej.
5.Natozy¢ gtowice dozujaca na beczke z napojem i pozostawic jg w pozycji zamknietej (w
gornym potozeniu).
6.0tworzyc¢ zawor odcinajacy butli cisnieniowej CO2 i Srubami regulacyjnymi na gorze chto-
dziarki, nastawi¢ wymagane cisnienie dla obu instalacji, ktore sg niezalezne od siebie. (usta-
wione cisnienie wyswietla sie na manometrach z przodu urzadzenia chtodniczego).

7.Nalezy podtaczy¢ beczke przy pomocy gtowicy dozujace;.

A UWAGA: Po podtaczeniu skontrolowac, czy wszystkie potaczenia sg wystarczajgco szczel-
ne.

Jezeli wszystko jest w porzadku, to nalezy skontrolowac ustawienie termostatu (pozycja wyta-
czona). Podtaczy¢ chtodziarke do sieci elektrycznej. Podtgczy¢ gtowice do butli i nagazowac (na
cisnienie 1.0-3.4 bara) a nastepnie ruchem dzwigni kurka przepusci¢ napéj przez instalacje. Jeze-
li w chtodziarce zostaty resztki roztworu do sanitacji lub wody, to nalezy trzyma¢ dzwignie kurka
tak dtugo, dopdki z nie poptynie z niego tylko napdj. Na termostacie nalezy nastawi¢ wymagang
temperature napoju.

14. W JAKI SPOSOB OBCHODZIC SIE Z SZYBKOZt ACZKAMI (patrz rysunek 14.):
14.1 Montaz szybkoztqczek:

Chwycic¢ szybkoztaczke i az do oporu wsunac waz piwny w kierunku korpusu szybkoztaczki (okoto
20 mm). Dla zapewnienia szczelnego potaczenia nalezy réwno obcigé waz. Jezeli waz nie da sie
wcisnag, to jego koniec nalezy nawilzy¢.

LINDRCZ S P0.
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14.2 Demontaz szybkoztqczek:

W celu wyciggniecia weza nalezy przyciggnac¢ i przytrzymac szary pierscien w kierunku korpusu
szybkoztaczki.

A UWAGA: Bez przytrzymania szarego pierscienia, szybkoztaczka jeszcze bardziej bedzie sie
wrzyna¢ w waz podczas ciggniecia za niego.

[A UWAGA: Podczas demontazu weze nie mogq znajdowac sie pod cisnieniem. j

15. TEMPERATURA | USTAWIENIE (patrz rysunek 15.):

Temperatura chtodzonego napoju jest regulowana przez termostat mechaniczny w zakresie 2 °C
do 8 °C. Na termostacie znajduje sie numeryczna miarka 1-7.

& UWAGA: Podczas uzywania chtodziarki do schtadzania napoi bezalkoholowych, nalezy
ustawi¢ pokretto termostatu maksymalnie na poziom nr 5, inaczej moze dojs$¢ do zamarzniecia
napoju w instalacji chtodziarki i uszkodzenia urzadzenia.

% URZADZENIE KONTAKTOWE DO WYSZYNKU PIWA

O Max. temperatura na wlocie napoju wynosi 25 °C.

16. PODPINANIE | WYPINANIE BECZKI (patrz rysunek 16.):

16.1 Podlqczanie beczki:
Procedura podtaczania gtowicy S-system do beczki:

16.2 Odtqczanie beczki:
Procedura odtaczania gtowicy S-system z beczki:

16.3 Podlqczanie beczki:
Procedura podtaczania gtowicy A-system do beczki:

16.4 Odtqczanie beczki:
Procedura odtgczania gtowicy A-system z beczki:

A UWAGA: Przed podtaczeniem beczki nalezy sie upewnic, czy adapter nie jest
zanieczyszczony!

www.lindr.cz



17. URUCHOMIENIE:

1. Podtaczyc instalacje powietrzng i instalacje piwng

2. Ustawic¢ termostat w pozycji,0“.

3. Podfaczy¢ chtodziarke do sieci elektryczne;j.

4. Podtaczanie beczki patrz punkt 16, podtaczanie beczki.

5. Przy pomocy wytacznika wiaczy¢é kompresor powietrzny i nabic cisnienie na wymagane.
6. Skontrolowa¢, czy wszystkie potaczenia s wystarczajaco szczelne.

A UWAGA: W przypadku pojawienia sie nieszczelnosci, nalezy odtaczy¢ beczke (patrz
punkt 16) i wylaczy¢ urzadzenie. Ewentualne nieszczelnosci instalacji nalezy naprawic. Jezeli
nieszczelnos¢ pojawi sie wewnatrz urzadzenia lub nie mozna go zlokalizowa¢, to nalezy
skontaktowac sie z serwisem.

7.Przy pomocy kranu do wyszynku piwa nalezy spusci¢ napgdj i skontrolowac, czy urzadzenie nie
zawiera wodly.

A UWAGA: Jezeli w urzadzeniu znajduje sie woda, to nie nalezy uruchamia¢ maksymalnego
chtodzenia. Instalacja napoju moze zamarzna¢ i uszkodzi¢ urzadzenie.

8. Na termostacie nalezy nastawi¢ wymagang temperature - patrz punkt 15.
9. W tym momencie odbywa sie chtodzenie napoju, a po schtodzeniu (po okoto 5-10 minutach)
mozna nalewac swoj napoj piwny.

18. CZESCI ZAMIENNE:

Przy zamawianiu czeéci zamiennych nalezy zawsze podawac:

model produktu

rok produkgji

numer seryjny

catg nazwe czesci zamiennej i jej numer

Zamawianie czesci:

ZAWSZE NALEZY UZYWAC ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH. Producent oraz dostawca
nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za nieoryginalne lub niezalecane przez producenta
czesci.

19. SANITACJA WODA (patrz rysunek 19.):

(adapter sanitacyjny)
Adapter sanitacyjny (nie jest dotgczony do opakowania) podtaczy¢ do instalacji wodociggowej
przy pomocy weza.

[A UWAGA: Maksymalna temperatura wody nie moze przekracza¢ 25 °C. j

Procedura sanitacji:
Po opréznieniu beczki, nalezy podtaczy¢ gtowice dozujacy do adaptera sanitacyjnego w taki sam
sposob, jak podtacza sie go do beczki. Po podfgczeniu otworzy¢ dzwignie kranu do wyszynku
piwa i trzymac jg otwarta, dopoki z kranu nie zacznie ciekngé¢ czysta woda (wyptukane zostana
wszystkie pozostatosci napoju i czesciowo osady). W celu dokfadniejszej sanitacji chtodziarki moz-
na uzyc¢ kulek sanitacyjnych, ktére nalezy witozy¢ w waz piwny za gtowicag dozujaca i przy pomocy
cisnienia wody przepchna¢ przez instalacje napoju.

LINDRCZ S P0.
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zakupu z innymi akcesoriami chtodziarki.

Q OSTRZEZENIE: Adapter sanitacyjny nie jest dotaczony do opakowania. Istnieje mozliwos¢

\

o
-

\kulek sanitacyjnych.

Q OSTRZEZENIE: Nie nalezy zapomina¢ o demontazu kranu do wyszynku piwa i wyjeciu

/
~

/

20. KONSERWACJA (patrz rysunek 20.):

Po kazdym uzyciu nalezy przeptuka¢ woda
pod cisnieniem instalacje napoju nalewaka
(patrz Sanitacja woda). W celu fatwiejszego
przeptukania nalezy uzy¢ adaptera sanitacyj-
nego zgodnego z modelem gtowicy dozuja-
cej (Adapter sanitacyjny nie jest dotaczony do
opakowania). Raz na 14 dni nalezy chtodziarke

21. KONTROLA PRZED KAZDYM UZYCIEM:

1. Kontrola wizualna.
2. Kontrola przewodu zasilajacego.

wyczysci¢ chemicznie przez uprawniong 0so-
be. Raz w miesigcu nalezy skontrolowa¢ czy-
sto$¢ kondensatora, ewentualne zanieczysz-
czenia wydmucha¢ sprezonym powietrzem
lub wyczyscié szczoteczka, w innym przypad-
ku istnieje ryzyko obnizenia wydajnosci chtod-
niczej lub uszkodzenia chtodziarki.

3. Nagromadzenie osadu na kondensatorze (w przypadku nadmiernego nagromadzenia osa-

du czyscimy czesciej niz 1x w miesigcu).

[& UWAGA: W przypadku stwierdzenia problemu nie nalezy uzytkowac urzadzenia. j

22. KONTROLE OKRESOWE:

v 1x w tygodniu nalezy skontrolowa¢, czy
przewod zasilajacy nie jest uszkodzony a
wtyczka elektryczna jest wtasciwie wtozona
do gniazdka.

v 1x w tygodniu nalezy skontrolowa¢, czy
urzadzenie nie zostato wystawione na dzia-
tanie promieniowania cieplnego.

" 1x w tygodniu nalezy skontrolowag, czy nic
nie blokuje cyrkulacji powietrza.

" 1x w miesigcu nalezy skontrolowac konden-
sator jednostki chtodzacej i regularnie czyscic.

" 1x w roku zapewni¢ kontrole instalacji elek-
trycznej przez technika rewizyjnego.

23. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO:

Segregacja odpadow:

Niniejszy produkt nie moze by¢ usuwany razem ze zwyktymi odpadami komunalnymi. W
Republice Czeskiej kwestia odpadoéw elektrycznych jest regulowana w ramach systemu

Rema (www.remasystem.cz).

W innych panstwach niz Republika Czeska segregacja odpadow podlega lokalnym przepisom.

Segregacja odpadéw umozliwia recykling i ponowne wykorzystanie uzytych produktéow
i materiatéw opakowaniowych. Ponowne wykorzystywanie materiatéw poddawanych re-

%@ cyklingowi pomaga w ochronie srodowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami i redu-
kuje zuzywanie surowcow. Lokalne przepisy moga regulowaé sposéb likwidacji sprzetu
AGD w miejscowych punktach zbiérki odpadéw lub w miejscu zakupu produktu.

www.lindr.cz
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24. TABELA PROBLEMOW:

Problem

napoj nie ptynie

napoj jest stabo wychtodzo-
ny

kran podskakuje, napdj
wypryskuje

kompresor powietrzny sie
nie wiacza

kompresor powietrzny sie
nie wytacza

piwo sie nadmiernie pieni

szybkoztaczki sa nieszczelne

Przyczyna

beczka jest Zle podtgczona

zamarznieta woda po sani-
tacji

zamkniety kompensator

zte ustawienia termostatu

zta cyrkulacja powietrza

urzadzenie sie przegrzewa

zbyt wysokie cisnienie

nieszczelne potaczenia

Zle wcisniety waz piwny

pekniecia na wezu

Sposob usuniecia

nalezy sprawdzi¢, czy dZwignia gtowicy dozujacej
jest wcisnieta w dot

urzadzenie z wbudowanym kompresorem - przeta-
czy¢ wiacznik

wytaczy¢ urzadzenie i odczekad, az napoj zacznie po-

nownie ptyna¢ (moze to potrwac kilkanascie minut
lub nawet godzin!)

ruszy¢ dZzwignig kompensatora na kranie do wy-
szynku piwa

przekreci¢ pokretto termostatu w kierunku
w prawo na numer 7

skontrolowac ewentualne zabrudzenia lamel kon-
densatora

nalezy przenies¢ urzgdzenie w chtodniejsze miejsce
obnizy¢ cisnienie wypychajacego medium, obnizy¢

cisnienie w beczce

wiaczy¢ przefacznik na chtodziarce

wyciagnad i ponownie wsuna¢ przewdd powietrzny,
dokreci¢ nakretki na gtowicy dozujacej

obnizy¢ temperature napoju - obréci¢ pokretto
termostatu w prawo

skompensowac przeptyw, dzwignia kompensatora
w kierunku do goéry

wyciagna¢, skontrolowaé, czy na wezu nie ma
ostrych krawedzi, ewentualnie skréci¢ nozem

wyciagnac i skroci¢ okoto 2 cm

Q OSTRZEZENIE:)ezeli po wyzej zaleconych kontrolach problem nadal sie utrzymuje, to na-
lezy skontaktowac sie z serwisem.

Nie nalezy zapomniec o podaniu nastepujqcych informacji:

« typ awarii
« model produktu
+ rok produkgji

« numer seryjny produktu (podany na tabliczce znamionowej)
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POMEMBNE INFORMACLJE
Ta priro¢nik obsega navodila za namestitev, uporabo in vzdrzevanje. Ta priroc-
nik je nelocljiv sestavni del stroja. Celotno trajanje zivljenjske dobe ga hranite
poleg naprave, da bo na voljo uporabniku med names¢anjem, premescanjem,
uporabo ali vzdrzevanjem naprave.
Pred namestitvijo in uporabo naprave skrbno preberite ta priro¢nik, ki vsebuje
pomembne informacije za zagotovitev izvajanja dejavnosti na ustrezen in va-
ren nacin.
Zaradi nenehnega izboljsevanja izdelkov se slike nahajajo v priro¢niku
samo za ponazoritev in se lahko razlikuje od kupljenega blaga.

Priro¢nik je prevod navodil iz ¢eskega jezika.
LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

mob.: +420 775715 494
tel.: +420 495 447 239

e-naslov: info@lindr.cz
spletna stran: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SIMBOLIIN OZNAKE V TEH NAVODILIH ZA UPORABO:

POZOR: OPOMBA:
Zaradi neupostevanja napotkov lahko pride O Ta simbol oznacuje informacije in priporocila
do telesnih poskodb ali poskodb naprave. za uporabnika.

NEVARNOST:

Nevarnost poskodbe zaradi elektricnega

udara.

>

A POZOR:
Hladilni sistem vsebuje vnetljiv hladilni medij

R290 (propan)! R290

LINDRCZ S P0.
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Vsebina:

Uvod

Opis hladilne naprave

Tipska tablica

Splosna navodila, ukrepi in varnostni napotki
Postavitev in namestitev
Prikljucitev v elektri¢cno omrezje
Testiranje

Garancija

Vsebina pakiranja

Montaza tocilne pipe

Sestava sklopke za sod
Napeljava vodov za pijaco in tlak

Napeljava in nastavljanje KONTAKT 155/R Green Line new

Delo s hitrimi spojkami
Temperatura in nastavljanje
Priklop in odklop soda
Priprava za uporabo
Nadomestni deli

Cis¢enje z vodo
VzdrZevanje

Pregled pred vsako uporabo
Redni pregledi

Varovanje okolja

Tabela moznih okvar

.................................. 100
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.................................. 100
.................................. 100
.................................. 101
.................................. 102
.................................. 102
.................................. 102
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.................................. 102
.................................. 102
.................................. 103
.................................. 104
.................................. 104
.................................. 105
.................................. 105
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1. UVOD:
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znam-
ke LINDR.

2. OPIS HLADILNE NAPRAVE:

Tocilna naprava z vgrajenim kompresorjem je
namenjena hlajenju, tocenju in strezbi kako-
vostno ohlajenega piva in drugih pijac.

Sodobna kompresorska hladilna enota znam-
ke Lindr vhodno energijo pretvarja neposred-
no v hlad in s tem zagotavlja minimalno po-
rabo elektricne energije in izvrstno ohlajeno
pivo.

Ta navodila so namenjena za modele:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. TIPSKA TABLICA:

Vyrobeno v Ceské republice
Lindy Made in Czech Republic
<o o e LINDR.CZ s.5.0.
= Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni &islo / serial No.: E
kiimaticka fiida / climatic class: N —

4. SPLOSNA  NAVODILA,
IN VARNOSTNI NAPOTKI:

UKREPI

Pri uporabi upoSstevajte osnovne varnostne
napotke proizvajalca naprave. Hladilna napra-
va je namenjena preto¢nemu hlajenju pijac.
Uporaba v kakrsnekoli druge namene je pre-
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povedana in torej ni varna. Dobavitelj ne od-
govarja za morebitno $kodo, nastalo kot pos-
ledica nepravilne uporabe.

NAPRAVE NE UPORABLJAJTE V NAMENE,
RAZLICNE OD TISTIH, KI JIH NAVAJA PROI-
ZVAJALEC!

Naprave izpolnjujejo zas¢itni razred IP21.

Splosna varnostna navodila. Upostevajte
naslednje varnostne napotke.

Dobavitelj ne odgovarja za morebitno skodo,
povzro¢eno zaradi dejanj, izvedenih na tej
napravi brez upostevanja naslednjih navodil!

/\ POZOR: Otroci stari 15 let in veé ter osebe
z znizanimi fizicnimi ali umskimi sposobnos-
ti, okvarami cutil ali pomanjkanjem izkusenj
in znanja lahko to napravo uporabljajo samo,
Ce so nadzorovani oziroma so bili usposobljeni
za varno uporabo naprave in razumejo mozna
tveganja.

/\ POZOR: Otrokom ne pustite, da se igrajo z
napravo. Ves embalazni material hranite izven
dosega otrok (obsega plasti¢en ovoj — nevar-
nost zadusitve otroka).

A\ POZOR: Cis¢enja in vzdrzevanja, ki ga mora
izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.

/\ POZOR: Pred priklopom glavnega do-
voda elektrike, preverite, da napetost
in frekvenc¢ni razpon ustrezata podatkom, ki so
navedeni na napravi.

A\ POZOR: Vedno preverite, da elektri¢na vtic-
nica, v katero Zelite prikljuciti hladilno napra-
vo, ustreza specifikacijam, ki so navedene na
tipski tablici (napetost, frekvenca, moc).

/\ POZOR: Pred kakrénimkoli poseganjem Vv
napravo, npr. ¢is¢enjem in vzdrZzevanjem, pri-
pomocek VEDNO naprej izkljucite iz elektric-
nega omreZja: termostat nastavite v polozaj
'O"in vtika¢ izklopite iz vti¢nice.



/\ POZOR: Med lopatice ventilatorja nikoli ne
vtikajte orodja ali drugih predmetov.
POZOR: Delov elektricne opreme naprave
se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
/\ POZOR: Za uginkovito delovanje hladilne
naprave, dovod zraka ne sme biti nikoli oviran.
POZOR: Temperatura vode za CisCenje ne
sme biti visja od 25 °C!
A\ POZOR: Elektri¢na vticnica, v katero je
vklju€en hladilni sistem, mora biti prosto dos-
topna, da je v nujnih primerih mogoce takoj
izkljuciti vtikac.
/\ POZOR: Pri izklapljanju vtikaca iz vti¢nice,
primite za vtikac in ga izvlecite. Nikoli ne vle-
cite za napajalni kabel, saj lahko pride do po-
Skodb.
/\ POZOR: Za popoln izklop naprave vtikac
napajalnega kabla izkljucite iz elektri¢ne vtic-
nice.
/\ POZOR: Ce se poskoduje elektricna opre-
ma izdelka, poklicite ustrezno usposobljenega
servisnega tehnika. Popravil nikoli ne izvajajte
na lastno pest.
/\ POZOR: Hladilni sistem vsebuje vnetljiv
hladilni medij R290 (propan)!

R290

/\ POZOR: Izredno vzdrzevanje in servis hla-
dilnega sistema lahko izvajajo samo ustre-
zno usposobljeni in pooblasceni tehniki z
zadostnim znanjem s podro¢ja hladilnih in
elektricnih sistemov. Za servis naprav s hladil-
nim medijem R290 morajo biti tehniki posebej
usposobljeni in kvalificirani za delo z vnetljivi-
mi snovmi. Spostujte osnovne pravne predpi-
se in varnostne ukrepe, povezane s servisom
in popravili!

POZOR: Odprtega ognja in potencialnih
virov iskrenja ne uporabljajte v bliZzini naprave
s hladilnim medijem R290!

/\ POZOR: Razpakirano hladilno napravo po-
stavite tako, da bo zagotovljeno zadostno od-
vajanje toplote, ki jo proizvaja hladilna enota.

/\ POZOR: Na hladilno napravo ne odlagajte
predmetov, ki bi lahko ovirali krozenje zraka.

5. POSTAVITEV IN NAMESTITEV:

Hladilno napravo postavite na trdno podlago
v vodoravni polozaj (najvecji dovoljeni nagib
je 2 stopinji). Okrog naprave mora biti zago-
tovljeno neovirano kroZenje zraka.

- Zagotovite dovolj prostora za kroZenje zraka
in odvajanje toplote.

« Zagotovite zadostno kolicino sveZega zraka.

« Naprave ni dovoljeno namestiti v nepredus-
no zaprt prostor.

« Naprave ne postavljajte v bliZino virov to-
plote in je ne izpostavljajte neposrednemu
son¢nemu sevanju.

Najmanjsa dovoljena razdalja prezracevalnih
odprtin od ovire, ki moti krozenje zraka, je 30
cm. Za dele naprave brez prezracevalnih odpr-
tin je najmanjsa dovoljena razdalja 7 cm. Pri-
poro¢amo, da napravo uporabljate v hladnem
prostoru z dobrim prezraCevanjem. Naprava je
namenjena uporabi v okolju, v katerem razpon
temperature sega od min. 16 °C do maks. 32°C.

/\ POZOR: Naprave NI DOVOLJENO uporab-
ljati niti hraniti pri temperaturi nizji od 0 °C.
Naprava je namenjena uporabi v normalnem
okolju, vedno pod streho, da je zascitena pred
dezjem ter son¢nimi zarki. Klimatski razred N.

ANEVARNOST: hladilno napravo in elektric-
ni prikljucek Scitite pred dezjem in Skroplje-
njem vode!

A\ POZOR: Hladilne naprave v nobenem pri-

meru ne postavljajte na bok, in sicer niti med
prevozom.

4 N

O OPOMBA: Za pravilno in ¢im bolj ucin-
kovito delovanje naprave je pomembno,
da prezracevalne odprtine niso ovirane in
je omogoceno zadostno kroZenje zraka.

- )
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6. PRIKLJUCITEV V ELEKTRICNO
OMREZJE:

Napravo priklju¢ite v elektri¢cno vti¢nico, ki
ustreza specifikacijam, navedenim na tipski ta-
blicidane naprave.Elektri¢nanapeljavaje pred-
met lokalnih predpisov. Poskodovan napajalni
dovod (kabel) mora nadomestiti proizvajalec,
servisni tehnik ali podobno usposobljena ose-
ba, da se prepreci nastanek potencialno nevar-
nih stanj.

/\ NEVARNOST: Ce je napajalni kabel po-
skodovan, naprave ne uporabljajte niti je ne
vklapljajte!

7. TESTIRANJE:

Izdelek se dobavlja pripravljen za takojsnjo
uporabo.

8. GARANCIJA:

Za izdelek velja garancija skladno s splosnimi
pravnimi uredbami Ceske republike ali skla-
dno s kupoprodajno pogodbo. Med garancij-
sko dobo bomo odstranili odkrite napake na
izdelku v primeru, da te niso nastale kot pos-

9. VSEBINA PAKIRANJA (glej sliko 9.):

N =

Odtocni pladen;j
Kljuc za pipe

w

10. MONTAZA TOCILNE PIPE (glej sliko 10.):

. Rocico kompenzatorja (1.) obrnite tako, da bo usmerjena navzdol (glej sliko). S pomocjo rocice

—_

ledica prekomerne obrabe, neprimernega rav-
nanja ali rokovanja, neustreznega skladis¢enja
ali uporabe izdelka v nasprotju z navodili ozi-
roma njegovo namensko zasnovo, opredelje-
no s strani proizvajalca. Materiali, ki jih je v ga-
rancijski dobi potrebno zamenijati, so nasa last.
O upravicenosti garancijskih zahtevkov odloca
pooblasceni servis. Garancija, ki jo zagotovi
prodajalec iz druge drzave (izven CR), je ureje-
na s pogodbo med prodajalcem in kupcem kot
njuno vzajemno razmerje, v katerega proizva-
jalec nineposredno vklju¢en. Kupec na tej pod-
lagi ni upravi¢en do uveljavljanja garancijskih
zahtevkov pri proizvajalcu. Prevoz in drugi mo-
rebitni stroski niso vkljuceni v kritje garancije.
4 N
OPOZORILO:
Za elektri¢ne naprave in pripomocke je tre-
ba zagotoviti redne preglede v ¢asovhem
intervalu, ki ga dolo¢a zakonodaja drzave,
v kateri se naprava uporablja. Revizijske
preglede elektricne opreme lahko izvaja
samo oseba z veljavnim dovoljenjem za iz-
vajanje tovrstne dejavnosti. Servis, dobavo
nadomestnih delov in preglede izvaja pro-
izvajalec ali pooblasceni servis.

Tocilna pipa (pakiranje naprave z dvema pipama vsebuje 2 ks toc. pip)

kompenzatorja lahko nastavite optimalen oziroma zZelen pretok.

H W N

. Zategnite s prilozenim klju¢em.

11. SESTAVA SKLOPKE ZA SOD (glej sliko 11.):

11.1 Dovod tlaka v sod:

. Pipo v vodoravnem poloZaju nasadite na utorni nastavek.
. Nataknite prekrivno matico in jo privijte z obracanjem v levo (odvijanje v desno smer).

Razlic¢ica priklopa z uvodnico; cev se natakne na uvodnico in spoj utrdi s spojko.

A POZOR: Preden privijete hitro spojko na navoj 5/8", se prepricajte, da je na sklopki (dovod
zraka iz potisnega medija) namescen nepovratni ventil 11.A.
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11.2 Odvod pijace iz soda:
Na sklopko privijte hitro spojko F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).
12. NAPELJAVA VODOV ZA PIJACO IN TLAK (glej sliko 12.):

12.1 Napeljava vodov za pijaco in tlak iz vgrajenega kompresorja (izvedba z eno pipo) :
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Vhod za pijaco 5. Hitra spojka F 5/8x9,5 mm
2. Izhod za zrak 6. Hitra spojka F 5/8x8 mm
3. Stikalo kompresorja 7. Pijaca

4. Sklopka (tip A, tip S, tip M)

12.2 Napeljava vodov za pijaco in tlak iz bombice s CO2 (izvedba z eno pipo): PYGMY 20
Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green
Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Vhod za pijaco 5. Red. ventil za bombico s CO2
2. Sklopka (tip A, tip S, tip M) 6. Hitraspojka F7/16 x 8 mm
3. Hitra spojka F 5/8x9,5 mm 7. Pijaca

4. Hitra spojka F 5/8x8 mm

12.3 Napeljava vodov za pijaco in tlak iz vgrajenega kompresorja (izvedba z dvema pi-
pama): KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K
Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Vhod za pijaco 5. Hitra spojka F 5/8 x 8 mm
2. lzhod za zrak 6. HitraspojkaY 8x8x8 mm
3. Sklopka (tip A, tip S, tip M) 7. Pijaca
4. Hitra spojka F 5/8 x9,5 mm 8. Stikalo kompresorja
4 M

Vgrajeni zra¢ni kompresor

Le pri modelih z vgrajenim zra¢nim kompresorjem PYGMY 35/Kprofi Green Line new, PYGMY
20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT
70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.
Mini zra¢ni kompresor je vgrajen v hladilno napravo. Avtomatsko uravnavanje tlaka poteka
v razponu 2,8-3,2 bara. Model K profi omogoca zvezno uravnavanje tlaka v razponu 1,0-3,4
bara. ViSina nastavljenega tlaka je prikazana na manometru v barih. Kompresor omogoca
samostojen izklop s pomocjo stikala. Izhod za zrak iz hladilne naprave je zakljucen s hitro
spojko 5/16 (8Bmm) in oznacen z napisom ZRAK. Zra¢ni kompresor ne potrebuje vzdrzevanja
in je opremljen z molekularnim filtrom za vsesani zrak.
N J
12.4 Napeljava vodov za pijaco in tlak iz standardne jeklenke s CO2 (izvedba z dvema pipa-
ma) : KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line

new
1. Vhod za pijaco

2. Sklopka (tip A, tip S, tip M)
3. Hitraspojka F5/8 x9,5mm
4. Hitra spojka F 5/8 x8 mm

Hitra spojkaY 8 x 8 x 8 mm
Reducirni ventil za CO2
Hitra spojka F 7/16 x 8 mm
Pijaca

© N O
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Druge moznosti za dovajanje tlaka:
Kompresor PUMA 1HP a 1/2HP, kompresor LEONARDO THP, kompresor AIRCRAFT THP, stan-

dardne jeklenke za Biogon, N2.

12.5 Napeljava: : KONTAKT 155/R Green Line new z dovodom tlaka iz standardne jeklenke
s CO2 (izvedba z dvema pipama)

1. Vhod za pijaco 5. Hitra spojka F 5/8 x 9,5 mm
2. Izhod za CO2 6. Hitra spojka F 5/8 x9,5 mm
3. Nastavitev tlaka 7. Visokotla¢na cev s prekrivno matico
4. Sklopka (tip A, tip S, tip M) W 21,8, za jeklenko z navojem G3/4 je
treba uporabiti reducirno spojko za K
115/R
8. Pijaca

13. NAPELJAVA IN NASTAVLJANJE KONTAKT 155/R Green Line newR OB UPORABI

JEKLENKE S CO2:
1. Privijte hitre spojke na sklopki.
2, Cevi 3/8 in 3/8 vstavite v hitre spojke na sklopkah.
3. Cevi 3/8 in 3/8 povezite s hitrimi spojkami na hladilni napravi skladno z opisom na nalepki,
ki je namescena nad hitrimi spojkami.
4, Privijte visokotlacno cev na jeklenko s CO2 s pomocjo prekrivne matice.
5. Sklopki namestite na soda s pijaco, vendar ju pustite zaprti (rocka v zgornjem polozaju).
6. Odprite ventil jeklenke s CO2 in s pomoc¢jo gumbov na zgornji strani naprave nastavite ze-
leni tlak za oba voda, ki sta neodvisna. (Nastavljeni tlak je prikazan v manometrih na sprednji
strani naprave.)

7. Sod priklopite s pomocjo sklopke.

& POZOR: Po prikljucitvi preverite, da vsi spoji dobro tesnijo.

Ce je vse v redu, preverite nastavitev termostata (polozaj izklopljeno). Hladilno napravo vkljucite
v elektricno omrezZje. Nato s pomocjo sklopke priklopite sod in zagotovite potreben tlak (1,0-3,4
bara) ter s pomoc¢jo rocaja tocilne pipe po vodu pozenite pijaco. Ce so v hladilni napravi ostanki
Cistilnega sredstva ali vode, rocaj drzite tako dolgo, dokler ne bo iz pipe zacela tec¢i samo pijaca.
Na termostatu nastavite Zzeleno temperaturo pijace.

14. DELO S HITRIMI SPOJKAMI (glej sliko 14.):
14.1 Namescanje hitrih spojk:

Primite hitro spojko in vanjo dobro potisnite cev (cca 20 mm). Za zagotovitev popolne spojitve
mora biti cev ravno odrezana. Ce cevi ne morete vstaviti, poskusite konec cevi navlaziti.

LINDRCZ S P0.
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14.2 Snemanje hitrih spojk:

Sivi obrocek tiscite ob hitro spojko in izvlecite cev.

& POZOR: Ce ne boste ti$¢ali sivega obroc¢ka in boste vlekli za cev, se bo hitra spojka 3e bolj
globoko zarezala v cev.

[A POZOR: Med snemanjem spojk cevi ne smejo biti pod tlakom. j

15. TEMPERATURA IN NASTAVLJANJE (glej sliko 15.):

Temperaturo hlajene pijace upravlja mehanski termostat v razponu od 2 °C do 8 °C.
Na termostatu je Stevil¢na lestvica 1-7.

&POZOR: Ce hladilno napravo uporabljate za hlajenje brezalkoholnih pija¢, gumb termostata
nastavite najvec na stopnjo 5t. 5, drugace pijaca lahko zmrzne v vodu hladilne naprave in le-to
poskoduje.

KONTAKTNA TOCILNA NAPRAVA

O Maks. vhodna temperatura pijace je 25 °C.

16. PRIKLOP IN ODKLOP SODA (glej sliko 16.):

16.1 Priklop soda:
Postopek za priklop soda za sklopko TIPA S.

16.2 Odklop soda:
Postopek za odklop soda za sklopko TIPA S.

16.3 Priklop soda:
Postopek za priklop soda za sklopko TIPA A.

16.4 Odklop soda:
Postopek za odklop soda za sklopko TIPA A.

& POZOR: Pred priklopom soda se prepricajte, da je nastavek Cist!

www.lindr.cz



17. PRIPRAVA ZA UPORABO:

1. Napeljite vod za zrak in vod za pijaco.

2. Nastavite termostat v poloZzaj '0’.

3. Prikljucite hladilno napravo v elektri¢no omrezje.

4. Priklopite sod (glej tocko 16, Priklop soda).

5. S pomocjo stikala vklopite zra¢ni kompresor in vzpostavite potrebni tlak.
6. Preverite, da vsi spoji dobro tesnijo.

A POZOR: Ce odkrijete slabo zatesnjena mesta, sod odklopite (glej to¢ko 16) in napravo
izklopite. Morebitna slabo zatesnjena mesta na vodih popravite. Ce se slabo zatesnjeno mesto
nahaja znotraj naprave ali ne znate popraviti napake, se obrnite na pooblasceni servis.

7. S pomodjo tocilne pipe natocite nekaj pijace in preverite, ali je v napravi voda.

A POZOR: Ce je v napravi voda, ne nastavljajte najvisje moc¢i hlajenja. Lahko bi prislo do
zmrzovanja v vodu za pijaco in poskodb naprave.

8. Na termostatu nastavite Zeleno temperaturo - glej toc¢ko 15.
9. Sedaj se pijaca hladi, po ohladitvi (cca 5-10 minut) lahko postrezete prvo pijaco.

18. NADOMESTNI DELI:
Pri naro¢anju nadomestnih delov je treba navesti:

 tipizdelka

+ leto proizvodnje

- serijsko Stevilko

+ celotno ime nadomestnega dela in tevilko le-tega

Narocanje delov:

UPORABLJAJTE SAMO ORIGINALNE DELE. Proizvajalec niti dobavitelj ne odgovarjata za dele,
ki niso originalni oziroma priporoceni s strani proizvajalca.

19. CISCENJE ZVODO (glej sliko 19.):
(prikljucek za ciscenje)

Prikljucek za ciscenje (ni del pakiranja) prikljucite na vodovod s pomocjo cevi.

[&POZOR: Temperatura vode za ¢iS¢enje ne sme biti visja od 25 °C. j

Postopek ciscenja:

Ko iztocite sod, sklopko namestite na prikljucek za ciS¢enje na enak nacin kot pri priklopu soda.
Ko je sklopka namescena, odprite tocilno pipo in drzite rocaj, dokler iz pipe ne pritece Cista voda
(tako se bodo izplaknili vsi preostanki pijace in delne usedline). Za bolj temeljito ¢is¢enje hladilne
naprave uporabite Cistilne kroglice, ki jih vstavite v cev za sklopko in jih s tlakom vode pozenete

skozi vod naprave.
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opremo hladilne naprave.

Q OPOMBA: Prikljucek za ¢is¢enje ni priloZzen v pakiranju. Lahko ga kupite kot dopolnilno

\

- )

4 N
Q OPOMBA: Ne pozabite sneti tocilne pipe in odstraniti Cistilnih kroglic.

- J

20. VZDRZEVANJE (glej sliko 20.):

Po vsaki uporabi vod za pijaco v hladilni nap-
ravi izplaknite s curkom vode (glej Cis¢enje z
vodo). Za enostavnejse Cis¢enje uporabite pri-
kljucek za ¢is€enje, ki ustreza tipu vase hladil-
ne naprave (priklju¢ek za ¢is¢enje ni prilozen
v pakiranju). Enkrat na 14 dni mora hladilno
napravo nujno kemic¢no ocistiti

21. PREGLED PRED VSAKO UPORABO:

1. Vizualni pregled.
2. Pregled napajalnega kabla.

pooblascena oseba. Vsak mesec je treba pre-
verjati Cisto¢o kondenzatorja, morebitne necis-
toce izpihati s stisnjenim zrakom ali odstraniti
z metlico, saj drugace lahko pride do znizanja
ucinkovitosti hlajenja ali do poskodb hladilne
naprave.

3. Cisto¢a kondenzatorja (v primeru prehitrega nabiranja umazanije ¢istite ve¢ kot 1x mese¢-

no).

[A POZOR: V primeru okvare naprave ne uporabljajte. j

22. REDNI PREGLEDI:

" 1x na teden preverite, da napajalni kabel ni
poskodovan in da je vtika¢ do konca potisnjen
v el. vti¢nico.

v 1x na teden preverite, da naprava ni iz-
postavljena toplotnemu sevaniju.

v 1x na teden preverite, da ni¢ ne ovira kro-
Zenja zraka.

23. VAROVANJE OKOLJA:

Locevanje odpadkov:

)i4

remasystem.cz).

v 1x na mesec preverite kondenzator hladil-
ne enote in le-tega redno Cistite.

+ 1x na leto naj preverjanje varnosti elektri¢-
ne opreme izvede revizijski tehnik.

Ta izdelek ni primeren za odstranitev skupaj z obi¢ajnimi gospodinjskimi odpadki. V Ceski
republiki za zbiranje odpadne elektricne opreme skrbi podjetje REMA Systém (www.

V drugih drzavah (izven CR) je loéevanje odpadkov potrebno izvajati skladno z
lokalnimi predpisi.
Loceno zbiranje odpadkov omogoca recikliranje in ponovno uporabo rabljenih izdelkov

ter embalaznega materiala. Ponovna uporaba recikliranih materialov pomaga varovati
okolje pred onesnazenjem in zmanjsuje porabo surovin. Lokalni predpisi lahko urejajo na-

¢in odstranjevanja gospodinjskih aparatov z oddajo v lokalnih zbirnih centrih ali na mestu

nakupa izdelka.

www.lindr.cz
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24, TABELA MOZNIH OKVAR:

Okvara

pijaca ne tecCe

pijaca ni dovolj hladna

pipa toci sunkovito, pijaca
brizga iz naprave

zra¢ni kompresor se ne
vkljuci

zra¢ni kompresor se ne
izklaplja

pivo se pretirano peni

hitre spojke ne tesnijo

Vzrok

sod je nepravilno priklopljen

zmrznjena voda po ¢is¢enju

zaprt kompenzator
neustrezno nastavljen ter-
mostat

slabo krozenje zraka

naprava se pregreva

previsok tlak

slabo zatesnjeni spoji

slabo vstavljena cev

razpoke na cevi

Resitev

preverite, da je rocka sklopke potisnjena navzdol

naprava z vgrajenim kompresorjem — vklopite
stikalo

izklopite napravo in pocakajte, da pija¢a zacne po-

novno teci (to lahko traja nekaj minut, lahko pa
tudi nekaj ur!)

premaknite ro¢ico kompenzatorja na tocilni pipi

gumb termostata obrnite v desno smer
proti Stevilki 7

preverite, da lamele kondenzatorja niso zapacane
napravo prestavite v hladnejse okolje
zmanjsajte koli¢ino tla¢nega medija, znizajte tlak v

sodu

vklopite stikalo na hladilni napravi

izvlecite in ponovno vstavite cev za zrak, zategnite
matico na sklopki

znizajte temperaturo pijace - obrnite gumb na
termostatu v desno

uravnajte pretok, ro¢ico kompenzatorja obrnite v
smeri navzgor

izvlecite cev in preverite, da ta ni posevno odrezana,
po potrebi jo skrajsajte z nozem

cev izvlecite in skrajsajte za cca 2 cm

Q OPOMBA: Ce kljub zgoraj navedenim resitvam napaka ostaja, se obrnite na poobla$¢eni

servis.

Ne pozabite navesti naslednjih podatkov:

+ vrsta okvare
+ tipizdelka
+ leto proizvodnje

- serijska Stevilka naprave (navedena na tipski tablici)

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA



09'L

08'c

0T’y

08'€

09'c

(orard

0L

0L

or'L

091

0€'l

or'L

oL'L

VYIOL LSONAVI

89¢

/8

996

/8

865

90§

L6E

L6E

e

89¢

66C

e

1314

Q0N

HAYYYN YNTI0L YNLNYLNON

L~2HO0S 0624 oL 3 o oLe 8/l MU S USID
AOVT-02T youdy/s€ AWDA
>wwNNT._%MN 0624 oL ozl 091 0551 v/e hﬂ“ _w Hmﬁﬂ_ﬂw
>wwNN_”_%NmN 0624 oL ozL 091 0551 v/€ vﬁ“ w Hm_<_.__.ﬂ_wmw
>wwNN_”_%MN 0624 oL ozL 091 0551 v/€ ;M_m_ Fw Hm_<_.__.wzwmw
awcoce 0% o1 oz 06 058 €/ “WoLivINGY
>wwNN_H_%MN 0624 oL oL 06 098 €/l ;w“ M Hmﬁﬂwmw
rocoze 06 o1 ov 0s ots S/t yasdion DIVINON
aozoce 06 oL or 05 o1 S/t “Wow tuvino
>www¢%wm 0624 oL ov 0s oLs s/l ;w“_w”m&ﬂa%
>www¢%NmN 0624 oL 14 3 08z 8/l ;w“\mmca_.p._“,_mwﬂw
>wwN%%NmN 0624 oL 14 s€ 08z 8/l feu mm,_a_.p._“,_wwmﬂw
>wwNN_”_%NmN 0624 oL 0z sz 08¢ 8/l ;«ﬁmﬂ.ﬂﬁwﬂw
>wwN~_”_%NmN 0624 oL 0z sz 08z 8/l au M._N_.p,_“,_wwﬂw

(dH)
NYOSIYdINOM T3dOW
VINArYIH M313azi
1SOAIMS0OWZ

SINTIAYTH (D0) WV (vdn/ 0S¥ M1/2:.0 (m)
1SO13dVN AIN3MAaveo 1SOLIAOMNIDN (vdn /1) LSOAIMND0WZ NYOSIYdNOM
INTVWYHIL VNTIAVIH VNIVYA3N VNIIAVIH VIIAIVN NOMAA |DIAVIHD

www.lindrcz @



IMPORTANTE
Este manual contiene las instrucciones para la instalacion, uso y manejo del
equipo. Este manual es parte integral del aparato. Debe guardarse cerca del
equipo durante el tiempo de vida util de este y debe ser facilitado al usuario
siempre que el equipo sea instalado, trasladado, utilizado o revisado.
Antes de la instalacién y uso del equipo, lea atentamente este manual, contie-
ne informacion importante para asegurar que todas la actividades se realicen
de una manera debida y segura.
Debido al constante perfeccionamiento del producto, las imagenes situadas
en las instrucciones son solo ilustrativas y pueden ser diferentes de la mercan-
cia comprada.

Este manual es una traducciéon del manual original en checo.
LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Republica Checa

movil: 00420 775715 494
tel.: 00 420 495 447 239

correo electrénico: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SIMBOLOS Y MARCAS UTILIZADAS EN LAS INSTRUCCIONES DE USO:

PELIGRO:
Peligro por accidente debido a la corriente
eléctrica.

ATENCION: NOTA:
El incumplimiento de las instrucciones puede Este simbolo marca la informacion y las reco-
causar accidentes o dafar el aparato. mendaciones sugeridas para el usuario.

A ATENCION:
jEl sistema refrigerador contiene el refrigerante

inflamable R290 (propano)! R290

LINDRCZ S P0.
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1. INTRODUCCION:
Le damos las gracias por haber elegido com-
prar un producto LINDR.

2. DESCRIPCION DEL EQUIPO REFRIGE-
RADOR:

El sistema tirador con compresor incorporado
esta destinado al refrigerado de bebidas, para
tirary servir cervezas y bebidas frias de calidad.
La moderna unidad de refrigeracién de com-
presion Lindr aprovecha la energia de entrada
para su conversion directa a frio, garantizando
asi una exigencia energética minimay una cer-
veza enfriada de manera sobresaliente.

Este manual es valido para los modelos:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new

PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new

PYGMY 35/Kprofi Green Line new

KONTAKT 40 Green Line new

KONTAKT 40/K Green Line new

KONTAKT 40/Kprofi Green Line new

KONTAKT 70 Green Line new

KONTAKT 70/K Green Line new

KONTAKT 155 Green Line new

KONTAKT 155/K Green Line new

KONTAKT 155/R Green Line new

3. ETIQUETA DEL PRODUCTO:

Vyrobeno v Ceské republice
c ( Made in Czech Republic
i 0yt echis LINDR.CZ s.x.0.
cZ Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni gislo / serial No.: E
kimaticka fiida / cimatic class: N —

4. INSTRUCCIONES GENERALES, CUI-
DADO E INSTRUCCIONES DE SEGURI-
DAD:

Durante su uso, respete las instrucciones ge-
nerales de seguridad indicadas por el fabri-
cante de este equipo. El equipo refrigerador
estd destinado al refrigerado por flujo de las
bebidas. Cualquier otro uso se considera in-
apropiado y, por eso, peligroso. El proveedor
no responde de los dafios ocasionados por un
uso inadecuado.

LINDRCZ S P0.
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iNO UTILICE EL EQUIPO PARA OTROS USOS A
LOS INDICADOS POR EL FABRICANTE!

El equipo cumple con el grado de proteccion
1P21.

Reglas generales de seguridad. Siga las ins-
trucciones de seguridad siguientes.

iEl proveedor no responde por los dafios cau-
sados por las actividades realizadas en este
equipo que no hayan respetado las siguientes
instrucciones!

/\ATENCION: Este aparato puede ser utilizado
por nifos a partirde 15 anos o masy por perso-
nas con capacidades fisicas, sensoriales o men-
tales reducidas, o sin suficiente experiencia
y conocimientos si estan bajo supervision o
en caso de haber recibido instruccién sobre el
uso seguro del equipo y son conscientes de los
posibles peligros.

/\ ATENCION: Los nifios tienen prohibido ju-
gar con el equipo. Guarde todo el material de
embalaje fuera del alcance de los nifios (con-
tiene una envoltura de pldstico - puede producir-
se la afixia del nifio).

/\ATENCION: La limpieza y el mantenimiento
del aparato, llevada a cabo por el usuario, que-
da prohibida para los nifios sin supervision.

/\ ATENCION: Antes de conectar la alimen-
tacidon eléctrica principal, revise si la tensidon
y la frecuencia se corresponden con los datos
indicados en el equipo.

/\ ATENCION: Compruebe siempre que el en-
chufe de la corriente eléctrica al que conecta
el refrigerador responde a la especificacién de
la etiqueta del producto (tension, frecuencia,
potencia de entrada).

/\ ATENCION: Antes de manipular el equi-
po, por ejemplo, para la limpieza y el mante-
nimiento del aparato, desconecte SIEMPRE el
aparato de la alimentacién de energia eléc-
trica: ponga el termostato a la posicion "O" y
desenchufelo.



/\ ATENCION: Nunca coloque herramientas u
otros objetos en la hélice del ventilador.

/\ ATENCION: Nunca toque las partes eléctri-
cas con las manos mojadas o humedas.

/\ ATENCION: Con el fin de asegurar la poten-
cia de la unidad de refrigeracién, nunca blo-
quee la entrada de aire.

/\ ATENCION: iLa temperatura del agua no
debe superar los 25 °C durante la limpieza!

/\ ATENCION: Compruebe siempre si enchu-
fe de la corriente eléctrica, al cual conectara el
refrigerador, tiene el acceso libre para que, en
caso de necesidad, pueda sacar la clavija inme-
diatamente.

/\ ATENCION: Para remover la clavija del en-
chufe, tome la clavija y tire de ella. En ningun
caso tire del cable conductor, existe el peligro
de que se danie.

/\ ATENCION: Para apagar completamente el
equipo, remueva la clavija del enchufe de la
energia eléctrica.

/\ ATENCION: En caso de dafarse la instala-
cion eléctrica del producto, debe avisarse a un
técnico de servicio profesional. En ningiin caso
lo repare por si mismo.

/\ ATENCION: iEl sistema refrigerador con-
tiene el refrigerante inflamable R290 (propa-

no)!

R290

/\ ATENCION: El mantenimiento y revision ex-
traordinarias del sistema deben ser realizados
por un técnico profesional autorizado que ten-
ga conocimientos de sistemas de refrigeracién
y eléctricos. Para realizar el mantenimiento de
refrigeradores con R290, los técnicos deberian
tener instruccion y cualificacion para la mani-
pulacion de sustancias combustibles. jRespete
las normas juridicas generalesy las medidas de
seguridad relacionadas con el mantenimiento
y reparaciones!

/\ATENCION: No utilice ni una llama abier-
ta ni ninguna fuente potencial de chis-
pas en las inmediaciones del refrigerador

que usa refrigeranteR290!

/\ ATENCION: Tras remover el refrigerador del
embalaje, coléquelo de tal manera que el calor
producido por la unidad de refrigeracién pue-
da ventilarse adecuadamente.

/\ ATENCION: No deben colocarse objetos
sobre el refrigerador que impidan la circula-
cién del aire.

5. INSTALACION Y COLOCACION:
Coloque el refrigerador sobre una superficie
firme en posicién horizontal (pendiente maxi-
ma permitida 2 grados). Es necesaria la libre
circulacion de aire alrededor del equipo.

« Asegure un espacio libre suficiente para la
circulacién del aire y la salida de calor.

« Asegure una cantidad suficiente de aire fres-
co.

« El equipo no debe ser colocado en un espa-
cio cerrado.

« El equipo no debe ser colocado cerca de
fuentes térmicas ni exponerse a la radiacién
solar directa.

La distancia minima entre la abertura de venti-
lacién y algun obstaculo que impida la circula-
cién del aire debe ser de 30 cm. En los lugares
donde no hay ninguna abertura de ventila-
cién, la distancia minima es de 7 cm. Lo mejor
es utilizar el aparato en habitaciones friasy con
buena ventilacién. El equipo esta destinado a
un uso a temperaturas ambiente, minimas de
16 °Cy maximas de 32 °C.

/\ ATENCION: El equipo NO DEBE utilizarse
ni almacenarse a temperaturas menores de
0 °C. El equipo esta destinado para su uso en
ambientes corrientes, uselo Unicamente bajo
techos protegidos de la lluvia y los rayos del
sol. Clase climatica N.

A PELIGRO: iProteja el refrigerador y la co-
nexion eléctrica de la lluvia y salpicaduras de
agua!l

ATENCION: En ningun caso vuelque el re-
frigerador, ni siquiera durante su transporte.
4 N

O NOTA: Para el correcto funcionamien-
toy el rendimiento maximo, es importante
no cubrir ninguna de las aberturas de ven-
tilaciéon y asegurar la suficiente circulacién

de aire.
g )
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6. CONEXION ELECTRICA:

Conecte el equipo a la conexién eléctrica se-
gun la especificacion en la etiqueta del pro-
ducto del equipo en particular. La instalacion
eléctrica esta sujeta a las normas locales. En
caso de que la fuente de alimentacién (cable)
sea dafada, debera ser repuesta por el fabri-
cante, su servicio técnico o alguna persona de
similar cualificaciéon, para evitar situaciones
peligrosas.

/\\ PELIGRO: Si se daiia el cable de entrada,
jno use el equipo nilo ponga en marcha!

7. PRUEBAS:
El producto se entrega listo para su inmediato
uso

8. GARANTIA:

El equipo dispone de una garantia acorde al
reglamento juridico general de la Republi-
ca Checa o segun el acuerdo comercial. Du-
rante el periodo de garantia, eliminaremos
gratuitamente lo defectos aparecidos en el
producto que no estén causados por su uso
excesivo o inadecuado, manipulacién, alma-
cenamiento inadecuado o uso del produc-

9. PARTES DEL EMBALAJE(véase Fig. 9):

N =

Bandeja de goteo
Llave para el grifo

w

to de forma contraria a la indicada en la ins-
trucciones y su construccién destinada al fin
especificado por el fabricante. Los materiales
sustituidos durante el periodo de garantia se-
ran de nuestra propiedad. La legitimidad de
la garantia la decide siempre un servicio au-
torizado. La garantia otorgada por el vende-
dor fuera del territorio de la Republica Checa
se rige por el acuerdo entre el vendedor y el
comprador en su relacion mutua, que no im-
plica la relacion directa con el fabricante. Por
tanto, el comprador no tiene derecho a recla-
mar la garantia al fabricante. El transporte u
otros costes no forman parte de la garantia.
N

ATENCION:

El dispositivo eléctrico y el aparato deben
ser revisados - comprobados en la fecha
que indique la legislacion vigente del pais
donde el equipo esta en funcionamiento.
La revision de la instalacion eléctrica solo
puede llevarla a cabo una persona con li-
cencia vigente para esta actividad. La re-
vision, piezas de repuesto y controles son
llevados a cabo por el fabricante o algun
servicio autorizado.

Grifo tirador (Los modelos de dos grifos contienen 2 grifos tiradores).

10. MONTAJE DEL GRIFO TIRADOR(véase Fig. 10):

—_

. Gire la palanca del compensador (1.) hacia abajo (véase la imagen). Podra

ajustar el flujo 6ptimo deseado y 6ptimo mediante la palanca del compensador en el grifo.

N

w

N

. Ajuste con la llave adjunta.

. Coloque el grifo en posicion vertical al conector multicara.

. Fije la tuerca giratoria y gire hacia la izquierda. (Se afloja en direccién a la derecha).

11. MONTAJE DE LA CABEZA DE VACIADO(véase Fig. 11):

11.1 Salida para el barril a presion:

Modalidad conectada con prensaestopas. la manguera se coloca en el prensaestopa y se fija

mediante una horquilla.

AATENCION:Antes de enroscar el conector rapido a la rosca 5/8* asegurese de que la
valvula de labio (valvula antirretorno 11.A) esta en la cabeza de vaciado (entrada de aire del

medio de presion).

LINDRCZ S P0.
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11.2 Salida para la bebida:

Enrosque a la cabeza de vaciado al conector rapido F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).

12. CONEXION DE LA BEBIDA Y PRESURIZACION (véase Fig. 12):

12.1 Conexion y presurizacion por el compresor incorporado (equipo de un grifo):

PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Entrada de la bebida 5. Conector rapido F 5/8x9.5 mm
2. Salida del aire 6. Conector rapido F 5/8x8 mm
3. Interruptor del compresor 7. Bebida

4. Cabeza de vaciado (tipo S, Ao M)

12.2 Conexion y presurizacion por una mini-bomba de CO2 (equipo de un grifo):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT
70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Entrada de la bebida 5. Valvula reductora para la mini-bomba
2. Cabeza de vaciado (tipo S, A o M) de CO2

3. Conector rapido F 5/8x9.5 mm 6. Conector rapido F 7/16 x 8 mm

4. Conector rapido F 5/8x8 mm 7. Bebida

12.3 Conexion y presurizacion por el compresor incorporado (equipo de dos grifos):
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Entrada de la bebida

2. Salida del aire

3. (Cabeza de vaciado (tipo S, Ao M)
4. Conector rapido F 5/8 x 9,5 mm

Conector rapido F 5/8 x 8 mm
Conector rapidoY 8 x 8 x 8 mm
Bebida

Interruptor del compresor

© N O

-

\_

Compresor de aire incorporado
Solo para los modelos con compresor de aire incorporado PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

El mini-compresor de aire estd incorporado al equipo de refrigeracion. La regulacién auto-
matica de la presion estd ajustada en el rango de 2,8-3,2 bar. En los modelos K profi, existe
la posibilidad de la regulacién gradual de la presion en el rango de 1,0-3,4 bar. El valor de la
presion ajustada se muestra en el mandmetro en bares. Es posible apagar independiente-
mente el compresor mediante un interruptor. La salida del conducto de aire del refrigerador
termina con un conector rapido 5/16 (8 mm) y esta marcada con la inscripcién AIRE. El com-
presor de aire tiene un mantenimiento 0, esta equipado con un filtro de moléculas de absor-
cion de aire. D

12.4 Conexion y presurizacion mediante la botella cldsica de CO2 (equipo de dos grifos):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new
1. Entrada de la bebida 5. Conector rapidoY 8 x 8 x8 mm

2. Cabeza de vaciado (tipo S, Ao M) 6. Valvula reductora de CO2

3. Conectorrapido F 5/8 x9,5 mm 7. Conector rapido F 7/16 x 8 mm

4. Conector rapido F 5/8 x 8 mm 8. Bebida

www.lindr.cz
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Otras posibilidades de presurizacion:
Mediante el compresor PUMA 1HP a 1/2HP, compresor LEONARDO 1HP, compresor AIRCRAFT

THP, mediante la botella clasica para Biogon, N2.

12.5 Conexion: KONTAKT 155/R Green Line newse usa para la presurizacion mediante la
botella clasica de CO: (equipo de dos grifos):

1. Entrada de la bebida 5. Conector rapido F 5/8 x 9,5 mm
2. Salida CO2 6. Conector rapido F 5/8 x 9,5 mm
3. Manejo de la presion 7. Manguera de alta presién con la tuerca

4. Cabeza de vaciado (tipo S, A o M) giratoria W 21,8, para la botella de pre-
sién con rosca G3/4 es necesario usar
reduccion para K 115/R
8. Bebida

13. CONEXION Y REGULACION KONTAKT 155/R155 Green Line new PARA LA BO-
TELLA DE PRESION DE COz (véase 13):

1.Enrosque el conector rapido a la cabeza de vaciado.

2.Inserte las mangueras 3/8 y 3/8 en los conectores rapidos a la cabeza de vaciado.
3.Conecte las mangueras 3/8 y 3/8 con los conectores rapidos colocados en el equipo refrige-
rador segun la descripcidn de la etiqueta que esta colocada bajo los conectores rapidos.
4.Enrosque la manguera de alta presion a la botella de presién de CO2 con ayuda de la tuerca
giratoria.

5. Encaje la cabeza de vaciado al barril con la bebida pero déjela en posicién de cerrado (en
posicion superior).

6. Abra la valvula de cierre de la botella de presién de CO2y, con los tornillos reguladores
arriba del refrigerador, ajuste a la presion requerida para los dos conductos que son inde-
pendientes. (La presion ajustada se mostrara en el manémetro en la cara frontal del equipo
refrigerador).

7.Pinche el barril con ayuda de la cabeza de vaciado.

AATENCION:Después de conectarlo, compruebe que todas las conexiones estan lo sufi-
cientemente apretadas.

Si todo estd en orden, compruebe la configuracién del termostato (posicion apagado). Enchufe
el refrigerador a la corriente eléctrica. Después, con ayuda de la cabeza de vaciado, pinche el
barril y aumente la presion a la presion requerida (1.0-3.4 bar) y mediante el movimiento de la
palanca del grifo, tire la bebida. En caso de que en el refrigerador haya restos de la solucién de
limpieza o agua, mantenga la palanca del grifo abierta hasta que por ella salga solo la bebida.
Ajuste el termostato a la temperatura requerida de la bebida.

14. COMO TRABAJAR CON LOS CONECTORES RAPIDOS(véase Fig. 14):

14.1 Montaje del conector rdpido:

Tome el conector rapido e introduzca la manguera en direccién al cuerpo del conector rapido
hasta el fondo (ca. de 20 mm). La manguera debe estar cortada recta para que la conexion sea
perfecta. En caso de que no se pueda introducir la manguera, es necesario humedecer el extremo
de esta.

LINDRCZ S P0.
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14.2 Desmontaje del conector rdpido:

Mantenga el anillo gris en direccion al cuerpo del conector rapido y extraiga la manguera.

&ATENCIO'N: Si no sujeta el anillo gris y tira de la manguera, el conector rapido se cerrara
todavia mas sobre la manguera.

[&ATENCION: Durante el desmontaje, la manguera no debe estar bajo presion. j

15. TEMPERATURA Y PUESTA A PUNTO(véase la Fig. 15):

La temperatura de la bebida enfriada se rige por un termostato mecanico en unrangode 2°Ca
8 °C. En el termostato hay una escala numérica del 1-7.

A ATENCION: Si utiliza el refrigerador para la refrigeracion de bebidas no alcohdlicas,
ajuste la rueda del termostato como maximo al nivel num. 5, de otra manera la bebida podria
congelarse en el conducto de refrigeracion y dafar el sistema.

O Temperatura mdx. de entrada de la bebida 25 °C.

SISTEMA TIRADOR DE CONTACTO

f—y
—
[~

16. PINCHAR Y DESPINCHAR EL BARRIL(véase la Fig. 16.):

16.1 Pinchar el barril:
Procedimiento para pinchar la cabeza de vaciado de TIPO S al barril.

16.2 Despinchar el barril:
Procedimiento para despinchar la cabeza de vaciado de TIPO S del barril.

16.3 Pinchar el barril:
Procedimiento para pinchar la cabeza de vaciado de TIPO A al barril.

16.4 Despinchar el barril:
Procedimiento para despinchar la cabeza de vaciado de TIPO A del barril.

&ATENCIC')N: Antes de pinchar el barril asegurese de que jel adaptador esté limpio!

www.lindr.cz



17. PUESTA EN MARCHA:
1. Conecte el conducto del aire al conducto de la cerveza
2. Ponga el termostato en la posicion "0"
3. Enchufe el refrigerador a la corriente eléctrica.
4. Pinche el barril segun el punto 16, pinchado del barril.
5. Accione mediante el interruptor el compresor de aire y aumente la presion hasta la presién
requerida.
6. Compruebe que todas las conexiones estén lo suficientemente apretadas.
. A

A ATENCION: Si aparece alguna fuga, despinche el barril segtin el punto 16, apague el
sistema. Corrija la posible fuga del conducto. Si la fuga aparece dentro del sistema o si no sabe

como proceder, contacte con el servicio de mantenimiento.
N J

7. Mediante el grifo tirador, tire la bebida y compruebe que no hay agua en el sistema.
. B
AATENCION: Si hay agua en el sistema, no lo ponga a la méaxima potencia de refrigeracién.
L Podria congelarse el conducto de la bebida y dafarse el equipo.

/

8. Ajuste en el termostato la temperatura requerida - véase punto 15.
9. Ahora tiene lugar la refrigeracion de la bebida, tras el refrigerado (ca. de 5-10 minutos), podra
tirar su primera bebida.

18. PIEZAS DE REPUESTO:
Para pedir alguna pieza de repuesto, es imprescindible indicar:

+ eltipo de producto

« el ano de fabricacion

« numero de serie

+ el nombre completo de la pieza de repuesto y su numero

Pedido de las piezas:

UTILICE SIEMPRE PIEZAS ORIGINALES. Ni el fabricante ni el proveedor se hacen responsables
de las piezas que no sean originales o no estén recomendadas por el fabricante.

19. LIMPIEZA MEDIANTE AGUA(véase Fig. 19):

(adaptador de limpieza)
Conecte el adaptador de limpieza (no es parte del embalaje) al sistema de conduccion del agua
mediante la manguera.

[ﬁATENCIO’N: La temperatura del agua no debe superar los 25 °C. j

Procedimiento para la limpieza:

Cuando termine el barril, pinche la cabeza de vaciado al adaptador de limpieza de la misma ma-
nera que pincharia el barril. Después de pincharlo, abra la palanca del grifo tirador y manténgala
abierta hasta que del grifo solo salga agua limpia (se enjuagan todos los restos de bebida y par-
cialmente los sedimentos).

Para mejorar la ejecucion de la limpieza del sistema refrigerador utilice bolitas de limpieza que
pondra en la manguera detras de la cabeza de vaciado y empujard mediante agua a presion a
través del conducto de la bebida.

LINDRCZ S P0.
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como un accesorio del refrigerador.

Q NOTA:E| adaptador de limpieza no forma parte del parte del embalaje. Puede comprarse

\

- )

4 N
O NOTA: No olvide desmontar el grifo tirador y extraer las bolitas de limpieza.

o J

20. MANTENIMIENTO(véase Fig. 20):

Enjuague el conducto de la bebida median-
te agua a presidon (véase Limpieza median-
te agua). Para facilitar el enjuague, utilice un
adaptador de limpieza segun el tipo de cabeza
de vaciado (no es parte del embalaje). Es nece-
sario realizar una limpieza quimica del refrige-

por una persona autorizada. Es necesario re-
visar cada mes si el condensador esta limpio,
en caso de suciedad, eliminarla mediante aire
a presion o barrido, en caso contrario, existe el
peligro de que el rendimiento de refrigeracién
disminuya o se dafie el refrigerador.

rador una vez cada 14 dias
21. REVISION ANTES DE CADA USO:

1. Revision visual.

2. Revisién de los cables de entrada.

3. Suciedad del condensador (en caso de suciedad excesiva, limpiamos mas a menudo de 1
vez al mes).

[AATENCION: Deje de utilizar el equipo si descubre alguna averia. j

22. REVISIONES PERIODICAS:

v 1 vez a la semana compruebe que el cable
de entrada no esté dafado y que la clavija esta
firmemente introducida en el enchufe.

+ 1 vez al mes revise el condensador de la
unidad de refrigeracion y limpielo periddica-

_ mente.
v 1vezalasemana compruebe que el equi-

po no esté expuesto a calor radiante.
v 1 vez al afno reserve la revision de la sequri-

~ 1 vez a la semana compruebe que no hay dad eléctrica con un técnico de revision.

nada que impida la circulacién del aire.

23. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:
Separacion de la basura:

Este producto no debe ser eliminado junto con la basura municipal ordinaria. En la

Republica Checa, la basura electrénica se resuelve en el marco de Rema System (www.

remasystem.cz).

En otros paises aparte de la Republica Checa la separacion de la basura estd sujeta a las

normas locales.

La separacion de la basura permite el reciclado y de nuevo el uso de productos usados
&Y,y materiales de embalaje. El uso repetido de materiales reciclados ayuda a proteger el
%49 medio ambiente de la contaminacion y disminuye el consumo de materias primas. Las

normas locales pueden arreglar el modo de liquidacion de electrodomésticos domésticos

en puntos verdes o en los lugares de compra del producto.

www.lindr.cz
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24, TABLA DE AVERIAS:

Averia Causa Eliminacion

no fluye la bebida barril mal pinchado compruebe si la palanca de la cabeza de vaciado
estd apretada hacia abajo

equipo con compresor incorporado - presionar

interruptor
agua congelada tras la apagar el equipo y no queda otra opcién
limpieza mas que esperar hasta que la bebida vuel-

va a salir (jpuede tardar algunos minutos o
incluso horas!

compensador cerrado mover la palanca del compensador en el grifo

tirador
la bebida esté poco fria termostato mal ajustado gire con la rueda del termostato en direccidén a la

derecha
ala posicién 7

mala circulacién del aire revise si las ldminas del condensador no estan obs-
truidas

el sistema se calienta coloque el equipo en un ambiente mas fresco

el grifo da sacudidas, dispara presion desmesuradamente reduzca el medio de presurizacion, reduzca la pre-

la bebida alta sion del barril

el compresor de aire no se presione el interruptor del refrigerador

enciende

el compresor de aire no se juntas mal apretadas remueva y vuelva a introducir la manguera de aire
apaga apriete las tuercas de la cabeza de vaciado

la cerveza hace mucha disminuya la temperatura de la bebida - gire la rue-
espuma da del termostato hacia la derecha

compense el caudal con la palanca del compensa-
dor en direccién hacia arriba

conectores rapidos mal manguera mal introducida  saquela, compruebe que no hay ningun borde
apretados rugoso en la mangueray, en su caso, acértela con
un cuchillo
muescas en la manguera saquelay acértela ca. de 2 cm

O NOTA: Si después de las comprobaciones arriba recomendadas la averia persiste, pdngase
en contacto con el servicio de asistencia.

No olvide especificar los siguiente:

+ tipo de averia

+ tipo de producto

- ano de fabricacion

« numero de serie del producto (indicado en la etiqueta)

LINDRCZ S P0.
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IMPORTANTE
Questo manuale contiene le istruzioni per l'installazione, I'uso e il funziona-
mento del dispositivo. Questo manuale & parte integrante della macchina.
Deve essere conservato insieme al dispositivo per tutta la sua durata e deve
essere consegnato all’'utente ogni volta che il dispositivo viene installato, spo-
stato, utilizzato o manotenuto.
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utiliz-
zare il dispositivo, contiene informazioni importanti per garantire che tutte le
attivita siano svolte in modo corretto e sicuro.
A causa del continuo miglioramento dei prodotti, le immagini contenute nelle
istruzioni sono solo illustrative e possono differire dalla merce acquistata.

Questo manuale ¢ una traduzione del manuale originale ceco.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

GSM: +420775715 494
tel.: +420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SIMBOLI E SEGNI UTILIZZATI NELLE ISTRUZIONI PER L'USO:

ATTENZIONE: NOTA:
I mancato rispetto delle istruzioni puo causa- Questo simbolo indica informazioni e consigli

re lesioni o danni alla macchina. per l'utente.

f PERICOLO:

Pericolo di lesioni da scossa elettrica.

A ATTENZIONE:
Il sistema di raffreddamento contiene refrige-

rante infiammabile R290 (propano)! R290

LINDRCZ S P0.
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1. INTRODUZIONE:

Grazie per aver scelto di acquistare un prodot-
to LINDR.

2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO DI
RAFFREDDAMENTO:

Lo spillatore con compressore incorporato e
progettato per il raffreddamento delle bevan-
de, il iempimento e il servizio di birra e bevan-
de ben raffreddate.

Il moderno dispositivo di raffreddamento con
compressore Lindr utilizza I'energia in entrata
per la conversione diretta in freddo e garanti-
sce cosi un consumo minimo di energia e una
birra perfettamente refrigerata.

Questo manuale e destinato ai modelli:
PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new

PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new

PYGMY 35/Kprofi Green Line new

KONTAKT 40 Green Line new

KONTAKT 40/K Green Line new

KONTAKT 40/Kprofi Green Line new

KONTAKT 70 Green Line new

KONTAKT 70/K Green Line new

KONTAKT 155 Green Line new

KONTAKT 155/K Green Line new

KONTAKT 155/R Green Line new

3. TARGHETTA SEGNALETICA:

Vyrobeno v Ceské republice
Lindy Made in Czech Republic
<o o e LINDR.CZ s.5.0.
<z Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER

typ / type:

chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:

vyrobni gislo / serial No.: E
=

klimaticka fiida / climatic class: N

4.ISTRUZIONI GENERALI, PRECAUZIONI
E ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Quando si utilizza il dispositivo, assicurarsi di
seguire le istruzioni di sicurezza di base fornite
dal produttore del dispositivo. Il dispositivo di
raffreddamento é progettato per il raffredda-
mento a flusso delle bevande. Qualsiasi altro
uso é considerato inaccettabile e quindi peri-
coloso Il fornitore non & responsabile dei dan-

LINDRCZ S P0.
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ni causati da un uso improprio.

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PER SCOPI
DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL PRODUT-
TORE!

I dispositivi soddisfano il grado di sicurezza
1P21.

Regole generali di sicurezza. Si prega di os-
servare le seguenti istruzioni di sicurezza.

Il fornitore non & responsabile di eventuali
danni causati da interventi eseguiti su questo
dispositivo senza osservare le seguenti istru-
zioni!

/\ ATTENZIONE: Questo dispositivo puo
essere usato dai ragazzi dai 15 anni di eta in
su e dalle persone con ridotte capacita fisi-
che o mentali, o che non hanno esperienza
e conoscenza, solo se sono sotto supervisione
0 oppure se sono stati informati circa I'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e sono in grado di ca-
pire i pericoli potenziali.

/\ATTENZIONE: | bambini non devono gioca-
re con l'apparecchio. Tenere tutto il materiale
d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini
(contiene involucri di plastica - pericolo di soffo-
camento del bambino).

/\ ATTENZIONE: La pulizia e la manutenzione
dell'apparecchio a cura dell’'utente non devo-
no essere eseguite dai bambini non sorveglia-
ti.

/\ATTENZIONE: Prima di collegare I'alimen-
tazione principale, controllare che la tensione
e lafrequenza corrispondano alle informazioni
sul dispositivo.

/\ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che la
presa di corrente a cui si sta collegando il re-
frigeratore corrisponda alle specifiche sulla
targhetta segnaletica (tensione, frequenza,
potenza).

/\ATTENZIONE: Scollegare SEMPRE [l'appa-
recchio dalla rete elettrica prima di qualsiasi in-
tervento sul dispositivo, per esempio la pulizia
e la manutenzione dell'apparecchio: mettere il
termostato in posizione "O" e tirare la spina.



/\ ATTENZIONE: Non inserire mai strumenti o
altri oggetti nell'elica del ventilatore.

/\ ATTENZIONE: Non toccare mai le parti elet-
triche con le mani bagnate o umide.

/\ ATTENZIONE: Per garantire le prestazioni
del dispositivo di raffreddamento, non blocca-
re mai l'afflusso dell'aria.

A\ ATTENZIONE:Durante I'igienizzazione, la
temperatura dell'acqua non deve superare i
25°C!

/\ ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che la
presa di corrente a cui si collega il refrigerato-
re sia liberamente accessibile in modo che la
spina possa essere estratta immediatamente
se necessario.

/\ ATTENZIONE: Quando si estrae la spina
dalla presa, afferrare la spina e tirare. In nessun
caso non tirare il cavo di alimentazione perché
cid potrebbe causare danni.

/\ ATTENZIONE: Per spegnere completamen-
te il dispositivo, estrarre la spina dalla presa di
corrente.

/N\ATTENZIONE:In caso di danni all'installa-
zione elettrica del prodotto, & necessario chia-
mare un tecnico specializzato. Non ripararlo in
nessun caso da soli.

/\ ATTENZIONE: Il sistema di raffreddamen-
to contiene refrigerante infiammabile R290

(propano)!

R290

/\ ATTENZIONE: La manutenzione straordina-
ria e l'assistenza del sistema di refrigerazione
devono essere eseguite da tecnici addestrati e
autorizzati che hanno familiarita con i sistemi
di refrigerazione ed elettrici. Per la manuten-
zione dei refrigeratori con R290, i tecnici devo-
no essere appositamente formati e qualificati
per maneggiare sostanze inflammabili. Rispet-
tare le norme legali di base e le precauzioni di
sicurezza per quanto riguarda la manutenzio-
ne e le riparazioni!

/\ATTENZIONE:Non utilizzarefiammeapertee
potenzialifontidiscintille vicino al refrigeratore
con il refrigerante R290!

/\ ATTENZIONE: Dopo il disimballaggio, po-
sizionare il refrigeratore in modo che il calore
generato dall'unita di raffreddamento possa
essere sufficientemente ventilato.

/\ ATTENZIONE: Non mettere oggetti sul re-
frigeratore che impediscano la circolazione
dell'aria.

5. INSTALLAZIONE E COLLOCAZIONE:
Posizionare il refrigeratore su una base solida
in posizione orizzontale (inclinazione massima
consentita 2 gradi). Intorno al dispositivo oc-
corre assicurare la libera circolazione dell'aria.

« Assicurare uno spazio sufficiente per la circo-
lazione dell'aria e la dissipazione del calore.

« Assicurare un afflusso di quantita sufficiente
di aria fresca.

- Il dispositivo non deve essere collocato in
uno spazio chiuso.

- Il dispositivo non deve essere collocato vici-
no a fontidi calore e non deve essere esposto
alla luce solare diretta.

La distanza minima delle aperture di ventila-
zione da un'ostruzione che impedisce la cir-
colazione dell'aria deve essere di 30 cm. Dove
sono assenti le aperture di ventilazione, la di-
stanza minima e di 7 cm. Utilizzare il dispositi-
vo preferibilmente in una stanza fresca e ben
ventilata. Il dispositivo € progettato per |'uso
ad una temperatura ambiente di min. 16°C e
max. 32°C.

/\ ATTENZIONE: Il dispositivo NON DEVE es-
sere utilizzato o conservato a una tempera-
tura ambiente inferiore a 0°C. || dispositivo
destinato all'uso in ambienti normali, utilizzare
solo sotto un tetto protetto dalla pioggia e dal-
la luce del sole. Classe climatica N.

& PERICOLO: Proteggere il refrigeratore e
il collegamento elettrico dalla pioggia e dagli
spruzzi d'acqual!

/\ ATTENZIONE: Non mettere mai il conteni-
tore su un lato, neanche durante il trasporto.
4 N

O NOTA: Per il corretto funzionamento
e il massimo rendimento del dispositivo,
e importante non coprire nessuna delle
aperture di ventilazione e assicurare una
sufficiente circolazione dell'aria.

J

www.lindr.cz

% SPILLATORE A CONTATTO



6. COLLEGAMENTO ELETTRICO:
Collegare il dispositivo alla connessione elet-
trica come specificato sulla targhetta segna-
letica del dispositivo. Limpianto elettrico e
soggetto alla normativa locale. Se la linea di
alimentazione (cavo) € danneggiata, deve es-
sere sostituita dal produttore, dal suo tecnico
di servizio o da una persona altrettanto qualifi-
cata per evitare situazioni pericolose.

/A\ PERICOLO: Non utilizzare né accendere il
dispositivo se il cavo di alimentazione é dan-
neggiato!

7. COLLAUDO:

Il prodotto € venduto pronto per essere usato
immediatamente.

8. GARANZIA:
Il dispositivo & coperto da una garanzia secon-
do le norme legali generali della Repubblica
Ceca o secondo gli accordi commerciali. Du-
rante il periodo di garanzia, ripareremo gra-
tuitamente qualsiasi difetto del prodotto che
non sia stato causato da eccessiva usura, ma-
nipolazione impropria, immagazzinamento
inadatto o dall'uso del prodotto contrario alle
istruzioni e alla sua costruzione stabilita dal

produttore per il suo scopo. | materiali sostitui-
ti durante il periodo di garanzia sono di nostra
proprieta. Il centro di assistenza autorizzato
decide sempre sulla validita della garanzia La
garanzia fornita dal venditore al di fuori della
Repubblica Ceca & regolata dall'accordo tra il
venditore e l'acquirente nel loro rapporto re-
ciproco, che non € un rapporto diretto con il
produttore. Con cid l'acquirente non acquisi-
sce il diritto di reclamare la garanzia dal pro-
duttore. Le spese di spedizione o le spese di
altro tipo non sono coperte dalla garanzia.

~
AVVERTENZA:

Le attrezzature e gli apparecchi elettrici de-
vono essere controllati - revisionati in con-
formita con la legislazione applicabile del
paese in cui il dispositivo viene utilizzato.
Solo una persona munita di un'autorizza-
zione valida per questa attivita puo effet-
tuare le ispezioni del cablaggio elettrico.
La manutenzione, i pezzi di ricambio e le
ispezioni sono effettuate dal produttore o
da un centro di assistenza autorizzato.

9. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (cfr. fig. 9.):

1. Rubinetto di sfiato (La confezione del dispositivo a doppio rubinetto contiene 2 rubinetti di

sfiato.)
2. Vaschetta raccogligocce
3. Chiave perirubinetti

10. INSTALLAZIONE DEL RUBINETTO DI SFIATO (cfr. fig. 10.):

1. Girare la leva del compensatore (1.) in modo che sia rivolta verso il basso (vedi figura). Con la
leva del compensatore sul rubinetto impostare il flusso ottimale richiesto.

2. Inserire il rubinetto in posizione perpendicolare sull'innesto con profilo dentato.

3. Fissare con il dado girevole e ruotare verso sinistra. (Per allentare ruotare verso destra).

4. Serrare con la chiave in dotazione.

11. ASSEMBLAGGIO DELLAPRIFUSTO (cfr. fig. 11.):

11.1 Uscita per la pressurizzazione del fusto:

La variante di collegamento con raccordo, il tubo viene inserito sul raccordo e si fissa con la clip.

AATTENZIONE: Prima di avvitare I'attacco rapido sulla filettatura da 5/8", assicurarsi che
sull’aprifusto (ingresso dell’aria del fluido pressurizzato) sia inserita la valvola di non ritorno

(valvola di ritegno 11.A).

LINDRCZ S P0.
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11.2 Uscita per la bevanda:

Avvitare sull'aprifusto il raccordo rapido F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).

12. COLLEGAMENTO DELLA BEVANDA E PRESSURIZZAZIONE (cfr. fig. 12.):

12.1 Collegamento e pressurizzazione tramite compressore incorporato (dispositivo a
rubinetto singolo): PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/
Kprofi Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Ingresso bevanda 5. Raccordo rapido F 5/8x9.5 mm
2. Uscita aria 6. Raccordo rapido F 5/8x8 mm
3. Interruttore del compressore 7. Bevanda

4. Aprifusto (tipo S, Ao M)

12.2 Collegamento e pressurizzazione con mini bombola di CO2 (dispositivo a rubinetto
singolo): PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new,
KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Ingresso bevanda 5. Riduttore di pressione sulla mini bom-

2. Aprifusto (tipo S, A o M) bola di CO2

3. Raccordo rapido F 5/8x9.5 mm 6. Raccordo rapido F 7/16 x 8 mm -

4. Raccordo rapido F 5/8x8 mm 7. Bevanda E
—_
_—

12.3 Collegamento e pressurizzazione tramite compressore incorporato (dispositivo a ru- E

binetto doppio): KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTA- =

KT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new =

1. Ingresso bevanda 5. Raccordo rapido F 5/8 x 8 mm &

2. Uscita aria 6. RaccordorapidoY 8x8x8 mm 121

3. Aprifusto (tipo S, Ao M) 7. Bevanda

4. Raccordo rapido F 5/8 x 9,5 mm 8. Interruttore del compressore

( N

Compressore dell’aria integrato
Solo nei modelli con compressore dell’aria integrato PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new,
KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

Un minicompressore dell’aria € integrato nel dispositivo di raffreddamento. La regolazione
automatica della pressione &€ impostata per un intervallo di 2,8-3,2 bar. | modelli K profi sono
muniti della regolazione continua della pressione nell'intervallo 1,0-3,4 bar. Il valore della
pressione impostata viene visualizzato sul manometro in bar. Il compressore pud essere
spento separatamente tramite l'interruttore. Luscita del condotto dell’aria dal refrigeratore
termina con un raccordo rapido 5/16 (8 mm) contrassegnato dalla scritta ARIA. Il compresso-
re dell’aria non richiede manutenzione, & munito di un filtro molecolare dellaria aspirata.

\ /
12.4 Collegamento e pressurizzazione con classica bombola di CO2 (dispositivo a rubinet-
to doppio): KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green
Line new
1. Ingresso bevanda
2. Aprifusto (tipo S, A o M)

3. Raccordo rapido F 5/8 x 9,5 mm
4. Raccordo rapido F 5/8 x 8 mm

Raccordo rapidoY 8 x 8 x 8 mm
Riduttore di pressione di CO2
Raccordo rapido F 7/16 x 8 mm
Bevanda

© N W
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Altre opzioni di pressurizzazione
Con compressore PUMA 1HP a 1/2HP, compressore LEONARDO 1HP, com-
pressore AIRCRAFT 1HP, con classiche bombole per Biogon, N2.

12.5 Collegamento: KONTAKT 155/R Green Line new per la pressurizzazione con classica
bombola di CO2 (dispositivo a rubinetto doppio):

1. Ingresso bevanda 5. Raccordo rapido F 5/8 x 9,5 mm
2. Uscita di CO2 6. Raccordo rapido F 5/8 x9,5 mm
3. Controllo della pressione 7. Tubo flessibile ad alta pressione con dado
4. Aprifusto (tipo S, Ao M) girevole W 21,8, per la bombola a pressio-

ne con filettatura G3/4 deve essere utiliz-
zata una riduzione per K 115/R
8. Bevanda

13. COLLEGAMENTO E REGOLAZIONE KONTAKT 155/R Green Line new ALLA BOM-
BOLA DI CO2 (cfr. fig. 13.):

1. Avvitare i raccordi rapidi all'aprifusto.

2. Inserire il tubo flessibile 3/8 e 3/8 nei raccordi rapidi sull’aprifusto.

3. Collegare il tubo flessibile 3/8 e 3/8 ai raccordi rapidi situati sul dispositivo di raffredda-
mento come descritto sulla targhetta posizionata sopra i raccordi rapidi.

4, Avvitare il tubo ad alta pressione alla bombola a pressione di CO2 con l'ausilio del dado
girevole.

5. Inserire le teste perforanti sul fusto con la bevanda, ma lasciare la testa perforante in posi-
zione chiusa (posizione in alto).

6. Aprire la valvola di arresto della bombola a pressione di CO2 e con l'ausilio delle viti di
regolazione in alto sul refrigeratore impostare la pressione desiderata per entrambi i condot-
ti che sono indipendenti. (La pressione impostata viene visualizzata sui manometri sul lato
frontale del dispositivo di raffreddamento.).

7. Forare il fusto usando la testa perforante.

AATTENZIONE: Dopo aver eseguito il collegamento assicurarsi che tutti i raccordi siano
ben serrati.

Se e tutto in ordine, controllare le impostazioni del termostato (posizione spento). Collegare

il refrigeratore all’alimentazione elettrica. Quindi con l'ausilio dell’aprifusto perforare il fusto e
pressurizzare fino alla pressione desiderata (1.0-3.4 bar). quindi muovendo la leva del rubinet-
to far circolare la bevanda attraverso il condotto. Nel caso in cui nel refrigeratore siano rimasti
residui della soluzione igienizzante o di acqua,tenere la leva del rubinetto fino a quando dal
rubinetto non uscira soltanto la bevanda.

Impostare sul termostato la temperatura desiderata della bevanda.

14. COME LAVORARE CON GLI ATTACCHI RAPIDI (cfr. fig. 14.):
14.1 Montaggio dei raccordi rapidi:

Afferrare il raccordo rapido e inserire il tubo flessibile verso il corpo del raccordo rapido fino all’ar-
resto (circa 20 cm). Il tubo flessibile deve essere tagliato dritto per garantire un collegamento per-
fetto. Se il tubo non pud essere inserito, I'estremita deve essere inumidita.

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA



14.2 Smontaggio dei raccordi rapidi:

Tenere I'anello grigio verso il corpo del raccordo rapido ed estrarre il tubo flessibile.

A ATTENZIONE: Se si estrae il tubo flessibile senza tenere I'anello grigio, il raccordo rapido
penetrera ancora di piu nel tubo flessibile.

[&ATTENZIONE: | tubi flessibili non devono essere sotto pressione durante lo smontaggio. j

15. TEMPERATURA E REGOLAZIONE (cfr. fig. 15.):

La temperatura della bevanda raffreddata € controllata da un termostato meccanico in un
intervallo tra 2°C e 8°C. Il termostato ha una scala numerica 1-7.

AATTENZIONE: Se si usa il refrigeratore per raffreddare le bevande, impostare la rotella del
termostato a un livello massimo di 5, altrimenti la bevanda puo congelare nel condotto di
raffreddamento e danneggiare il dispositivo.

Q Temperatura max. della bevanda in ingresso 25°C.

% SPILLATORE A CONTATTO

16. APERTURA E CHIUSURA DEL FUSTO (cfr. fig. 16.):

16.1 Apertura del fusto:
Procedura di apertura dell’aprifusto TIPO S.

16.2 Chiusura del fusto:
Procedura di chiusura dell'aprifusto TIPO S.

16.3 Apertura del fusto:
Procedura di apertura dell'aprifusto TIPO A.

16.4 Chiusura del fusto:
Procedura di chiusura dell’aprifusto TIPO A.

&ATTENZIONE: Prima di perforare il fusto assicurarsi che I'adattatore sia pulito!

www.lindr.cz



17. MESSA IN SERVIZIO:
1. Collegare il condotto dell’aria e quello della birra
2. Impostare il termostato in posizione “0”.
3. Collegare il refrigeratore all’alimentazione elettrica.
4. Aprire il fusto vedi punto 16, apertura del fusto.
5. Accendere con l'interruttore il compressore dell’aria e pressurizzare fino alla pressione desi-
derata.
6. Assicurarsi che tutti i raccordi siano ben serrati.

&ATTENZIONE: In caso di perdite chiudere il fusto, cfr.fig. 16, spegnere il dispositivo. Riparare
I'eventuale perdita sul condotto. Rivolgersi all'assistenza se la perdita si verifica all'interno del
dispositivo oppure se non si sa come procedere.

7. Con il rubinetto di sfiato spillare la bevanda e controllare che nel dispositivo non ci sia dell’ac-
qua.

AATTENZIONE: Se nel dispositivo c'e dell'acqua non impostare la refrigerazione massima. Il
condotto della bevanda potrebbe congelarsi e danneggiare il dispositivo.

8. Impostare la temperatura richiesta sul termostato - cfr. punto 15.
9. Adesso & in corso la refrigerazione della bevanda, una volta completata (dopo circa 5-10 mi-
nuti) si pud spillare la prima bevanda.

18. PEZZI DI RICAMBIO:
Per ordinare i pezzi di ricambio & sempre necessario specificare :

« il tipo di prodotto

+ Il'anno di produzione

+ il numero di serie

+ il nome completo del pezzo di ricambio e il suo numero

Ordinazione della componentistica:

UTILIZZARE SEMPRE COMPONENTI ORIGINALL Il produttore e il fornitore non sono in alcun
modo responsabili dei componenti non originali oppure non raccomandati dal produttore.

19. IGIENIZZAZIONE CON LCACQUA (cfr. fig. 19.):

(adattatore igienizzante)
Collegare I'adattatore igienizzante (non in dotazione) alla rete idrica con l'ausilio di un tubo
flessibile.

[AATTENZIONE: La temperatura dell'acqua non deve superare i 25°C! j

Procedura di igienizzazione:

Una volta completata la circolazione del fusto, inserire I'aprifusto nell’adattatore igienizzante allo
stesso modo dell’apertura del fusto. Quindi aprire la leva del rubinetto di sfiato e tenerla aperta
fino a quando dal rubinetto non uscira acqua pulito (in questo modo si sciacquano tutti i residui
della bevanda e in parte i depositi). Per un’igienizzazione migliore del dispositivo di raffreddamen-
to utilizzare dele sfere igienizzanti da inserire nel tubo flessibile dietro I'aprifusto e con la pressio-
ne dell'acqua spingerle attraverso il condotto della bevanda.
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\
Q NOTA: L'adattatore igienizzante non & incluso nella confezione. E acquistabile separata-
mente come accessorio del refrigeratore.

)

~
O NOTA: Non dimenticare di smontare il rubinetto di sfiato e di rimuovere la sfera igieniz-
zante.

)

20. MANUTENZIONE (cfr. fig. 20.):

Dopo ogni utilizzo, sciacquare il condotto del-
la bevanda del refrigeratore con acqua pres-
surizzata (vedi Igienizzazione con I'lacqua). Per
facilitare il risciacquo, utilizzare I'adattatore
igienizzante secondo il tipo di aprifusto (non
incluso nella confezione). Una volta ogni 14

21. CONTROLLO PRIMA DI OGNI USO:

1. Controllo visivo.
2. Controllo dell’alimentazione del cavo.

giorni € necessario lasciar igienizzare chimi-
camente il refrigeratore da una persona qua-
lificata. Ogni mese & necessario controllare la
pulizia del condensatore, eventuali impurita
devono essere soffiate via con aria compressa
0 spazzate via, in caso contrario esiste il rischio
di una riduzione della capacita di raffredda-
mento o di danneggiare il condensatore.

3. Depositi nel condensatore (in caso di depositi eccessivi, pulire piu spesso di una volta al

mese).

[AATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo in caso di guasti.

22. CONTROLLI PERIODICI:

v Una volta alla settimana controllare che il
cavo di alimentazione non sia danneggiato e
che la spina elettrica sia saldamente inserita
nella presa.

" Una volta alla settimana controllare che il
dispositivo non sia esposto a calore radiante.

+ Una volta alla settimana controllare che la
circolazione dell’aria non sia ostacolata in al-

23. PROTEZIONE DELLAMBIENTE:

Smaltimento dei rifiuti:

cun modo.

+ Una volta al mese controllare il conden-
satore dell’'unita refrigerante e pulire regolar-
mente.

+ Una volta all'anno provvedere far control-
lare la sicurezza elettrica da un tecnico della
revisione.

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normalirifiuti urbani. Nella Repubblica
Ceca, i rifiuti elettronici sono smaltiti nel’'ambito del sistema Rema (www.remasystem.cz).
Nei paesi diversi dalla Repubblica Ceca, lo smistamento dei rifiuti & soggetto alle

normative locali.

La raccolta differenziata dei rifiuti permette il riciclaggio e il riutilizzo dei prodotti usati e
dei materiali di imballaggio. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta a proteggere 'ambiente
@ dallinquinamento e riduce il consumo di materie prime. | regolamenti locali possono
regolare il modo in cui gli elettrodomestici vengono smaltiti nei centri di raccolta locali o

nel punto di acquisto del prodotto.

www.lindr.cz
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24. TABELLA DEI GUASTI:

Guasto

la bevanda non scorre

bevanda poco raffreddata

il rubinetto siinceppa, la
bevanda spruzza

il compressore dell’aria non
si accende

il compressore dell’aria non
si spegne

la birra fa troppa schiuma

i raccordi rapidi non tengo-
no

Causa

fusto aperto male

acqua congelata dopo l'igie-

nizzazione

compensatore chiuso

termostato impostato male

circolazione errata dell’aria

dispositivo surriscaldato

pressione troppa alta

i raccordi non tengono

tubo flessibile inserito male

intaccature sul tubo flessi-
bile

Rimozione

controllare che la leva dell’aprifusto sia premuta
verso il basso

dispositivo con compressore integrato - chiudere
l'interruttore

spegnere il dispositivo e non rimane che at-
tendere che Ila bevanda torni a scorre-
re (ci possono voler pochi minuti ma anche
orel)

muovere la leva del compensatore sul rubinetto di
sfiato

ruotare parzialmente la rotella del termostato a
destra
verso il numero 7

controllare le lamelle del condensatore se non sono
otturate

posizionare il dispositivo in un ambiente piu fresco

ridurre il fluido pressurizzato, ridurre la pressione nel
fusto

accendere l'interruttore sul refrigeratore

estrarre e reinserire il tubo dell’aria serrare i dadi
sull'aprifusto

ridurre la temperatura della bevanda - ruotare par-
zialmente la rotella del termostato verso destra

compensare la portata del flusso con la leva del
compensatore verso l'alto

estrarre, controllare se sul tubo flessibile non c’e
uno spigolo vivo, eventualmente accorciare con un
coltello

estrarre e accorciare di circa 2 cm

O NOTA: Contattare il servizio di assistenza se il guasto persiste anche dopo i controlli rac-
comandati sopra esposti.

Si prega di specificare quanto segue:

. tipodiguasto
+ iltipo di prodotto

+ l'anno di produzione

« numero di serie del prodotto (indicato sulla targhetta)
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VIKTIG

Denne handboken inneholder henstillinger ang. installasjon, bruk og betje-
ning av enheten. Denne handboken er en integrert del av maskinen. Den ma
oppbevares i nerheten av enheten i hele dens levetid og veere til radighet for
brukeren nar som helst nar utstyret installeres, flyttes, brukes eller holdes ved
like. Les denne handboken naye far du installerer og bruker enheten, for den
inneholder viktig informasjon for a sikre at alle gjgremal utfgres pa en forsvar-
lig og sikker mate.

Pa grunn av kontinuerlig forbedring av produktene er bildene som finnes
i bruksanvisningen kun illustrerende og vil kunne avvike fra varen(e) du har
kjopt.

Denne handboken er en oversettelse av den originale tsjekkiske handboken.
LINDR.CZ s.r.0.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Tsjekkia

Mob.: +420775 715 494
Tel.: 4420 495 447 239

E-post: info@lindr.cz
Nettsted: www.lindr.cz, www.lindr.eu

SYMBOLER OG MERKER SOM ER BRUKT | BRUKSANVISNINGEN:

OBS: MERKNAD:
& Unnlatelse av  folge anvisningene vil kunne O Dette symbolet indikerer informasjon og
fore til personskade eller skade pd enheten. anbefalte rdd til brukere.
f FARE:

Fare for d fa strom i seg.

OBS:
A Kjolesystemet inneholder brennbart kjolemiddel

R290 (propan)! R290
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Innhold:

Innledning

Beskrivelse av kjgleutstyret
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1. INNLEDNING:
Takk for at du har kjgpt et LINDR-produkt.

2. BESKRIVELSE AV KJOLEUTSTYRET:

Tappeutstyret med innebygd kompressor er
beregnet pa a kjole ned drikkevarer, tappe og
servere godt avkjglt @l og drikkvarer.

Den moderne Lindr-kompressorkjaleenheten
bruker tilfert energi for direkte konvertering til
kulde, og garanterer dermed et minimalt ener-
giforbruk og godt avkjalt ol.

Denne anvisningen er beregnet pa folgen-
de modeller:

PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. PRODUKSJONSSKILT:

Vyrobeno v Ceské republice
c ( Made In Czech Republic
cnadei 0yt echka LINDR.CZ 5.0,
<z Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER

typ / type:

chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:

vyrobni gislo / serial No.: E
=

klimaticka ffida / climatic class: N

4. GENERELLE HENSTILLINGER, TILTAK
OG HENSTILLINGER ANG. SIKKERHET:

Folg ved bruk de grunnleggende henstillin-
gene ang. sikkerhet som er gitt av produsen-
ten av slikt utstyr. Kjgleutstyret er beregnet pa
gjennomstrgmningskjgling av drikkevarer. All

LINDRCZ S P0.
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annen bruk anses som ulovlig og derfor far-
lig. Leveranderen er ikke ansvarlig for skader
forarsaket av feil bruk.

IKKE BRUK UTSTYRET TIL ANDRE FORMAL
ENN DET PRODUSENTEN HAR FASTSATT!

Utstyret oppfyller kraveneilP21 til sikkerhet-
skabinett.

Generelle sikkerhetsregler. Overhold de hen-
stillingene ang. sikkerhet som her folger.

Leverandgren er ikke ansvarlig for skader
forarsaket av gjoremal utfert pa denne enhe-
ten uten & folge anvisningene nedenfor!

/\ 0BS: Dette apparatet er beregnet for
bruk av barn 15 ar og oppover og perso-
ner med reduserte fysiske, sensoriske el-
ler mentale evner, eller mangel pa erfaring
og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn el-
ler er instruert i bruk av apparatet pa en sikker
mate og forstar potensielle farer knyttet til en-
heten.

/\ 0BS: Barn far ikke leke med apparatet.
Plasser alt innpakningsmateriale slik at det er
utilgjengelig for barn (inneholder en plastpose
- potensiell kvelningsfare for barn).

A\ oBs: Brukerrengjering og vedlikehold av
apparatet far ikke utfgres av barn uten tilsyn.

/\ 0BS: For du kobler til stremnettet,
sa serg for at spenningen
og frekvensen samsvarer med dataene som er
angitt pa enheten.

/\ 0BS: Serg alltid for at stikkontakten du
kobler til kjgleren svarer til spesifikasjonene pa

produksjonsskiltet (spenning, frekvens, stram-
forbruk).

/\ 0BS: Koble ALLTID apparatet fra stremfor-
syningen for du skal foreta inngrep i apparatet,
f.eks. ved & rengjare og vedlikeholde enheten:
sett termostaten i "O"-posisjon og trekk ut
stgpselet.



/\ 0BS: Sett aldri verktgy eller andre gjen-
stander inn i viftehjulet.

A\ oBs: Bergr aldri elektriske deler med vate
eller fuktige hender.

/\ 0BS: For at kjolerens ytelse skal kunne si-
kres, sa blokker aldri lufttilfgrselen.

/\ 0BS: Ved desinfisering far vanntemperatu-
ren ikke vaere hgyere enn 25 °C!

A\ oBs: Serg alltid for at stikkontakten som du
skal koble kjgleren til er fritt tilgjengelig slik at
stapselet om nedvendig kan trekkes ut umid-
delbart.

/\ OBS: Nar du skal trekke stopselet ut av stik-
kontakten, ta da tak i stgpselet og dra det ut.
ikke dra i stramkabelen; det er fare for skader
pa denne.

A\ OBS: For & helt og fullt koble ut utstyret, sa
trekk stgpslet ut av stikkontakten.

/\ 0BSs: I tilfelle skade pa produktets elektris-
ke anlegg, ma en servicetekniker som har fatt
opplaering tilkalles. Foreta ingen reparasjoner
alene.

/\ 0Bs: Kjolesystemet inneholder brennbart
kjolemiddel R290 (propan)!

R290

/\ 0BS: Ekstraordinaert vedlikehold og servi-
ce pa kjoleanlegget skal utfgres av oppleerte,
autoriserte teknikere som er kjent med kjgle-
anlegg og elektriske anlegg. Teknikere bgr
veere spesialopplaert og -kvalifisert til a8 hand-
tere brennbare stoffer for & utfere service pa
R290-kjglere. Fglg de grunnleggende lovbes-
temmelsene og sikkerhetstiltakene som gjel-
der service og reparasjoner!

/\ 0BS: Ikke bruk apen flamme og po-
tensiell kilde til gnistre i kjslerens naerhet
med benyttet kjglemiddel R290!

/\ OBS: Plasser kjgleren etter utpakking slik
at varmen som genereres av kjgleenheten kan
ventileres tilstrekkelig.

A\ 0Bs: Gjenstander som hindrer luftsirku-
lasjonen far ikke plasseres pa kjoleren.

5. INSTALLERING OG PLASSERING:

Plasser kjgleren pa et solid underlag i horison-
tal stilling (maksimal tillatt helning er 2 grader).
Fri luftsirkulasjon rundt enheten er ngdvendig.

- Sorg for tilstrekkelig ledig plass for luftsirku-
lasjon og avledning av varme.

« Sorg for tilstrekkelig med frisk luft.

« Enheten fdr ikke plasseres i et lukket rom.

« Enheten fdr ikke plasseres naer varmekilder
eller utsettes for direkte sollys.

Minimumsavstanden mellom ventilasjonsap-
ningene og hindringen som hindrer luftsirku-
lasjon ma vaere 30 cm. Pa et sted der det ikke
er ventilasjonshull er minimumsavstanden
7 cm. Det er best 8 bruke enheten i et kjolig
og godt ventilert lokale. Enheten er beregnet
pa a brukes ved en omgivelsestemperatur pa
min. 16 °C og maks. 32 °C.

/\ OBS: Enheten fér IKKE brukes eller lagres
ved en omgivelsestemperatur pa under 0 °C.
Enheten er beregnet pa bruk i et normalt miljg,
bruk kun under tak, beskyttet mot regn og sol.
Klimaklasse N.

& FARE: Beskytt kjgleren og den elektriske
tilkoblingen mot regn og vannsprut!

/\ 0BS: Sett ikke under noen omstendighet
kigleren pa siden, og det heller ikke under
transport.

O MERKNAD: For riktig drift av enheten
og dens maksimale ytelse er det viktig a
ikke dekke til noen av ventilasjonsapnin-
gene og sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon.

www.lindr.cz
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6. ELEKTRISK TILKOBLINGSDEL:

Koble utstyret til den elektriske tilkoblings-
delen slik det gar fram av spesifikasjonene pa
den aktuelle enhetens produksjonsskilt. Det
elektriske anlegget er underlagt lokale forskri-
fter. Dersom strgmforsyningen (kabelen) er
skadet, ma den - for @ unnga fare - skiftes ut
av produsenten, dennes servicerepresentant
eller av en tilsvarende kvalifisert person.

/)\ FARE: Dersom stromledningen er skadet,
far du ikke bruke eller sla pa enheten!

7. TESTING:

Produktet leveres slik at det er klart til umid-
delbar bruk.

8. GARANTI:

Det ytes garanti for enheten i henhold til de
generelle lovbestemmelsene i Tsjekkia eller i
henhold til forretningsavtalen. | Igpet av pe-
rioden med gratis garantiytelser vil vi utbedre
eventuelle defekter pa produktet som ikke er

9. HORER MED | PAKNINGEN (se fig. 9.):

forarsaket av overdreven slitasje, feil handte-
ring, tukling, uegnet oppbevaring eller bruk
av produktet i strid med anvisningene og dets
konstruksjon slik det av produsenten er fast-
satt for formalet. Materiell som skiftes ut i ga-
rantiens lgp er var eiendom. Et autorisert servi-
ceverksted avgjgr alltid garantiens legitimitet.
Garantien gitt av selgeren utenfor Tsjekkia
styres av avtalen mellom selgeren og kjape-
ren i det gjensidige forholdet mellom dem,
som ikke er et direkte forhold til produsenten.
Dette gir ikke kjgperen rett til 8 gjore garan-
tien gjeldende overfor produsenten. Frakt el-
ler andre kostnader dekkes ikke av garantien.

~
HENSTILLING:

Elektrisk utstyr og apparater skal kontro-
lleres - inspiseres i henhold til gjeldende
lovgivning i det landet hvor utstyret bru-
kes. Inspeksjoner av elektriske anlegg kan
kun utfgres av en person med gyldig auto-
risasjon for dette gjgremalet. Service, re-
servedeler og inspeksjoner star produsen-
Kten eller et autorisert servicesenter for.

1. Tappekran (pakken med tokransutstyr inneholder to stk. tappekran)

2. Dryppskal
3. Spesialngkkel til kraner

10. MONTERING AV TAPPEKRAN (se fig. 10.):

1. Vri pa kompensatorspaken (1.) slik at den peker i nedoverretning (se fig.). Ved hjelp av kom-
pensator spaken pa kranen stiller du inn en optimal gjiennomstremning slik du ensker.

2. Sett kranen i loddrett stilling med spesialngkkel.

3. Las ved hjelp av unionsmutter og vri i retning mot venstre. (Lgsne i retning mot venstre).

4. Stram til med den medfelgende ngkkelen.

11. KONSTRUKSJON AV HULLTAKER (se fig. 11.):

11.1 Uttak til trykksetting av fat:

Tilkoblingsvariant med utlgp, slangen monteres pa utlepet og festes med klemme.

A OBS: For hurtigkoblingen skrus pa 5/8" gjengen, sa serg for at tilbakeslagsventil 11.A er

sattinn pa hulltakeren (trykkmediets luftinntak).

LINDRCZ S P0.
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11.2 Uttak til drikkevare:

Skru inn pa hulltakeren hurtigkobling F 5/8" x 3/8" (9,5 mm).

12. TILKOBLING AV DRIKKEVARE OG TRYKKSETTING (se fig. 12.):

12.1 Sammenkobling og trykksetting med innebygd kompressor (enkeltkranenhet) :
PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new,
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Inntak drikkevare 5. Hurtigkobling F 5/8x9,5 mm
2. Uttak luft 6. Hurtigkobling F 5/8x8 mm
3. Kompressorutkoblingsbryter 7. Drikkevare

4. Hulltaker (type S, A eller M)

12.2 Sammenkobling og trykksetting med minipatron til CO2 (enkeltkranenhet):
PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new, KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT
70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Inntak drikkevare 5. Red.ventil til minipatron til CO2
2. Hulltaker (type S, A eller M) 6. Hurtigkobling F 7/16 x 8 mm
3. Hurtigkobling F 5/8x9,5 mm 7. Drikkevare

4. Hurtigkobling F 5/8x8 mm

12.3 Sammenkobling og trykksetting med innebygd kompressor (dobbelkranenhet) :
KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green
Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Inntak drikkevare 5. Hurtigkobling F 5/8 x 8 mm
2. Uttak luft 6. HurtigkoblingY 8 x 8 x 8 mm
3. Hulltaker (type S, A eller M) 7. Drikkevare

4. Hurtigkobling F 5/8 x 9,5 mm 8. Kompressorutkoblingsbryter

-

Innebygd luftkompressor
Kun nar det gjelder modeller med innebygd luftkompressor PYGMY 35/Kprofi Green Line
new, PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line
new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.

Luftkompressoren er innebygd i kjgleenheten. Automatisk regulering er stilt inn innenfor
yttergrensene pa 2,8-3,2 bar. Nar det gjelder modellene K profi er det mulighet for fortlapen-
de regulering av trykk innenfor yttergrensene pa 1,0-3,4 bar. Verdien for innstilt trykk vises
pa manometret i bar. Kompressoren kan kobles ut separat ved hjelp av avslaingsbryteren.
Luftfordelingsutlgpet fra kjgleren ender i en 5/16 (8 mm) hurtigkobling og er merket med
teksten LUFT. Luftkompressoren er vedlikeholdsfri, utstyrt med et molekylzert filter for luften
som suges inn.

/)

12.4 Sammenkobling og trykksetting av klassisk flaske til CO2 (tokransutstyr):
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Inntak drikkevare 5. HurtigkoblingY 8 x8 x 8 mm
2. Hulltaker (type S, A eller M) 6. Reduksjonsventil CO2

3. Hurtigkobling F 5/8 x 9,5 mm 7. Hurtigkobling F 7/16 x 8 mm
4. Hurtigkobling F 5/8 x 8 mm 8. Drikkevare

www.lindr.cz
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Flere muligheter for trykksetting:
Med kompressor PUMA THP a 1/2HP, kompressor LEONARDO 1HP, kompressor AIRCRAFT

THP, klassiske flasker til Biogon, N2.

12.5 Sammenkobling: KONTAKT 155/R Green Line new brukes til trykksetting av klassisk
flaske til CO2 (tokransutstyr):

1. Inntak drikkevare 5. Hurtigkobling F 5/8 x 9,5 mm

2. Uttak CO2 6. Hurtigkobling F 5/8 x 9,5 mm

3. Styring av trykk 7. Hoytrykksslange med unionsmutter W

4. Hulltaker (type S, A eller M) 21.8, for sylinder med G3/4 gjenger er
det ngdvendig a bruke reduksjon for K
115/R

8. Drikkevare

13. TILKOBLING OG REGULERING KONTAKT 155/R Green Line new TIL TRYKKFLAS-

KE TIL CO2(se fig. 13.):
1. Skru hurtigkoblingene fast pa hulltakeren.
2, Stikk slangen 3/8 og 3/8 inn pa hurtigkoblingene pa hulltakeren.
3. Koble til slange 3/8 og 3/8 med hurtigkoblingene plassert pa kjgleenheten som beskrevet
pa skiltet som finnes over hurtigkoblingene.
4, Skru hgyttrykksslangen til trykkflasken til CO2 ved hjelp av en unionsmutter.
5. Sett hulltakingshodene pa fatet med drikkevare, men la hulltakingshodet vaere i stengt
posisjon (i @vre posisjon).
6. Apne stengeventil til trykkflaske til CO2 og bruk justeringsskruene gverst pa kjaleren for 3
stille inn gnsket trykk for begge ledningene, som er uavhengige. (Innstilt trykk vises pa ma-
nometrene foran pa kjgleenheten.).

7.Ta hull pa fatet ved hjelp av hulltakingshodet.

A OBS: Sjekk etter tilkobling hvorvidt alle sammenkoblinger er tilstrekkelig tette.

Dersom alt er i orden, sa kontroller termostatinnstillingen (av-posisjon). Koble kjgleren til
stremnettet. Ta deretter ved hjelp av hulltakeren hull pa fatet og trykksett med gnsket trykk
(1,0-3,4 bar) og trykk drikkevaren gjennom ledningen ved & bevege pa kranspaken. I tilfelle det
er rester av desinfiserende lgsning eller vann i kjgleren, sa hold kranspaken helt til det bare er
drikkevare som renner ut av kranen. Still termostaten inn pa ensket drikkevaretemperatur.

14. HYORDAN JOBBE MED HURTIGKOBLINGER (se fig. 14.):
14.1 Montering av hurtigkoblinger:

Grip tak i hurtigkoblingen og fer slangen inn mot hurtigkoblingskorpusen sa langt det gar (ca.
20 mm). Slangen ma vaere kuttet rett for a sikre en perfekt tilkobling. | tilfelle slangene ikke kan
stikkes inn, ma enden fuktes.
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14.2 Demontering av hurtigkoblingen:

Hold den gra ringen i retning hurtigkoblingens korpus og dra ut slangen.

&OBS: Dersomduikke holderfast padengraringenogdrarislangen, skjaerer hurtigkoblingen
seg enda mer inn i slangen.

[& OBS: Under demontering far ikke slanger vaere under trykk. j

15. TEMPERATUR OG JUSTERING (se fig. 15.):

Den avkjglte drikkens temperatur styres av en mekanisk termostat innenfor yttergrensene pa fra
2 °Ctil 8 °C. Termostaten har en numerisk skala fra 1 til 7.

A OBS: Dersom du bruker kjgleren til & kjole ned alkoholfrie drikkevarer, sa still
termostatknappen maksimalt inn pa niva 5, ellers vil drikkevaren i kjglerens ledning kunne
fryse og utstyret kunne bli skadet.

Q Inntaksdrikkevarens maksimumstemperatur 25 °C.

% KONTAKTTAPPEUTSTYR

16. HULLTAKING OG LUKKING AV FAT (se fig. 16.):

16.1 Hulltaking av fat:
Framgangsmate ved bruk av TYPE S-hulltaker til & ta hull pa fat.

16.2 Lukking av fat:
Framgangsmate ved bruk av TYPE S-hulltaker til & lukke fat.

16.3 Hulltaking av fat:
Framgangsmate ved bruk av TYPE A hulltaker til & ta hull pa fat.

16.4 Lukking av fat:
Framgangsmate ved bruk av TYPE A hulltaker til & lukke fat.

A OBS: Forsikre deg om atadapteren er ren fgr du tar hull pa fatet!

www.lindr.cz



17. IDRIFTSSETTING:

1. Koble sammen luft- og glledningen.

2. Sett termostaten i "0"-stilling.

3. Koble kjgleren til stramnettet.

4.Ta hull pa fatet, se punkt 16, Ta hull pa fat.

5.Ved hjelp av avsldingsbryteren kobler du inn luftkompressoren og trykksetter til ansket trykk.
6. Kontroller at alle sammenkoblinger er tilstrekkelig tette.

A OBS: Dersom utetthet oppstar, sa lukk fatet, se punkt 16, koble ut utstyret. Reparer en
eventuelt utett ledning. Dersom utetthet gjar seg gjeldende inni utstyret eller dersom du ikke
vet rad, sa kontakt kundeservice.

7. Bruk tappekranen til a tappe drikk og sjekk at det ikke er vann i enheten.

A OBS: lkke sla pa maksimal kjgling hvis det er vann i apparatet. Drikkevareledningen vil
kunne fryse til og utstyret bli skadet.

8. Still inn pa termostaten gnsket temperatur - se punkt 15.
9. Drikken blir nd avkjelt, etter nedkjglingen (ca. 5-10 minutter) vil du kunne tappe din ferste dr
ikk.

18. RESERVEDELER:
Nar du skal bestille reservedeler, ma du oppgi falgende:

+ Produkttype

+ Produksjonsar

+ Produksjonsnummer

« Hele navnet pa reservedelen og dens nummer

Bestilling av deler:

BRUK ALLTID ORIGINALRESERVEDELER. Verken produsenten eller leverandgren patar seg
noe ansvar for deler som ikke er originale eller anbefalt av produsenten.

19. TEMPERATUR OG JUSTERING (se fig. 19.):

(desinfiseringsadapter)
Koble desinfiseringsadapteren (falger ikke med i pakningen) til vannforsyningen ved hjelp av en
slange.

[A OBS: Vannets maksimumstemperatur far ikke veere hgyere enn 25 °C. j

Framgangsmadate ved desinfisering:

Nar du har temt fatet for drikkevare, sa kjor hulltakeren inn i desinfiseringsadapteren pa samme
mate som om du skulle ta hull pa et fat. Etter a ha tatt hull pa fatet, sa apne tappekranen og hold
den apen til rent vann renner ut av kranen (alle drikkevarerester og delvise avleiringer vil bli skylt
ut).

For & rense kjgleutstyret bedre, sé bruk desinfiserende kuler som du setter inn i slangen bak hull-
takeren og press dem gjennom drikkevareslangen ved hjelp av vann under trykk.

LINDRCZ S P0.
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Q MERKNAD:Desinfiseringsadapteren falger ikke med i pakningen. Kan kjgpes som tilbehar

\

til kjoleren.
- )
4 N
O MERKNAD: Ikke glem @ demontere tappekranen og ta lgs desinfiseringskulen.
o J

20. VEDLIKEHOLD (se fig. 20.):

Skyll med vann under trykk hver gang kjgle-
rens drikkevareledning har veert i bruk (se
Desinfisering med vann). For enklere skylling,
sa bruk en sanitaeradapter i henhold til typen
hulltaker (felger ikke med i pakningen). En
gang hver 14. dag ma kjgleren desinfiseres
kjemisk

av en autorisert person. Det er ngdvendig a
hver maned kontrollere kondensatorens ren-
het, og eventuelt blase ut smuss med trykkluft,
eller gjgre den ren ved a feie den, ellers er det
fare for redusert kjolekapasitet eller skade pa
kjoleren.

21. KONTROLL FOR HVER GANG DEN SKAL BRUKES:

1. Visuell kontroll.
2. Kontroll av tilfgrselskabelen.

3. Tilstopping av kondensator (i tilfelle overdreven tilstopping, sa gjer rent oftere enn én gang

i maneden).

[A OBS: lkke bruk utstyret dersom du har oppdaget en defekt. j

22. PERIODISKE KONTROLLER:

v Sjekk én gang i uken at stremledningen
ikke er skadet og at st@pselet er satt godt inn i
stikkontakten.

v Sjekk én gang i uken at enheten ikke ut-
settes for intens varme.

v Sjekk én gang i uken at ingenting hindrer
luftsirkulasjonen.

23. MILJOVERN:

Avfallssortering:

v Sjekk kjgleenhetens kondensator én gang i
maneden og gjer jevnlig rent.

v Serg for at den elektriske sikkerheten kon-
trolleres én gang i aret av en kontrolltekniker.

Dette produktet far ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. | Tsjekkia
handteres elektrisk avfall gjennom Rema-systemet (www.remasystem.cz).

I andre land enn Tsjekkia er avfallssortering underlagt lokale forskrifter.

Sortert avfall gjor gjenvinning og gjenbruk av brukte produkter og emballasjematerialer

vy mulig. Gjenbruk av gjenvinningsmaterialer bidrar til 8 beskytte miljget mot forurensning
%49 og reduserer forbruket av rdvarer. Lokale forskrifter kan regulere avhending av hushold-
ningsapparater pa lokale innsamlingssteder (miljgstasjoner) eller pa stedet der produktet

er kjopt.

www.lindr.cz
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24. TABELL OVER DEFEKTER:

Defekt

Drikkevaren renner ikke ut

drikkevaren er utilstrekkelig
avkjolt

Det rykker i kranen, drik-
kevaren spruter ut

Luftkompressoren slas ikke
pa

Luftkompressoren slas ikke
av

@let skummer for mye

Hurtigkoblingen tetter ikke

Arsak

Fatet er tatt hull pa pa gal
mate

Vannet fros etter desinfise-
ring

lukket kompensator

termostaten er galt innstilt

darlig luftsirkulasjon

Utstyret overopphetes

Altfor hayt trykk

Utette sammenkoblinger

Slangen er ikke stukket
ordentlig inn

Riper pa slangen

Botemiddel

Sjekk hvorvidt spaken til & ta hull er trykket ned

Utstyr med innebygd kompressor - koble inn
avslaingsbryteren

Slaavenheten og sa ma du vente til drikkevaren begy-
nnerarenneigjen (detvilkunnetanoenminutter,men
til og med timer!)

Beveg pa kompensatorspaken pa tappekranen

Vri pa termostathjulet i retning mot hgyre
til nummer 7

Kontroller kondensatorens lameller for hvorvidt de
er tilstoppet

Plasser utstyret pa et kjgligere sted

Reduser pa trykkmediet, reduser trykket i fatet

Koble inn avslaingsbryteren pa kjoleren

Trekk ut og stikk pa nytt inn luftslangen, stram
mutteren pa hulltakeren

Senk drikkevarens temperatur - vri termostathjulet
mot hayre

Kompenser for gjennomstremningen ved & trykke
kompensatorspaken i retning oppover

Trekk ut, sjekk at det ikke er noen skarp kant pa
slangen, og forkort eventuelt med en kniv

Trekk ut og forkort omlag 2 cm

Q MERKNAD: Hvis defekten varer ved etter kontrollene som er anbefalt ovenfor, kontakt

serviceavdelingen.

Ikke glem a oppgi folgende:

« Type defekt
+ Produkttype
« Produksjonsar

« produktets produksjonsnummer (angitt pa skiltet)
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BAHO
HacToAwee pyKOBOACTBO COAEPXKUT MHCTPYKLUN NO YCTAaHOBKE, UCMOJb30Ba-
HMIO 1 3KCnnyaTaumMm obopyaoBaHuA. HacTtosAwee pyKoBOACTBO ABNAETCA He-
OTbeMJIEMOV COCTAaBHOW YacCTblo 060pyaoBaHMA. OHO JOMKHO XPaHUTLCA BMe-
cTe ¢ 060pyAOBaHMEM B TeUEHME BCErO CPOKa ero CNy»KObl 1 NPefoCTaBNATbLCA
NONb30BaTeN0 NPU KaXKAOW YyCTaHOBKE, NepemeLleHnu, NCrofib30BaHUN U
TEXHNYECKOM 006CNyKBaHMM 000PYAOBaHUA.
BHMMaTenbHO NpounTanTe fJaHHOe PyKOBOACTBO Nepes yCTaHOBKOW U NCNOJb-
30BaHMeM 060pyOBaHMSA, OHO COAEPKMUT BaxkHY0 nHPopmMauuio ansa obecne-
YeHMA NPaBUIbHOIO 1 6€30MacHOro BbIMOMHEHNSA BCEX AENCTBUN.
B cBA3M C NOCTOAHHBIM COBEPLLUEHCTBOBAHMEM NPOAYKLUUM N300 parkeHUA B py-
KOBOACTBE ABMAITCA NMLWb WIIOCTPATUBHBIMA N MOTYT OT/INYATbCA OT BUAA
NpuobpeTeHHOro ToBapa.

3JT0 PYKOBOACTBO ABNIAETCA IIEPEBOLOM OPUTMTHA/IPHOI'O Y€UICKOTO PYKOBOACTBA.

LINDR.CZ s.r.o.

Sadova 132
503 15 Nechanice, Czech Republic

Mo0. Ten.: +420775715 494

Ten.:+420 495 447 239

e-mail: info@lindr.cz
web: www.lindr.cz, www.lindr.eu

CUMBOJ1bl U OBO3HAYEHUA, NCIOJIb3YEMbIE B PYKOBO/CTBE
MO 3KCINYATALIUN:

HecobntodeHue uHcmpykyul Moxem npuge- Smom cumeos 06o3Ha4dem uHgopmMayuio u
cmu K mpasme usnu nospexoeHuto ycmpoli- cogemel 0711 nosib3osamerned.
cmaa.

OIMACHOCTU:

OnacHocme yoapa 351eKmpudeckum MoKOM.

BHUMAHMUE! Q NPUMEYAHUE:

> B P

BHUMAHUE!

Cucmema oxna<0eHus cooep>Kum J1e2Ko8oc-

nnameHsaowulica xnaoazeHm R290 (nponaH)! R290
LINDRCZS.I.0.

CHLADICI A VYCEPNi TECHNIKA
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1. BBEJJEHVIE:

bnaropapwvm Bac 3a npnobpeteHne ngenus
¢urpmbl LINDR.

2. OTTNCAHUE OXJIAXKOAROLYETO
ObOPY[JOBAHWA:

PasznuBHoe o6opyaoBaHME CO BCTPOEHHBIM
KOMMNpPeCCcopoM MnpefHa3HauYeHO AnA OXax-
AEHUA HaNWTKOB, B TOM Ynce N1Ba, X pasnu-
Ba W KAYeCTBEHHOr0 06CY>KMBaHUA KNTMEHTOB.
CoBpeMeHHbI KOMMNPEeCCOPHbIA OXlaanTenb
«Lindr» ncnonb3yet BxogALly SHepruo ana
npAMoro npeobpasoBaHnA B XON0f4, rapaHTu-
pys TeM CaMbiM MUHMMasNbHOe noTpebneHue
3Heprum n ngeanbHoO oxaxkaeHHoe N1Bo.

HacTosilee pykoBoacTBo npegHasHa4yeHoO
ANnA mopgenen:

PYGMY 20 Green Line new

PYGMY 20/K Green Line new
PYGMY 25 Green Line new

PYGMY 25/K Green Line new
PYGMY 35/Kprofi Green Line new
KONTAKT 40 Green Line new
KONTAKT 40/K Green Line new
KONTAKT 40/Kprofi Green Line new
KONTAKT 70 Green Line new
KONTAKT 70/K Green Line new
KONTAKT 155 Green Line new
KONTAKT 155/K Green Line new
KONTAKT 155/R Green Line new

3. 3ABO/JCKAA TABJINYKA:

Vyrobeno v Ceské republice
Lindy Made in Czech Republic
<o o e LINDR.CZ s.5.0.
= Sadové 132, 50315 NECHANICE

vyrobek/Product:  PRUTOKOVY CHLADIC / FLOW TYPE COOLER
typ / type:
chladivo / refrigerant:

rok vyroby / date of manufacture:
vyrobni &islo / serial No.: E
kiimaticka fiida / climatic class: N —

4. ObLNE YKA3AHWIA, MEPbI TIPE/]O-
CTOPOXHOCTU U TIPABUJIA TEXHU-
KV BE3OTTACHOCTU:

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA

Mpn ncnonb3oBaHUKM 0b6OpPYyAOBaHUS 06s3a-
TeNlbHO CobMoaanNTe OCHOBHbIE MpPaBua Tex-
HVKM 6€30MacHOCTW, ONpeaeneHHble ero nNpo-
nssogutenem. Oxnaxgawliee obopynoBaHue
npeaHasHayeHo AnA MPOTOYHOro OXnakae-
HMA HaNUTKOB. JTlo6oe fpyroe Ncnonb3oBaHne
CUMTAETCA HENPUEMSIEMbIM U, CIel0BaTENbHO,
ornacHbiM. [OCTaBLWMK He HeceT OTBETCTBEH-
HOCTW 3a ylep6, BbI3BaHHbIN HENPaBUIIbHbIM
MCNonb30oBaHNeM 060pPy[OBaAHUS.

HE NCIOJIb3YUTE O6OPYJOBAHUE [JJ151 KA-
KUX-JINBO [PYruxX LEJIEU, B OTJINYUE OT
NMPEANMUCAHHDbIX EFO NIPOU3BOAUTEJIEM!

CmeneHb 3auwjumel o6osno4ku ob6opyodoea-
Husa IP21.

O6wue npasuna mexHuku 6esonacHocmu.
Cob6o0aiime cnedyoujue npasusia mexHu-
Ku 6e3onacHocmu.

MoCTaBWMK He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a
ylwep6, NpUUYNHEHHbIN B pe3ynbTate pabor,
NpoBefeHHbIX Ha JaHHOM obopynoBaHMK 6e3
cobnofeHna cneayLmnx MHCTPYKLMA!

/\ BHUMAHUE: JaHHbIM 060pyaoOBaHVEM
MOryT NONb30BaTbCA AETY B BO3pacTe 15 neTn
CTapuie, a TakXKe Nnua C orpaHNYeHHbIMU Pu-
3UYECKVMM, CEHCOPHBIMW U YMCTBEHHbIMM
CNOCOBGHOCTAMM U CHELOCTAaTOYHBIM OMbITOM
1 3HAHVAMU, NPU YCJIOBUW, YTO OHU HaxoAaAaT-
€A nop NPUCMOTPOM WA NPOLLIN MHCTPYKTaX
no 6e3onacHOMy MCMob30BaHMIO 06OpPYyaO-
BaHMA U OCO3HAIOT MCXOASALLYIO OT HEFO NOTEH-
UManbHY ONacHOCTb.

/\ BHUMAHUE: 3anpeweHo Mcnonb3oBaTb
obopyaoBaHve B KauecTBe JeTCKUX UrpYLUEK.
XpaHuTe BCe yrnakoBOYHble MaTepuranbl B He-
[OCTYNHOM AnA AeTen mecTe (OHU codepxam
NJ1acCMUKOBYI yNakosKy — onacHoCcmeo yoyule-
Hus).

A\ BHUMAHMUE: Ynctka u obcnyKnuBaHune
obopyaoBaHMA Nonb3oBaTesieM He [OJSIXKHbI
NpoBOAUTbCA feTbMuK 6e3 nprucmoTpa.



/\  BHUMAHME: Tepes  noakmioue-
Hnem OCHOBHOTIO NCTOYHWNKa NANTa-
HWNA y6e,q|/|Ter B TOM, 4TO HanpA»eHue
M YacToTa 3J1. TOKa COOTBETCTBYIOT UHDOPMa-
LMK, yKa3aHHON Ha obopynoBaHUN.

/\ BHUMAHUE: Bcerpma cneguTe 3a Tem, UToObI
LiTencenbHasA po3eTka, K KoTopo Bbl nogknto-
yaeTe oxNlaguTesnb, COOTBETCTBOBAJIa XapaKTe-
PUCTMKAM Ha 3aBOACKON Tabnnuke (Hanpsxe-
H1e, YacToTa, MOLHOCTb).

/\ BHUMAHUE: Mepen niobbiMm BMelLaTesb-
cTBOM B ob6opypoBaHune BCEIOA oTkntovante
ero OT 3NeKTPOCeTN — Hanpumep, nepeg ero
UNCTKOM N TEXHUYECKUM OBCYKMBaHMEM: MO-
CTaBbTe TepMoOCTaT B nonoxeHune «O» n n3sne-
KMTe BUSIKY U3 LUTENCeIbHON PO3eTKMW.

/\ BHUMAHUE: Hukorpa He npubnukante
WHCTPYMEHTbI U Apyrne npeameTbl K nponen-
nepy BeHTMAATOPA.

/\ BHUMAHUE: Hukorga He npukacanTecb K
SMEKTPUYECKUM AeTansaAM MOKPbIMU NN BRaK-
HbIMU pyKaMu.

/\ BHUMAHMVE: Ina obecneyeHna paboTo-
CcnocobHOCTN oxnaxkaatowero obopyaoBaHuA
HWKOr4a He MepeKkpbiBanTe nogayy K Hemy
BO34yXa.

/\ BHUMAHUE: Bo BpPemsA NpPOMbIBKM 060py-
AOBaHMA TemnepaTtypa BoAbl He AOMXKHa npe-
BblwaTb 25°C!

A BHUMAHMUE: Bcerpna cnepgute 3a TeM, 4To-
6bl K WITENCENbHOMN PO3eTKe, K KoTopown Bbl
6yneTe nogKnoyaTb oxnagntenb, 6bin obecne-
YyeH cBOGOAHDIN JOCTYM, YTO6bI NPU HEOOXO-
AVMOCTU MOXHO OblfIo Cpasy e M3BneYb 13
Hee LWTeNCeNbHY0 BUAKY WHYpPa NUTaHWA.

/\ BHUMAHMUE: MNpw n3BnNeyeHUn BUNKN 13
PO3€eTKN BO3bMUTECH 3@ BUJIKY M NOTAHUTE 3a
Hee. Hu B Koem criyyae He TAHWUTE 3a CaM LLHYP
NMUTaHMA — 3TO MOXET NPUBECTU K €ro NOBPeX-
AEHNIO.

A\ BHUMAHUE: [na nonHoro BbIKMOYEHUSA
060pyf0BaHMA N3BNEKNTE BUJIKY U3 PO3ETKM.

/\ BHUMAHWE: B cnyyae rnoBpexaeHna snek-

TponpoBOAKN Uspenna HeO6XOL|,VIMO Bbl3BaTb
KBaJ'II/I(I)I/ILI,I/IDOBaHHOI'O CEPBUCHOIo TeEXHMKa.
Hwn B Koem CJlydae He peMOHTI/IpyVITe mnspenune
CaMOCTOATEJIbHO.

A\ BHUMAHUE: Cucmema oxnaxdeHus co-
depxum s1ie2Kko8ocnJIaMeHAWUlICA X1a0a-
2eHm R290 (nponaH)!

R290

/\ BHUMAHMUE: BHeouepegHoe TexHnyeckoe
obcnyXnBaHue N cepBUCHoe OOCTyKMBaHMe
CUCTEMbI OXNaXkAeHWA OOJKHbI MPOBOANTLCA
06y4YeHHbIMM, aBTOPU30BAHHBIMU TEXHUKaMWU,
3HAaKOMbIMK C XONOAWNbHBLIMA W 3NIEeKTpUYe-
CKUMK cncTemamu. Ana obcnyxnBaHnsa oxna-
antenen ¢ R290 TexHMYeCKUIn nepcoHan Jon-
XeH ObITb cneuymanbHO obyyeH u obnagaTtb
KBanudukaumen gna paboTbl C nerkoBocnna-
MeHsawumMmnca sewecteamm. CobnopanTe oc-
HOBHbI€ MPaBOBble HOPMbI 1 NPaBUIa TEXHUKMN
6e30MacHOCTV Npun 06CNY>KMBaHUN 1 peMOHTe!

/\ BHUMAHUE: He nonb3yiitecb of-
KpPbITbIM OorHem 7] noTeHuyanbHbIMUA
NCTOYHUNKaMM NCKp BOMN3N oxXnagurtena
c xnapareHtom R290!

/\ BHUMAHME: MNocne pacnakoBKu pacro-
NOXMUTe oxNaguTenb Takum o6pa3om, uToObl
BblAenifAemoe UM Tenno MOrno B 4OCTaTOYHOM
CTeneHn BEHTUINPOBaTbCA.

A BHUMAHUE: He cTtaBbTe Ha oxnaauTesb
npeameTbl, MNpenATcTByoWmMe LNPKynaumnm
BO34yXxa.
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5. YCTAHOBKA Y PASMELLEHUE:
YcTaHOBWTE OxNaguTenb Ha MPOYHOE OCHO-
BaHVWe B FOPU3OHTASIbHOM MONOXeHnn (Mak-
CMManbHO AONYCTUMbIA HakNoH 2°). Bokpyr
obopynoBaHuA Heobxoanmo obecneumnTb CBO-
604HYI0 LMPKYNALMIO BO3AYyXa.

« Obecneybme OocmamoyHoe c80600HOe
npocmpaHcmaeo 0714 YUPKyaayuu 8030yxa
u pacceusaHusa mena.

+ Obecneybme nocmynsieHue K ox/1adumesto

00CMAmMoYHO20 KO/IU4eCcmaa c8exe2o 803-

oyxa.

ObopydosaHue He 00/IXXKHO pacnoazamsCA

8 3aKpbIMOM NPOCMpPAHcmMae.

ObopyoosaHue Henb3Aa pasmewams 861u-

3U UCMOYHUKO8 mensid u nodeep2ame 803-

Oelicmauto NPAMbIX COSTHEYHbIX siy4ed.

MuHUManbHOe paccToAHME BEHTUNALMOH-
HbIX OTBEPCTUM OT NPEenATCTBUA, MellatoLe-
ro UWMpKynAaunm Bo3ayxa, 4ONMKHO COCTaBATb
30 cm. Tam, raoe HeT BEHTUAALUOHHbBIX OTBEp-
CTUIN, MUHMMaJbHOE PacCTOAHNE AOIKHO CO-
cTaBnATb 7 cm. Micnonb3ynte obopypoBaHue
NPeanoYTUTENIbHO B MNPOXJIaAHOM M XOPOLIO
npoBeTprMBaeMoMm nomelyeHnn. Obopyno.a-
HVe NpeAHa3HayeHo A1A UCNOIb30BaHNA Npu
TemnepaTtype OKpyXatolen cpefbl He HuKe
16°C n He Bbiwe 32°C.

/\ BHUMAHMUE: O6opyodoearHue HE JOJIXK-
HO ucnone3zoeameca unu xpaHumeca npu
memnepamype okpyxaioweli cpedbl Huxe
0°C.

OHO npefHa3HauyeHo ANs MCNONb30BaHMA B
00bIUHbIX YCIIOBUSIX, NCMONb3YIATE €ro TONbKO
NoA Kpbllen, 3alUWEHHON OT AOXKAS U Con-
HeuHoro ceeTta. Knumatmnueckuin knacc N.

A OlACHOCTb: 3awutute oxnagutenb u
3NEeKTPUYECKNI BBOA OT OXAA 1 6pbi3r Boab!!

/\ BHUMAHUE: Hukorpga He KnaguTe oxnagu-
Tenb Ha B0K, flaXke Npu ero TPaHCNOPTUPOBKE.

LINDRCZ S P0.
CHLADICI A VYCEPNI TECHNIKRA

O NMPUMEYAHUE: InAa npaBuibHOW pa-
60Tbl 1 MAKCMMaNbHOWN NPOV3BOANTENbHO-
CTM 06OpPYAOBaHUA Ba)KHO He 3aKpblBaTb
HU OfHO M3 BEHTWUIALNOHHbIX OTBEPCTUN
n obecneunTb AOCTAaTOYHYIO LUPKYNALUIO
BO3AyXa.

6. SJIEKTPUYECKUN BBO/]:
Mopkniounte obopyfoBaHME K BBOAY 3NeK-
TPOCETV C XapPaKTEPUCTMKAMU, YKa3aHHbIMU
Ha ero 3aBoAckown Tabnuuke. MogknoueHne K
3N1eKTPOCETUN OCYLLECTBNAETCA B COOTBETCTBUN
C MeCTHbIMK NpeanucaHuamn. Ecnu wryp nu-
TaHuA (Kabenb) NOBPEXAEH, OH AONIXKEH ObITb
3aMeHeH NpPOU3BOAWTENIEM, €ro CEPBUCHbIM
TEXHUKOM WS aHaNOrMUHbIM KBanuduumpo-
BaHHbIM CMeLManncToM, YTobbl n3bexxaTb BO3-
HVKHOBEHWS ONacHON CUTYaLUN.

/A\ OMACHOCTb: Ecnu WHYp numaHus no-
8pex0eH, He ucnosib3ylime u He 8K/ilo4atlime
o6opyoosaHue!

7. TECTUPOBAHUE:

M3penue noctaBnAeTCcA roToBbiM K HeMe1eH-
HOMY NCMNOJIb30BaAHUIO.

8. TAPAHTUN:

lapaHTMA Ha obopynoBaHMe nNpeaoCTaBns-
eTCA B COOTBETCTBMM C OOWUMU NMPaBOBbIMMA
Hopmamu Yeluckorn Pecny6nvku unm B CooT-
BETCTBMMN C KOMMEpYeCcKUmM Aorosopom. B
TeyeHune rapaHTUMHOro Cpoka Mbl 6ecnnaTHo
yCcTpaHuMm ntobble aedeKTbl n3genuns, Kotopble
He 6binn BbI3BaHbl Ype3MEPHbIM N3HOCOM, He-
NpaBuIbHbIM Ob6paLLeHeM, HeHaanexalmum
XpaHeHNeM Wnn UCNonb3OBaHWEM U3Jenna B
HapylleHre npaBui PyKOBOACTBa MOJSib30Ba-
TeNA U He B COOTBETCTBUN C €ro KOHCTPYKLNEN,
Ha3HayeHVe KOTOpPOW onpefeneHo Npov3Bo-
avTenem. Matepumanbl, 3aMeHeHHbIE B TeYeHune
rapaHTUNHOIO CPOKa, ABNAIOTCA Hallen cob-
CTBEHHOCTbIO.



PelweHne o npaBMepHOCTTN rapaHTUn BCer-
fa MPUHMMaEeT aBTOPM3OBaHHaA CepBUCHaA
cnyxb6a. lapaHTuA, npepoctaBnAemas mnpo-
AaBLOM 3a npegenamun Yewckom Pecny6nnku,
perynupyeTtca corfalleHnem mexkay npopas-
LOM M MOKynaTenem B pamkax MX B3avMHbIX
OTHOLLEHNI, KOTOPble He ABMAITCA NPAMbIMUA
OTHOWeHNAMN C npowussoguTenem. [Mokyna-
Teflb B 3TOM C/llyyae He mmeeT npasa Tpebo-
BaTb rapaHTun oT npomnssoanTens. [loctaBka u
ApYyrue pacxofbl He NOKPbIBAIOTCA rapaHTUeN.

-

NPEAYNPEXXQEHUE:

dneKTpuyeckoe obopynoBaHme 1 yCTPOR-
CTBa fOKHbI MPOBEPATLCA B COOTBETCTBUN
C [EenCTBYILWMM  3aKOHOAATENbCTBOM
CTpaHbl, B KOTOPOW 3KCnyaTupyeTca 060-
pynoBaHue. [poBepKn 31eKTPONPOBOAKM
MOXeT NPOBOAUTb TOMbKO JINLO, UMELD-
ee OeNCTByKOLlee paspelleHne Ha 3ToT
BuA geatenbHocT. CepBrCHOE 06CNYXN-
BaHVe, 3anacHble YacTu N MPOBEPKU OCY-
LWeCTBNATCA Npon3BoAnNTeNemM Unn aBTo-
PV30BaHHbIM CEPBUCHbBIM LIEHTPOM.

9. COCTABHAA YACTb YIIAKOBKU (cm. puc. 9.):

1. Pa3nuBHOWM KpaH (KOMNAeKT 060pyAoBaHNA C ABYMA KpaHaMU COAEPKUT 2 pa3fiBHbIX Kpa-

Ha).
2. CnmBHOW NnoaaoH
3. Kniou ana kpaHos

10. YCTAHOBKA PA3JINBHOIO KPAHA (cm. puc. 10.):

1. NMoBepHUTe pblyaXKoK KoMneHcaTopa (1) Tak, UToObl OH OblN HanpaBeH BHNU3 (CM. PUCYHOK).
Tenepb pblyaXKKoM KOMMeHcaTopa Ha KpaHe 3afaliTe onTMasbHbIl, Tpebyemblii Bamn o6bem

MOTOKa HaNnunTKa.

2. YcTaHOBUTE KpaH B BEPTUKANIbHOM MOOXKEHVM NMPU MOMOLLM LWTNLEBOIO COeAMHEHUS.
3. 3aduKcupyiite KpaH HaKUAHON rainkon, KpyTuTte ee BneBo. (OTnyckaeTca npu noBopoTe Brpa-

BO).
4. 3aTAHUTE ranky K/o4yoM 13 KoMnaekTa.

11. YCTAHOBKA 3ABOPHOW FOJIOBKU (cm. puc. 11.):

11.1 Bbie00 0719 no0vema 0assieHUs 8 604oHKe:

BapmaHT coefnHeHnA C BbIBOOAOM, WWNaHI HaaeBaeTCA Ha BbiIBOA U (I)VIKCI/IpyeTCFI 3aXXMMOM.

& BHUMAHMUE! Nepep HaBUHYMBaHMEM ObICTPOPa3bEMHOrO coeANHEHMA Ha pe3bby 5/8"
yb6eauTecb B TOM, 4TO B 3a00PHYI0 FONOBKY (BXOZ BO3AyXa HAMOPHOWN Cpefbl-HOCUTENS)
BCTaBJIEH ra30BblIl KNanaH 3abopHoN ronoBKku (06paTHbIN KnanaH 11.A).

11.2 Bble00 0219 nodvema 0assieHuUs 8 604YoHKe:

Ha 3a60pHYy0 ronoBKy HaBUHTUTE GbICTPOpPa3beMHOe coeinHeHue F 5/8" x 3/8" (9,5 Mmm).
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12. [IPUCOEAUNHEHWE LLJIAHTA JJ19 HATTUTKA U NO4bEM [JABJIEHUA B BOYOHKE

(cm. pnc. 12.):
12.1 LinaHzoeoe coeduHeHUe U nodvem 0dsJieHuUs npu NOMoWu 8CMpPOeHHO020 KomMmnpec-
copa (o6opyodoeaHue c 0OHUM KpaHom): PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green
Line new, PYGMY 35/Kprofi Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/
Kprofi Green Line new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Bxoa HanuTKa 5. bbicTpopasbemHoe coegnHeHuve F 5/8 x
2. Bbixop BO3gyxa 9,5 mm
3. BbikniouaTenb Komnpeccopa 6. bbicTpopa3sbemHoe coeguHeHune F 5/8
4. 3abopHas ronoeka (tun S, A nnn M) X 8 Mm

7. Hanutok

12.2 llinaHzoe0e coeOuHeHUe u no0veM 0assieHUA npu noMmowju MuHu-6asanoxna CO2
(o60opyodoeaHue c o0HUM KpaHom): PYGMY 20 Green Line new, PYGMY 25 Green Line new,
KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green Line new, KONTAKT 155 Green Line new

1. Bxop HanuTKa 5. Pep.knanaH ans mmHu-6annoxHa CO2
2. 3abopHasd ronoska (tmn S, A nnm M) 6. bbicTpopasbemHoe coegnHeHune F 7/16
3. bbicTpopasbemHoe coegnHeHmne F5/8x9,5 X 8 MM

MM 7. Hanwntok

4. bbicTpopaszbemHoe coeanHeHmne F 5/8x8 mm

12.3 LinaHzoe0e coeOuHeHUe No0veM 0assieHUss npu NOMOUWu 8CMpPOeHHO20 KoOMNpecco-
pa (o6opyodoeaHue c 08ymsa kpaHamu): KONTAKT 40/K Green Line new, KONTAKT 40/Kprofi
Green Line new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new

1. Bxopg HanuTKa 5. bbicTpopa3sbemHoe coegnHeHuve F 5/8 x 8
2. Bbixog Bo3gyxa MM
3. 3abopHas ronoska (tnn S, A nnu M) 6. bbicTpopasbemHoe coeagnHeHneY 8 x 8 x 8
4. bbicTpopa3sbeMHoe coeguHeHune F 5/8 x MM
9,5 Mm 7. Hanwutok
8. BbikntouaTtenb Komnpeccopa
4 N

BcTpoeHHbI BO3AYLWHbIA KOMMpeccop
Tonbko y mofenen ¢ BCTPOEHHbIM BO3AYLWHbIM KoMnpeccopom PYGMY 35/Kprofi Green Line
new, PYGMY 20/K Green Line new, PYGMY 25/K Green Line new, KONTAKT 40/K Green Line
new, KONTAKT 70/K Green Line new, KONTAKT 155/K Green Line new.
Bo3ayLwHbI MUHN-KOMMPECCop BCTPOEH B OxNlaXkaatoLee obopyaoBaHme. ABTomaTnye-
CKaa perynupoBKa faBfieHnA 3aflaHa B anana3oHe 2,8-3,2 6ap. Y mogeneii «K profi» nmeetcs
BO3MOHOCTb MNJIaBHOW PerynMpoBKM faBneHuns B guanasoHe 1,0-3,4 6ap. 3agaHHoe 3Haue-
HWe faBneHna oTobparkaeTcss Ha MaHoMeTpe B B6apax. Komnpeccop MoXeT OblTb OTK/TIOUEH
OTAENbHO C MOMOLLbIO BbiKtouaTena. Boixog Bo3ayxa 13 oxnagnTensa 3akaHuMBaeTca 6bICTpo-
pa3beMHbIM coefHeHnem 5/16 (8 mm) n o6o3HaueH Hagnncbio BO3YX. Bo3gyLwHbIn Kom-
npeccop He TpebyeT TEXHNYECKOTO 06CY>KMBAHWNSA, OH OCHALLEH MONEKYNAPHbBIM GUILTPOM

BCACbIBaeMOro Bo3ayxa.
- J

12.4 llinaHzoe0e coeduHeHUe U nodvem 0assieHUs npu NoMowu Kaaccu4yeckozo 6asiioHa
CO2 (o6opyoosaHue c 08ymsa kpanamu): KONTAKT 40 Green Line new, KONTAKT 70 Green
: Line new, KONTAKT 155 Green Line new

Bxop HanuTKa 5. bbicTpopasbemHoe coefunHeHne Y 8 x
2. 3abopHana ronoska (tnn S, A nnmu M) 8x8mm
3. bbicTpopa3bemHoe coepgnHeHmne F 5/8 x 9,5 6. PepykuunoHHbI KnanaH CO2

MM 7. bbicTpopaszbemHoe coeagnHeHne F 7/16
4. bbicTpopaszbeMHoe coeagnHeHne F 5/8 x 8 mm X 8 MM

8. Hanwutok
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[anbHenwmne BO3MOXXHOCTN NogbeMa AaB/ieHNA B 604OHKe:
Mpwn nomowm komnpeccopa PUMA 1THP n 1/2HP, komnpeccopa LEONARDO THP, komnpecco-

pa AIRCRAFT 1HP, npu nomowm knaccuyeckmx 6annoHos gns Biogon, N2.

12.5 CoeduHeHue: KONTAKT 155/R Green Line new ucnosib306aHue 0711 nodsema oassie-
HUA npu noMowu Knaccu4yeckozo 6annoHa CO2 (o6opydosaHue c 08ymsA KpaHamu):

1. Bxopg HanutKa 5. bbicTpopaszbemHoe coeaguHeHne F 5/8 x 9,5 mm

2. Bbixog CO2 6. bbicTpopasbemHoe coeguHeHne F 5/8 x 9,5 mm

3. YnpaBneHwue gaBneHnem 7. LUnaHr BbICOKOro AaBfeHnA ¢ HAKNAHOW ram-

4. 3abopHas ronoska (tmn 'S, A unn M) ko W 21,8, ans 6annoHa BbICOKOro AaBfeHus
c pe3bbon G3/4 TpebyeTca peaykTop anAa K
115/R.

8. Hanutok

13. IPUCOEAUVHEHWE U PETYJIMPOBKA CUCTEMbI KONTAKT 155/R Green Line
new K bAJIJIOHY 104 AABJIEHUEM CO2 (cm. puc. 13.):

1. HaBrHTUTE 6bICTPOPa3bEMHbIE COeAUHEHNSA Ha 3a00PHYI0 FONOBKY.

2, lLinaHrum 3/8 n 3/8 BcTaBbTe B ObICTPOPa3beMHbIE COEAVNHEHUA Ha 3aOOPHYIO FONTOBKY.

3. MNpucoeanHute wnaHrn 3/8 n 3/8 K GbICTPOPA3BEMHBIM COEAMHEHNAM, PACMONIOKEHHBIM
Ha oxNa)kJatoLem 060pya0BaHMI, KaK YKa3aHO Ha STUKETKE, pa3MeLLeHHON Hag b6biCcTpo-
pa3beMHbIMN COeANHEHUAMMU.

4, [pVBUHTNTE LUIAHT BbICOKOTO AaBneHus Kk 6annoHy nog gasneHvem ¢ CO2 npu nomowym
HaKUAHOW ranku.

5. YctaHoBMTe 3a60pHYI0 roNIoBKY Ha 60UYOHOK C HAaNMMUTKOM, HO OCTaBbTE e B 3aKPbITOM MOJI0-
XeHUK (BepxHee NoNnoXeHue).

6. OTKpoWnTe 3anOpPHbIN BeHTWUNb 6annoHa nog aasneHnem ¢ CO2 n npy nomoLym perynu-
POBOYHbIX BUHTOB CBEPXY Ha OXJlaauTene 3afanTte Tpebyemoe faBneHne ana o6enx BETOK,
KOTOpble ABAATCA He3aBUCUMbIMU. (3agaHHOe faBneHe 0TobpaXkaeTcA Ha MAaHOMETpPaXx Ha
nepenHen naHenn oxaakgatolero obopyaoBaHms).

7. MNpownsseanTe 3a60p HaNUTKa NP NOMOLLY 3a60PHO rOSIOBKN.

A BHUMAHMUE: MNocne nprcoeanHeHns ybeamTech B TOM, YTO BCE COEAMHEHNA [OCTAaTOUYHO
repMeTUYHbI.

Ecnu Bce B nopAgke, npoBepbTe HACTPOMKY TePMOCTaTa (BbiK/IlOUEHHOEe NonioxeHne). Bknounte
oxnaxgatowlee obopynoBaHue B sneKTpoceTb. [locne 3Toro npy nomoLm 3abopHON ronoBKx
npounsseguTe 3a60p HanNUTKa U3 60YOHKa 1 MOAHUMUTE AaBNeHNE [0 HEOOXOAUMOrO YPOBHA
(1,0-3,4 6ap), ABUKEHMEM pbluara KpaHa NponycTuTe yepes Hero HanuTokK. Mpu Hannunn B oxna-
AuTene oCTaTKoB Ae3HOULMPYIOLWEro pacTBOPa UM BOAbI yAep»KMBaTe pblyar KpaHa Ao Tex
nop, NoKa 13 KpaHa He noTeyeT TONIbKO HanuTOK. HacTporTe TepmocTaT Ha XKenaemyto Temnepa-
TYpy HanuTKa.

14. KAK PABOTATb C bbICTPOPA3SBEMHbIMW COEANHEHUAMMU (cm. puic. 14.):

14.1 YcmaHoeka 6bicmpopa3seMHbIX cOeOUHeHUl:
Bo3bmuTech 3a 6bICTpOpasbeMHOE COeIMHEHME M BCTaBbTE LWAHT B KOPMNYC 6bICTPOPAa3beEMHOTO
coefunHeHna o ynopa (npumepHo Ha 20 mm). LLnaHr gomkeH 6biTb OTpe3aH NpAmo, 4tobbl obe-
CcneuynTb naeanbHoe coefnHeHune. ECnu WwnaHr He yaaeTca BCTaBUTb, HEOOXOAMMO YBNAaXHUTb €ro
KOHeL|.
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14.2 JlemoHpmax 6bicmpopa3vemMHbix coeOUHeHUU:

M3BnekuTe LWNaHr, yaep»KnBaa cepoe KoJbLo B HAaMpaBieHNn Kopryca 6bICTPOpasbeMHOro coe-
AVHEHUS.

ABHMMAHME: Ecnn He yaep»knBaTb cepoe KoMbLOo 1 TAHYTb 3a LWAHT, TO ObICTpOpa3beMHoe
coefMHeHwe elle 6onble BpeXeTcA B LUAHT.

[&BHMMAHME: Bo Bpema geMoHTaka WwnaHrv He fOMKHbI HAXOAUTbCA Mo AaBEHUEM. j

15. TEMIIEPATYPA Yl HACTPOUIKA (cm. puc. 15.):

TemnepaTypa ox/laXKAaemMoro HanuTKa perynmpyeTca MexaHMyeCcKnM TepmMoCTaToOM B AMana3oHe
o1 2°C po 8°C.TepmocTaT CHabeH LndppoBoi wkKanon 1-7.

A BHUMAHUE: Tlpn uncnonb3oBaHWM OXNaguTena Ans oxnaxaeHusa 6e3ankorosibHbixX
HaMUTKOB YCTAaHOBUTE PErynAaTop TepMOCTaTa He Bbllle YPOBHA 5, MHaye HaAnNuUTOK MOXKeT
3aMep3HYTb B JIMHMM OXNAZMTeNA 1 NnoBpeanTb 06opyaoBaHue.

O Makc. memnepamypa exodauie2o0 Hahumka cocmaansem 25°C,

16. YCTAHOBKA 3ABOPHOW [0JIOBKM HA BOYOHOK W EE CHATUE C BOYOHKA (cm.

puc. 16.):
16.1 YcmaHoeka 3a60pHOL 20/108KU:
MNpouenypa yctaHoBkM TUIM S 3a6opHOM ronoBKn Ha GOUOHOK.

16.2 Cvem 3a60pHOU 20/108KU:

MNpoueanypa cbema TUNM S 3a60pHOM ronoBKM ¢ GOYOHKa.

16.3 YcmaHoeka 3a60pHoli 20/108KU:
Mpouepypa yctaHoBku TUI A 3a60pHON roNOBKU Ha GOYOHOK.

16.4 Coem 3ab60pHOli 20/108KU:
Mpouepypa cbema TUM A 3a60pHON ronoBKM C 6OUOHKa.

ABHMMAHME: Mepepn ycTaHOBKOM 3a60PHON rONIOBKU Ha 6OYOHOK yoeanTencob B UMCToTe
agantepa!
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17. BBO/J B SKCTIJIYATAUUNIO:

1. CoeguHuTte mexagy cob6o BO3AYLLHbIA 1 MUBHOW KOHTYPbI

2. HactponTte TepmocTaTt Ha no3uumio «0».

3. BknounTe oxnaxkpaatollee o60opynoBaHme B 31eKTPOCETb.

4. YctaHoBUTE 3a00PHYI0 rONIOBKY Ha GOUYOHOK, CM. MYHKT 16, yCTaHOBKa 3a60PHO FONTIOBKM.
5. BKnounTe BO3AYLWHbIA KOMNPECCOp 1 NOgHUMUTE faBfieHre Ao TpebyemMoro ypoBHA.

6. Mocne npucoeanHeHna ybeantecb B TOM, YTO BCe CO@ANHEHUA JOCTAaTOYHO rePMETUYHDI.

ABHMMAHME: Mpu OTCYTCTBUN repMETUYHOCTU CHUMUTE 3a60PHYI0 rONIOBKY C 60YOHKA, CM.
NYHKT 16, oTKNounTe 060pyaoBaHMe. BO3HMKLLYIO HErepMeTUYHOCTb Ha KOHTYpe yCTpaHuTe.
Ecnu yTeuka nponcxoant BHYTpW ycTponcTea unu Bbl He 3HaeTe, uTo Aenatb, obpatutech B
CEPBUCHYIO CITyXOy.

7. C nomoubto KpaHa cnente HEKOTOpPOE KOJINYECTBO HANNTKa N y6e,u,|/|Ter B TOM, YTO B O60py-
OOBaHNUW HET BOAbI.

A BHUMAHUE: Tpn Hanuunn B 060pPYyAOBaHWMM BOAbl He BK/OYAWTE MaKCMMasibHOe
oxnaxpgeHune. VIHaue BO3MOXHO 3amep3aHve JSIMHUM Nodayu HanuWTKOB WM MOBpexpeHue
obopynoBaHuA.

8. YcTaHOBMTE Xenaemyto TeMnepaTypy Ha TepmocTaTe — CM. NYHKT 15.
9. Tenepb HaNUTOK OXNa)kAaeTCA, Nocne oxnaxaeHusa (okono 5-10 M1HYT) MOXHO ByaeT ero pas-
nnBaTb.

18. 3AMACHBIE YACTU:

ﬂpm 3aKa3e 3anacHbIX YacTen Bcerga HeO6XOL|,VIMO YKa3blBaTb:

«  TUN U3genua
 rof BbiMycka

+ 3aBOACKOMN HOMep

+ MOJIHOE Ha3BaHMe 3aMacHoM YacTh N ee HoMep

3aka3 demanti:

BCErOA MCMNONb3YUTE OPUTMHAJIbHBIE OETAJTA. Hu npon3soanTenb, HU NOCTaBLUUK He
HeCyT OTBETCTBEHHOCTU 3a AeTanu, KOTOpble He ABAATCA OPUTMHANIbHBIMU U PeKOMEH-
AOBaHHbIMW NPOU3BOAUTENEM.

19. [IPOMbIBKA BOJOM (cm. puc. 19.):

(adanmep 0ns npomeieKu)
MopcoeanHnTe apanTep ANA NPOMbIBKU (He BXOAWT B KOMMJIEKT NOCTaBKM) K cMCTEME
BOJOCHA0XEeHNA C MOMOLLbIO LUfIaHTa.

A BHUMAHMUE! MakcnmanbHasa TemnepaTtypa Bogbl He AoMXHa npeBbiwaTth 25°C!

Mpoyedypa npomeieku:

Korga Bbl HanMTOK B 60YOHKe 3aKOHUMUTCA, BCTaBbTe 3a00PHYIO rONIOBKY B MPOMbIBOYHbIN afan-
Tep Takum e obpas3om, Kak 1 B 60YOHOK. [Tocne ycTaHOBKM 3a60PHON rONIOBKM OTKPOWTE pblyar
Pa3fIMBHONO KpaHa 1 Aep>KNTe ero OTKPbITbIM 40 TeX Nop, NOKa 13 KpaHa He noTeyeT YncTaa BoAa
(cMbIBaA OCTaTKM HAaNUTKA M YaCTUYHO OCAfOK).

AnAa nyywen NpoMbIBKM Oxnaxgatowero o60pyaoBaHnA UCNOJb3yNTe MPOMbIBOUHbIE LLIAPUKM,
KOTOpble BCTABMAOTCA B LWAAHT 3a 3a60PHON FONIOBKOW U MPOTANKMBAOTCA Yepes WaHIM AnA Ha-
NUTKOB NOJA AaBfieHnem BOAbl.
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Q NMPUMEYAHUE: ApanTtep AnA NPOMbIBKN He BXOAUT B KOMMEKT NOCTaBKU. Ero MOXHO
NpPUo6pecTn B KayecTBe NPUHAZNEXHOCTU ANA oxnagutens.

\

- )
4 N
Q NMPUMEYAHMUE: He 3a6ypbTe 4EMOHTUPOBATL PA3/IMBHOW KPaH 1 N3BNeYb MPOMbIBOYHbIN

LWAPWUK.
%
20. TEXHUYECKOE OBCJIY)KUBAHUWE  AvmO NpOBOAMTL XMMUYECKYIO Ae3nHbeKumto
(cm. puic. 20.): oxflagutena, 3TO [AOJPKHO [enaTtb YMOJIHO-

MNocne KaXkaoro UCrnosib3oBaHNA NPOMbIBalTe
NIMHMIO NOJAuN HanMUTKOB B OXNaguTtenie BO-
[Aon noa aaBneHvem (cm. pasgen «lMNpombiBka
BOAOW»). 1N obneryeHnsa NpPOMbIBKU NCNOb-
3ynTe NPOMbIBOYHbIV afanTep B 3aBUCUMOCTY
OT Tuna Bawern 3a60pHOI ronoBKM (He BXoAUT
B KOMIMIEKT NocTaBKu). Pa3 B 14 gHel Heobxo-

MOUeHHoe nunuo. ExkemecsiuHO Heobxoanmo
NPOBEPATb UYUCTOTY KOHAEHcCaTopa, ntobble
3arpsA3HeHus crnegyeTt NpoayTb CKaTbiM BO3-
AYXOM MNI CMECTU UX C MOBEPXHOCTU, NHAYe
CYLLECTBYET PUCK CHUXKEHUS XONOL0NPOU3BO-
ANTENbHOCTY UM MOBPEXAEHUA KOHAEHCATO-

pa.

21.[TIPOBEPKA EPE[] KAXK/LbIM UCT1OJIb3OBAHUEM

1. BusyanbHas npoBepka.
2. lNMpoBepKa KabenbHON NPOBOAKN.

3. 3acopeH|/|e KOHAeHCaTopa (B clydae 4pe3MepHOro 3arpAsHeHnAa YnMcTtka AOJ1XKHa NpoBO-

AUTbCA Yalle, YeM 1 pas B mecal).

A BHUMAHMUE: He ncnonb3yiite 060pyaoBaHMe Npy 06HapyKeHUM ero HeNMCNpPaBHOCTH.

22. [TEPNOANYHECKUE TIPOBEPKU:

' Pa3 B Hepgento npoBepsiiTe, He NOBPeXAeH
NN Kabenb NUTaHWA U MAOTHO NN BCTABNEHA
BUJIKA B PO3ETKY.

7 Pa3 B Hefieno NpoBepsinTe, He NofBepra-
eTca N 0bopyLoBaHNE BO3AENCTBUIO NyUn-
cToro Tenna.

' Pa3 B Heflento NpoBepsAiiTe, He NPENATCTBY-

23. 3ALLNTA OKPYXKAIOLLIEV CPE/]bl:

Copmupoeka omxo008:

€T NIV YTO-NMOB0 LUMPKYNALNN BO3AyXa.

v Pa3 B MmecAl npoBepsinTe KoOHAEHCATOP
OXNanTenNA N PErynapHO ero ounLanTe.

v Pa3 B rofj opraHusyiTe NpoBepKy 3N1eKTpo-
6€e30MacHOCTV TEXHUKOM-UHCMEKTOPOM.

[aHHoe n3genve Henb3s BblbpacbiBaTb BMecCTe C OOblYHbIMK ObITOBbIMW OTXOAamu. B
Yewckon Pecnybnnke aneKTpoTeXHMUYECKME OTXOAbI YTUIM3UPYIOTCA B PaMKax CUCTEMDI

Rema Systém (www.remasystem.cz).

Bopyauxcmpanax copmupoekaomxodoe pezysupyemcs MeCmHbIMu npednucaHuamu.

CopTupoBaHHble OTXOAbl MO3BOMAT YTUAN3NPOBATL Y MOBTOPHO UCMONb30BaThb ObiBLIVE

Oy B ynoTpebneHumn n3genma u ynakoBoYHble maTepuansl. [oBTOpHOe MCnonb3oBaHMe ne-

%@ pepaboTaHHbIX MaTepPManoB NOMOraeT 3alUTUTb OKPYXKaloLLyo cpeay OT 3arpA3HeHnA 1

COKpaTUTb NoTpebneHne cbipba. MecTHble NpeanMcaHna MOryT perynnpoBaTtb NOPAAOK
yTUAN3aLUN ObITOBOM TEXHUKM B MECTHbBIX LIeHTpax cbopa uiv B MecTe NOKYMKW.
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24. TABJINLJA HENCIPABHOCTEW:

HeucnpaeHocme

HaMnMToOK He TeyeT

HanMTOK HeAOCTaTO4YHO
oxnaxpeH

KpaH AepraeTcs, HarnmToK
BbICTPENMBaeT

He BKJI0UYAeTCsA BO3AYLLHbI
Komnpeccop

He BblK/IoYaeTcA BO3AyLU-
HbI KOMMpeccop

NMMBO CINLIKOM NEeHNTCA

HenNoTHble 6bICTpOpa3'bEM-
Hble coegnHeHNA

lMpuyuHa

HenpaBWbHbIN 3a60p Ha-
NnuTKa 13 604YoHKa

3amep3Jia BOAa nocne
UYNCTKN

3aKPbIT KOMMEHCaTop

HenpasuibHaA HaCTpOIhKa
TepmMocCTaTa

HeAoCTaTOYHasA UMPKYIALMSA
BO3AyXa

060pyaoBaHue Neperpea-
eTcAa

CINWLIKOM BblICOKOe flaBJie-
Hune

HeNNOTHble COeaANHEHNA

HenpaswibHO BCTaBJIEHHbIN
lwnaHr

LapanuHbl Ha WiaHre

YecmpaHeHue

npoBepbTe, MOBEPHYT N PbIYAXKOK 3a6OPHON ro-
NOBKM BHU3

o6opy,£|03aHV|e CO BCTPOEHHbIM KOMNPECCOPOM —
BKNIOYMTE BbIK/TIOYaTE b

BbIKJIIOUUTE YCTPONCTBO " noaoXaun-
Te, TMOKAa HAMUTOK CHOBa  HauyHeT  Teub
(3TO  MOXeT  3aHATb  HEeCKONbKO  MUHYT

1 faxke yacos!)

NepemMecTUTb PbIYaKOK KOMMEHCATopa Ha pasnmne-
HOM KpaHe

noBepHUTE KONeCMKO TepMOCTaTa BNpaBo

Ha undpy 7

npoBepbTe pebpa KoHAeHcaTopa Ha NpeaMeT 3aco-
peHun

nomectute obopynoBaHMe B 6bonee NpoxnagHoe
MeCTO

YMEHbLUMTE KONMYECTBO HaMoOPHOW cpefbl-HocuTe-
1A, CHU3bTe AaBeHne B 60YOHKe

BKJTIOYMTE BbIKJTKOATENIb Ha OXJlaguTene

CHVUMWTE 1 YCTAHOBWTE Ha MECTO BO3AYLUHbI LWAHT,
3aTAHMTE raiky Ha 3a60PHON ronoBKe

CHW3bTe TEMMNEPATYPY HaMMTKa — MOBEPHMUTE Kose-
CUKO TepMOCTaTa BrpaBo

KOMMEHCMPYINTE pacxof HanuTKa, Npu 3Tom pblya-
MOK KOMMeHcaTopa fJomKeH 6bITb HanpaBieH BBEPX

N3BNEKNTE, MPOBEPbTE, HE NOBPEeXAeH N WNaHr
OCTPbIMU KpaAaMU, Npn HeO6XOJJ,VIMOCTI/I nogpexbre
€ro HOXXOM

U3BNEKNTE 1 YKOPOTMTE Ha 2 CM

Q NMPUMEYAHMUE: Ecnn HencnpaBHOCTb COXPaHAETCA 1 NOC/e NpoBefeHNA peKOMeH40BaH-
HbIX BblLLE NPOBEPOK, 06paTUTECH B CEPBUCHbBIN LIEHTP.

He 3a6y0bme ykazame cnedyrouwee:

e BUA HENCNPABHOCTU

e TUN Uspenna
e oA BbinyCKa

+ 3aBOACKON HOMep n3genus (ykasaH Ha Tabnumuke)
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